
路線名等

工事箇所

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

徳 島 県 南 部 総 合 県 民 局 ( 阿 南 )

工事名

阿南市吉井町

図面名 平面図２

S=1/500

湯浅 海山

高島

中川

25

30

中川

水源地

ハ
ウ
スハ

ウ
ス

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

斎藤

八幡神社

倉庫

倉庫

舞台

ハウス

ハウス

ハウス

ハウス

ハウス

ハウス

ハウス

ハウス

ハウス

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

倉庫

藤田公江

倉庫
佐々

湯浅

溜池

森

市道深瀬山路線

湯
浅
高
夫

倉
庫

西条

海山

ポンプ

ポンプ27

ポンプ28

ポンプ29

ポンプ30

ポンプ31

ポンプ32

19.26

19.27

19.22

19.10

19.05

19.27

19.57

2-
1-
1号

支
線

2-
3号

支
線

2-
2号

支
線

2-3-1号支線

2-2-1-1号支線

2-2-1号
支
線

2-2号支線

2-2-1-3号支線

2-2号支線

2-
3-
1-
1号

支
線

2-3-1-2号支線

2-3-1-3号支線

2-
3-
1号

支
線

2-3-1号支線

2-2-1-2号支線

TA-23

TA-24

T-2

T-3

T-4

T-5

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-21

A-22

A-23

IP52

IP53

NO.71

NO.72

NO.73

NO.74

NO.75

NO.76

2-1-1 IP.1

2-1-1 IP.2

2-1-1 IP.3

2-1-1 NO.0+50

2-
1-1

 E
P

(2-2-1 IP.1)

2
-
2
-
1
 I

P
.
2

2-
2
-
1
 
I
P.

3

2-2-1 IP.4

2-2-1 IP.5

2
-
2
-
1
 I

P
.
6

2-
2-

1 
B
P

(2-
2-1 

NO.0
+36.

55)

2
-2

-
1
 
N
O.

0
+
5
0

(2-2-1 NO.0+93.55)

2-2-1 NO.1

2-2-1 NO.1+50

2-2-1 EP

2-
2-
1-
1 
IP
.1

2-
2
-1

-
1 

I
P.

2

2-2-1
-1 IP

.3

2-2-
1-1 

IP.4

2-2-1-1 BP

2-2-1
-1 EP

2-2-1-2 IP.1

2-
2-1-

2 BP

2-2-1-2
 EP

2-2-1-3 IP.1

2-2-1-3 BP

2-2-1-3 EP

(2-3 IP.2)

2-3-1 IP.1

2-3-1
 IP.2

(2-3-1 IP.3)

2-3-1 IP.4

2-3-1 I
P.5

2-3-1 IP.6

2-3-1 IP.7

2-3-1 IP.8

2-3-1 IP.9

2-3-1 IP.10

2-3-1 IP.11

2-3-1 IP.12

2-3-1 IP.13

2
-3
-1
 I
P.
14

2
-3

-
1
 
I
P
.1

5

2
-
3
-
1
 I

P
.
1
6

2-3-1 IP.17

2-
3-
1 
IP
.1
8

2-
3-
1 
IP
.1
9

2-3-1 BP

2
-3-1

 NO.
0+5

0

2-
3-1 NO

.1

2-3-1 NO.1+50

(2-3-1 NO.1+78.30)

2-
3-1

 NO
.2

(2-3-1 NO.2+44.90)

2-3-1 NO.2+50

2-
3-
1 
EP

2-3-1-1 IP.1

2-3-1-1 BP

2-3-1-1 EP

2-3-1-2 IP.1

2-
3-
1-
2 
IP
.2

2-3-1-2 BP

2-
3-
1-
2 
EP

2-3-1-3 BP

2-2 IP.2

2-2 IP.3

2-2 IP.4

2-2 IP.5
2-2 IP.6

2-2 IP.7

2-2 IP.8

2-
2 IP

.9

2-
2 IP.10

2-2 IP.11

2-2 IP.12

2-2 IP.13
2-2 IP.14

2-2 IP.15

2-2 IP.16

2-2 IP.17

2-2 IP.18

2-
2
 I

P
.1

9
2-2 IP.21 2-2 IP.22

2-2 
NO.0

+50

2
-2

 N
O.

1

(
2-

2 
NO

.1
+1

1.
10

)

2-2 NO.
1+50

2-2 NO.2

2-2 NO.2+50

2-2 NO.3

2-2-1-2 IP.1

2-1-1-1

2-1-1-2

2-1-1-3

2-1-1-4

2-1-2-1

2-1-1

2-1-3-2

2-3-1-1

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

2-2-5

2-2-6

2-2-1-1

2-2-1-1-1

2-2-1-1-2

2-2-1-1-3

2-2-1-2

2-2-1-2-1

2-2-1-3

2-2-1-4

2-2-1-5

2-2-1-3-1

2-2-7

2-2-8

2-2-9

2-2-10

2-2-2-3

2-3-1-2

2-3-1-3

2-3-1-4

2-3-1-5

2-3-1-6

2-3-1-7

2-3-1-1-1

2-3-1-8

2-3-1-9
2-3-1-11

2-3-1-10

2-3-1-12

2-3-1-2-1

2-3-1-2-2

2-3-1-13

2-3-1-14
2-3-1-15

2-3-1-16

2-3-1-17

2-3-1-18

平面図2 S=1:500
平面図1

平面図3

平面図4
平面図2

2-1
 IP

.1

2-1
 BP

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

1/26

2-3-1号支線　7工事始点　2-3-1 BP+11.11m

2-2号支線　7工事始点　2-2 IP.3



平面図4 S=1:500

路線名等

工事箇所

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

徳 島 県 南 部 総 合 県 民 局 ( 阿 南 )

工事名

図面名 平面図４

S=1/500

平面図1

平面図2

平面図3

平面図4

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

25

森

市道深瀬山路線

湯
浅
高
夫

ポンプ

倉庫

倉庫

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

ハ
ウ
ス

加茂谷運送

35

25

30

30

35

湯浅　淳

至　野尻

天理教
大平運送

大平

ポンプ15

ポンプ16

ポンプ17
ポンプ18

ポンプ19

ポンプ20

ポンプ21

ポンプ22

ポンプ23

ポンプ24

ポンプ25 ポンプ26

ポンプ30

ポンプ31

19.25

19.32

19.10
18.88

19.60

19.37

19.22

19.15

18.91

19.18

18.99 19.19

19.10

19.05

2-2号支線

2-
2-
2号

支
線

2-2-3号
支
線

2-2号支線

2-3-1-3号支線

2-
3-
1号

支
線 2-
4-
5号

支
線

2-5-1号支線

2-5号支線 2-5号
支
線

2-2号支線

TA-35

TA-36

TA-37

TA-38

T-1

T-2

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10
A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-20

A-21 IP68

IP69

IP70

IP71

I
P72

NO.101

NO.102

NO.103

NO.104

NO.105 NO.106 NO.107 NO.108 NO.109 NO.110 NO.111

2-2-1 EP

2-2-2 IP.1

2-2-2 IP.2

2-2-2 IP.3

2-2-2 IP.4

2-2-2 IP.5

2-2-2 IP.6

2-2-2 IP.7

2-2-2 IP.8

2-2-2 IP.9

2-2-2 IP.10

2-2-2 IP.11

2-2-2 BP

2-2-2 NO.0+50

2-
2-
2 
NO
.1

2-
2-
2 
EP

2-2-3 IP.1

2-2-3 BP

2-
2-
5 
EP

2-3-1 IP.13

2-
3
-
1
 
IP

.
1
5

2
-
3
-1

 
I
P
.
16

2-3-1 IP.17

2-
3-
1 
IP
.1
8

2-
3-
1 
IP
.1
9

(2-3-1 NO.2+44.90)

2-3-1 NO.2+50

2-
3-
1 
EP

2-3-1-2 BP

2-3-1-3 BP

2-
3
-
1-
3
 
E
P

2-4 EP

2-4-5 IP.1

2
-4

-5
 I

P.
2

2-4-5 IP.3

2-4-5 IP.4

2-4-5
 NO.0+

50

2-4-5 EP

2-5 IP.1

2-5 IP.2
2-5 IP.3

(2-5 IP.4)

2-5
 IP.5

2-5 IP.6

2-5 BP

2-5 NO.
0+50

2
-5 NO

.1

2-5 EP

(2-5-1 IP.1)

(2
-5-

1 I
P.2

)

2-5-1 BP

2-5-
1 NO.0

+50

2-
5-1 EP

2-5-1-1 BP

2-
5-
1-
1 
EP

2
-5-

1-2
 BP

2-2 IP.15

2-2 IP.16

2-2 IP.17

2-2 IP.18

2-
2
 I

P
.1

9

(2-2 IP.20)

2-2 IP.21 2-2 IP.22

2-2 IP.23 2
-
2 

I
P
.
2
4

2
-
2
 I

P
.
2
5

2
-
2 

I
P
.
2
6

2-2 IP.27

2-2 IP.28

(2-2 IP.29)

2-2 IP.30

2-2 IP.31

2-2 IP.32

2
-2

 
I
P
.
3
3

2-2 IP.34

2-2 IP.35

2-2 IP.36

2
-
2
 
IP

.
3
7

2-
2
 
I
P
.
38

2-2 IP.39

2-2 NO.2+50

2-2 NO.3

2-2 NO.3+50

2
-
2
 
NO

.
4

2-2 
NO.4+50

2-2 NO.5

2-2 NO.5+50

2-2 NO.6

2-
2
 
N
O
.6

+
5
0

2-2 NO.7

2-2 EP

2-2-2 IP.12

2-2-1-5

2-2-9

2-2-10

2-2-2-1

2-2-2-2

2-2-2-3 2-2-2-4

2-2-2-5

2-2-2-6

2-2-2-7

2-2-2-8

2-2-2-9

2-2-2-10

2-2-11

2-2-12

2-2-13

2-2-14

2-2-15

2-2-16

2-2-17

2-2-3-1

2-3-1-13

2-3-1-14

2-3-1-15

2-3-1-16

2-3-1-17

2-3-1-18

2-3-1-3-1

2-4-4-4

2-4-15 2-4-16

2-4-5-1

2-4-5-2

2-4-17

2-5-1

2-5-2

2-5-3 2-5-4

2-5-1-1-2

2-5-1-1-1

2-5-1-1
2-5-1-2

2-5-1-3

2-5-1-4

2-5-5

2-5-6

2-5-7

2-5-8

2-5-9

2-5-10

2-5-11

2-5-1-2号支線

2-2-3-2

拡大図4参照

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町

2/26



As

塩
ビ
φ
20
0

田
田 田

2-
2-
1号

支
線
分
岐

畑
畑

RH=19.860m
T-5

給
水
栓
　
2-
2-
1

No
.0
+1
1.
4

給
水
栓
　
2-
2-
3

No
.0
+2
7.
2給

水
栓
　
2-
2-
2

No
.0
+2
5.
3

給
水
栓
　
2-
2-
4

No
.0
+5
9.
9

給
水
栓
　
2-
2-
5

No
.0
+8
4.
0

給
水
栓
　
2-
2-
6

No
.1
+1
8.
8

1：250

1
：
1
00

DL=10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

曲 線

測 点

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

管 天 高

土 被 り

斜 距 離

管 路 勾 配

掘 削 断 面

管 径 管 種

管 割 図

IP.1
IA=44゜59'03"

IP.2
IA=30゜24'07"

IP.3
IA=45゜00'21"

IP.4
IA=45゜00'48" IP.5

IA=44゜59'30"

IP.6
IA=44゜59'50"

IP.7
IA=89゜59'53"

IP.8
IA=89゜59'53"

IP.9
IA=93゜35'33"

IP.10
IA=6゜28'32"

2
-2
 
B
P

2
-
2 
I
P
.1

2
-
2 
I
P
.2

2
-
2 
I
P
.3

2
-
2 
I
P
.4

2
-
2 
I
P
.5

2
-
2 
I
P
.6

2
-
2 
N
O
.0
+
5
0

2
-
2 
I
P
.7

2
-
2 
I
P
.8

2
-
2 
I
P
.9

2
-
2 
N
O
.1

2
-2
 
N
O.
1
+
11
.
1
0

2
-2
 
I
P.
1
0

2
-
2 
N
O
.1
+
5
0

0
.0
0
0

1
.5
7
9

1
0
.8
4
6

6
.2
5
7

2
.0
6
8

2
.4
1
2

3
.0
0
7

2
3
.8
3
1

9
.9
3
0

1
0
.8
4
5

1
3
.2
2
4

1
6
.0
0
1

1
1
.1
0
0

7
.4
1
1

3
1
.4
8
9

0
.
00
0

1
.
57
9

1
2
.
42
5

1
8
.
68
2

2
0
.
75
0

2
3
.
16
2

2
6
.
16
9

5
0
.
00
0

5
9
.
93
0

7
0
.
77
5

8
3
.
99
9

10
0
.
00
0

11
1
.
10
0

11
8
.
51
1

15
0
.
00
0

19
.
8
0

19
.
7
7

19
.
3
0

19
.
3
1

19
.
3
1

19
.
2
7

19
.
0
7

19
.
1
1

19
.
1
2

19
.
0
9

19
.
1
5

19
.
0
5

19
.
0
7

19
.
1
4

19
.
0
3

2-2号支線水路縦断面図(1/5)

A

記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2号支線水路縦断面図(1/5)

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）

1
8.
3
5

1
.
4
5

0
.
00

1
8.
3
5

1
.
4
2

1
.
58

1
8.
3
5

0
.
9
5

1
0
.
85

1
8.
4
0

0
.
9
1

6
.
26

1
8.
4
2

0
.
8
9

2
.
07

1
8.
4
4

0
.
8
3

2
.
41

1
8.
4
6

0
.
6
1

3
.
01

1
8.
4
5

0
.
6
6

2
3
.
83

1
8.
4
4

0
.
6
8

9
.
93

1
8.
4
3

0
.
6
6

1
0
.
85

1
8.
4
3

0
.
7
3

1
3
.
22

1
8.
4
4

0
.
6
1

1
6
.
00

1
8.
4
5

0
.
6
3

1
1
.
10

1
8.
4
1

0
.
7
4

7
.
41

1
8.
2
4

0
.
8
0

3
1
.
49

i=Level
L=12.40

i=0.008000

H=0.11 L=13.75

i=-0.000692

H=-0.04 L=57.83

i=0.000738

H=0.02 L=27.10

i=-0.005471

H=-0.31 L=56.66

 二受Ｔ字管 K形(幹線計上)

 φ500×300

曲管(K形)

 φ250×45°

VCドレッサー

 φ250 離脱防止継手付

DCIP-T形乙切管

 φ250 L=2.49m

挿し受片落管 K形(幹線計上)

 φ300×250
RRチーズ

 φ250×75

RRチーズ

 φ250×75

RRチーズ

 φ250×75

RRチーズ

 φ250×75

RRチーズ

 φ250×75

RRチーズ

 φ250×150

RRチーズ

 φ250×75

RRベンド

 φ250×22°1/2+5°5/8

RRベンド

 φ250×45°

RRベンド

 φ250×45°

RRベンド

 φ250×45°

RRベンド

 φ250×45°

RRベンド

 φ250×90°

RRベンド

 φ250×90°

RRベンド

 φ250×90°

RRベンド

 φ250×5°5/8

5.00 5.00 5.005.005.005.00 5.00 5.00

短管2号 K形

 φ250

短管1号 K形

 φ250

制水弁

 φ250

DCIP-T形直管

 φ250 L=5.00m

1
8
.
2
2

1
8
.
2
2

1
8
.
3
3

1
8
.
2
9

1
8
.
3
1

制
水
弁
φ
25
0（

弁
室
C型

H=
1.
20
m）

2-
2号

支
線
分
岐

φ
25
0

h=0.80m

 φ250 L=9.03m

DCIP T形(3種)

L=9.03m

市道下

VU(RR)φ250 L=328.63m

耕地下 L=324.71m h=0.60m

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町

2
-
2
 
I
P
.
3

施工区間　2-2　IP.3～EP　L=704.72m

3/26



1：250

1
：
1
00

DL=10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

曲 線

測 点

単 距 離

追 加 距 離

地 盤 高

管 天 高

土 被 り

斜 距 離

管 路 勾 配

掘 削 断 面

管 径 管 種

管 割 図

畑 畑 田 田 田 田 田 田

給
水
栓
　
2-
2-
7

No
.1
+7
0.
7

給
水
栓
　
2-
2-
8

No
.1
+9
2.
8

給
水
栓
　
2-
2-
9

No
.2
+5
3.
0

給
水
栓
　
2-
2-
10

No
.2
+9
5.
1

IP.11
IA=17゜28'11"

IP.12
IA=2゜36'57"

IP.13
IA=5゜38'29" IP.14

IA=44゜59'13"

IP.15
IA=44゜59'33"

IP.16
IA=45゜00'27"

IP.17
IA=45゜00'21"

2
-
2 
N
O
.1
+
5
0

2
-2
 
I
P.
1
1

2
-
2 
N
O
.2

2
-2
 
I
P.
1
2

2
-2
 
I
P.
1
3

2
-2
 
I
P.
1
4

2
-2
 
I
P.
1
5

2
-2
 
I
P.
1
6

2
-
2 
N
O
.2
+
5
0

2
-2
 
I
P.
1
7

2
-
2 
N
O
.3

3
1
.4
8
9

1
7
.7
6
1

3
2
.2
3
9

3
1
.0
9
5

9
.9
9
0

1
.5
0
0

3
.3
2
5

2
.2
4
0

1
.8
5
0

1
.4
7
5

4
8
.5
2
5

15
0
.
00
0

16
7
.
76
1

20
0
.
00
0

23
1
.
09
5

24
1
.
08
5

24
2
.
58
5

24
5
.
91
0

24
8
.
15
0

25
0
.
00
0

25
1
.
47
5

30
0
.
00
0

19
.
0
3

18
.
8
9

18
.
9
8

18
.
9
9

19
.
0
2

19
.
0
0

18
.
9
6

18
.
9
7

18
.
9
6

18
.
9
5

18
.
8
5

2-2号支線水路縦断面図(2/5)

A

記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2号支線水路縦断面図(2/5)

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）
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ニ受Ｔ字管(T形）
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受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）
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2-2号支線水路縦断面図(3/5)

A

記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2号支線水路縦断面図(3/5)

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）
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2-2号支線水路縦断面図(4/5)

A

記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2号支線水路縦断面図(4/5)

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）
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2-2号支線水路縦断面図(5/5)

A

記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2号支線水路縦断面図(5/5)

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）
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i=Level

L=24.97

i=0.000614

H=0.06 L=97.71

RRチーズ

 φ150×75

RRチーズ

 φ100×75

RR径違いソケット

 φ150×100

RR径違いソケット

 φ100×75

5.00

RRベンド

 φ150×90°

5.00

RRベンド

 φ100×45°+45°

RRベンド

 φ100×11°1/4+5°5/8
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VU(RR)φ100 L=44.90m

耕地下 L=255.37m h=0.60m

VU(RR)φ150 L=160.50m VU(RR)φ75 L=52.80m

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町
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地盤高

管天高

土被り

斜距離

管路勾配

掘削断面

管径管種

管割図
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A

RRベンド

 φ75×45゜

RRベンド

 φ75×45゜

RRベンド

 φ100×11゜1/4+5゜5/8

RRチーズ

 φ75×75
RRチーズ

 φ75×75

RRチーズ

 φ100×75

RRチーズ

 φ100×75

RRチーズ

 φ125×75

RRチーズ

 φ150×75

RRチーズ

 φ150×150
(RRチーズ)

 φ250×150

2-
2号

支
線
分
岐

VU(RR)φ150

L=1.30m

DCIP(T-3種)

φ150

L=3.50m
L=5.60m

SGP(白)
φ150

水管橋

VU(RR)φ150

L=4.53m

VU(RR)φ125

L=21.62m

VU(RR)φ100

L=26.30m

VU(RR)φ75

L=87.83m

 耕地下 L=1.30m

h=0.60m

 市道下 

h=0.80m

  L=3.50m

水管橋

 耕地下 L=1.00m
h=0.60m

 耕地下 L=26.30m
h=0.60m

 耕地下 L=1.00m

h=0.60m

 農道下 

h=0.60m

(CON)

  L=3.00m

 耕地下 L=5.50m

h=0.60m
 耕地下 L=21.65m
h=0.60m

 耕地下 L=83.83m

h=0.60m

VCドレッサー

 φ150

VCドレッサー

 φ150

DCIP-T形乙切管L=1.50m

 3種φ150

DCIP-T形甲切管L=2.0m

 3種φ150

ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ150
離脱防止継手付

径違ｿｹｯﾄφ150×125
離脱防止継手付

径違ｿｹｯﾄφ125×100
離脱防止継手付

径違ｿｹｯﾄφ100×75
離脱防止継手付

RRｿｹｯﾄ

 φ75

5.00

A

記　　号 名　　称

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

制水弁

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

凡　例

特殊押輪

（T形用）

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

L=5.80

L=3.60
H=0.08 L=27.15

i=0.002947

H=0.03 L=23.71

i=0.001265

H=-0.17 L=66.71

i=-0.002548

H=0.02 L=23.71

i=0.000844

2-2-1号支線水路縦断面図

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2-1号支線水路縦断面図

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100

SGP(白)150A　90゜エルボ

溶接継手

保護コンクリート断面図

無筋コンクリート

SGP(白)φ150

18N-8-40

VCドレッサー

 φ150

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

A

空気弁φ25

（補修弁付）

SGP(白)150A

鉄ソケット32A

VU(RR)φ150

ドレッサージョイントφ150
離脱防止継手付

DCIP(T3種)φ150

詳細図1

詳細図1参照

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町

8/26

1300 1500 2000 1000

500

5
0
0

36001000 1000

6
7
0

72
0



1：250

1：
10
0

DL=10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

曲線
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単距離

追加距離

地盤高

管天高

土被り

斜距離

管路勾配

掘削断面

管径管種

管割図
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A

記　　号 名　　称

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

制水弁

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

凡　例

特殊押輪

（T形用）

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

給
水
栓
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P
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水
栓
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1-
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NO
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+2
.0

(RRチーズ)

 φ150×150

径違ｿｹｯﾄφ150×75
離脱防止継手付

RRチーズ

 φ75×75

RRソケット

 φ75

ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ75
離脱防止継手付

1
8
.
9
2

 耕地下 L=35.05m

h=0.60m

VU(RR)φ75

L=34.04m

SGP(白)φ80

L=15.27m

 市道下 

h=0.80m

  L=4.92m

水管橋

ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ75
離脱防止継手付

VUφ75

空気弁φ25(7.5K)
鉄ソケット32A溶接

SGP(白)φ80　

SGP(白)φ80　90゜エルボ
溶接継手

A

SGP(白)φ80*80　チーズ
溶接継手

水管橋部配管図

保護コンクリート断面図

保護コンクリート保護コンクリート

300*300 L=1000 300*300

無筋コンクリート

SGP(白)φ80

18N-8-40

水管橋部配管図参照
A

A

露出部

保護コンクリート

  L=7.30m

SGP(白)φ80　90゜エルボ

溶接継手
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i=0.006562

H=0.23 L=35.05
 L=4.92

i=0.006849

H=0.05 L=7.30

既設用水路内

2-2-1-1号支線水路縦断面図

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2-1-1号支線水路縦断面図

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100

保護コンクリート

300*300 L=500

5.00 5.00

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町
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曲線

測点

単距離

追加距離

地盤高

管天高

土被り

斜距離

管路勾配

掘削断面

管径管種

管割図
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IP.2
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2-2-1-2号支線水路縦断面図

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2-1-2号支線水路縦断面図

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100
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RRベンド

 φ75×11゜1/4
RRベンド

 φ75×11゜1/4+5゜5/8

i=0.002037

H=0.05 L=24.55

i=0.003642

H=0.05 L=13.73

i=-0.006036

H=-0.06 L=9.94

 耕地下 L=48.22m

h=0.60m

VU(RR)φ75

L=48.22m

A

記　　号 名　　称

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

制水弁

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

凡　例

特殊押輪

（T形用）

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

RRベンド

 φ75×90゜

5.00 5.00 5.00 5.00

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町
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管割図
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2-2-1-3号支線水路縦断面図

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2-1-3号支線水路縦断面図

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

Ｒ１阿耕 中山間 吉井 管水路７工事

V=1:100
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(RRチーズ)

 φ75×75

RRベンド

 φ75×22゜1/2+5゜5/8

 耕地下 L=21.56m

h=0.60m

VU(RR)φ75

L=21.56m

i=-0.005566

H=-0.12 L=21.56

5.00

A

記　　号 名　　称

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

制水弁

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

凡　例

特殊押輪

（T形用）

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

吉井　地区

阿南市吉井町
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2-2-2号支線水路縦断面図

A

記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2-2号支線水路縦断面図

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）
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i=-0.001743
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(RRチーズ)
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VU(RR)φ100 L=44.70m

耕地下 L=104.00m h=0.60m

VU(RR)φ150 L=24.00m VU(RR)φ75 L=15.60mVU(RR)φ125 L=19.70m

阿南市吉井町

吉井　地区

Ｒ１阿耕 中山間 吉井 管水路７工事
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管 割 図
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2-2-3号支線水路縦断面図

A

記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

2-2-3号支線水路縦断面図

H=1:250

徳島県南部総合県民局（阿南）

V=1:100

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）
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VU(RR)φ100 L=10.90m

耕地下 L=32.09m h=0.60m

VU(RR)φ75 L=21.19m

Ｒ１阿耕 中山間 吉井 管水路７工事

阿南市吉井町

吉井　地区
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図面番号
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図面名

V=1/100
H=1/250

徳島県南部総合県民局(阿南)
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記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具
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ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）
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短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）

吉井　地区

阿南市吉井町

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事
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記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町
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記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付
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ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）
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ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）
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阿南市吉井町
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記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント
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鋳鉄製

離脱防止継手付

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町

17/26



1：250

1：
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DL=10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

曲線

測点

単距離

追加距離

地盤高

管天高

土被り

斜距離

管路勾配

掘削断面

管径管種

管割図
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H=19.281m
A-21 H=19.547m

A-20

田 田

路線名等

工事箇所

縮尺

会社名

事業所名

図面番号

工事名

図面名

V=1/100
H=1/250

徳島県南部総合県民局(阿南)
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0
.
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0
.
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8
.
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給
水
栓
　
2-
3-
1-
3-
1

No
.0
+3
8.
5

1
8
.
2
5

1
8
.
3
2i=0.001818

H=0.07 L=38.50

VU(RR)φ75 L=38.50m

耕地下 L=38.50m h=0.60m

5.00

RRチーズ

 φ200×75

5.00

  2-3-1-3号支線水路縦断面図

2-3-1-3号支線水路縦断面図

A

記　　号 名　　称

制水弁

凡　例

空気弁

（補修弁付）

硬質塩化ビニール管

RR継手

硬質塩化ビニール管

RRベンド

RRチーズ
離脱防止継手付

鋳鉄製

硬質塩化ビニール管

RRソケット

MFジョイント

RRフランジ付チーズ

ドレッサージョイント

離脱防止金具

VCドレッサー

離脱防止継手付

離脱防止継手付

RR径違いソケット

鋳鉄製

離脱防止継手付

離脱防止継手付

鋳鉄製

離脱防止継手付

ダクタイル鋳鉄管

T形(3種）

ダクタイル鋳鉄管

ニ受Ｔ字管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

受挿し片落管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

曲管(T形）

ダクタイル鋳鉄管

短管１号(T形）

特殊押輪

（T形用）

ダクタイル鋳鉄管

挿し受片落管(T形）

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町
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土 工 標 準 断 面 図(1/4)

埋設管表示テープ

市道・農道下埋設（アスファルト舗装）B

h
1

D
c Dc

砂基礎

砂基礎 １

2

h
2

１良質土

密粒度アスコン

S=なし

800 100 100 560
800 100 100 560
800 100 100 560
800 100 100 560
800 150 100 560

管種 口径 B1D c H h1 h2 h3B2

(S配管)

市道　H=800

耕地下埋設A

D
c

B1

Dc

埋戻 1

2

VU
VU
VU
VU
VU

75 89 500 600
100 114 500 600
150 165 500 600
200 216 500 600
250 267 600 600

管種 口径 D c HB1

埋戻

表土はぎ

400
400
400
400
400

h1

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)

DCIP 75 500
100 500
150 500
200 500
250 600

700
700
700
700
800

市道・農道下埋設（コンクリート舗装）C

埋設管表示テープ

h
1

D
c Dc

砂基礎

砂基礎 １

2

h
2

１良質土

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)

コンクリート σck=18KN

Con

鉄網　D10 @150

800 100 450
800 100 450
800 100 450
800 100 450
800 100 450

管種 口径 B1D c H h1 h2 h3B2

市道　H=800

75 93 500
100 118 500
150 169 500
200 220 500
250 272 600

700
700
700
700
800

小道（未舗装）埋設D

D
c

B1

Dc

埋戻 1

2埋戻

600
600
600
600
600

管種 口径 D c HB1

600
600
600
600
600

h1

VU
VU
VU
VU
VU

75 89 500
100 114 500
150 165 500
200 216 500
250 267 600

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

土工標準断面図1/4

徳島県南部総合県民局（阿南）

S=なし

100
100
100
100
150

800 100 100 560
800 100 100 560
800 100 100 560
800 100 100 560
800 150 100 560

管種 口径 B1D c H h1 h2 h3B2

農道　H=800

VU
VU
VU
VU
VU

75 89 500
100 114 500
150 165 500
200 216 500
250 267 600

700
700
700
700
800

DCIP
DCIP
DCIP
DCIP

800 100 450
800 100 450
800 100 450
800 100 450
800 100 450

管種 口径 B1D c H h1 h2 h3B2

農道　H=800

VU
VU
VU
VU
VU

75 89 500
100 114 500
150 165 500
200 216 500
250 267 600

700
700
700
700
800

100
100
100
100
150

DCIP
DCIP
DCIP
DCIP
DCIP

93
118
169
220
272

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

那賀川西部　地区

阿南市吉井町
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空　気　弁　工　構　造　図
S=1:10

5

8
0

2φ弁気

6
1
0

4
5
0

8
0

水弁

農空
気

80350

510

H=600～800

ラ 08ブ口 C ス

11

1 1

B 032B 0 単口1 0 口単
弁気

口単 B
枠付蓋H

型

空気弁室Ａ型（空気弁φ25）
35×45

空

112 800

-

-A

1A 600 1

単

空気弁室Ａ型

空

80

本管φ75～300

土被り
弁室高さ

475

675

埋設部

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

空気弁工構造図

徳島県南部総合県民局（阿南）

図示

急速空気弁φ25

コック付
フランジ付（7.5K）

メカ型F付T字管
本管径×75(7.5K) フランジ接合部品はSUS304とする。

2
0
0

2
0
0

7
5

2
0
0

35×45蓋付枠空気弁

スラブ80

単口Ｂ20

単口Ｃ

急速空気弁φ25

コック付
フランジ付（7.5K）

鉄ソケット32A
溶接接合

水管橋部

SGP（白）
Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町
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工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

給水栓工構造図

S=1:10

ＩＩ

に給水する時に給水栓に接続するものである。（注）ビニールサクションホースは、下段側

φ50 L=3.0m

マチノ継手付

ビニールサクションホース

360゜回転バルブφ50

スウイベル付

ＧＬ

Ｌ＝700

φ50×90゜

型栓水給

図面断

図面平図面平

6φ

孔抜水

板蓋

2
0

図面断

型Ｉ栓水給

10 10

建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

C種 100×190×390 n=4

孔抜水VPφ50（φ75）

360゜回転バルブφ50(φ75）

バルブソケットφ50（φ75）

スウイベル付

ＧＬ

Ｌ＝700

金属入り

TSエルボ

φ50（φ75）×90゜

水抜孔

徳島県南部総合県民局（阿南）

水田用 畑用

VU φ200

コンクリート詰め

給水栓箱内　埋め戻し

流用土(砂質土)

給水栓工　構造図

S=1:10

2
1
6

216

コンクリート

VU φ200

216

TSソケットφ75×50 TSソケットφ75×50

数量

給水栓工　一箇所当たり数量

床堀り

埋戻し

基面整正

TS径違いソケット(φ75×φ50)

蓋付き給水栓BOX(二次製品)

土

工

管

材

給

水

量

栓

箱

項目 単位

0.7

0.5

0.49

1.0

1.0

1.0

1.0 個

個

個

個

m2

m3

m3

450×450×800

床堀  　V=0.6×1.20=0.7m3

埋戻  　V=0.7-(0.7×0.7×0.1+0.59×0.59×0.4)=0.5m3

土工数量　

床堀  　V=0.6m2

土工断面数量　

基面整正 　A=0.7×0.7=0.49m2

VPφ50 0.7 m

水田用 水田面積A<1500m2

数量

床堀り

埋戻し

基面整正

TS径違いソケット(φ75×φ50)

コンクリート(18N/mm2)

土

工

管

材

給

水

量

栓

箱

項目 単位

0.3

0.3

0.04

1.0

1.0

1.0

0.6

0.02 m3

m

個

個

個

m2

m3

m3

VU φ200

0.7 m

畑用

床堀  　V=0.4×0.80=0.3m3

埋戻  　V=0.3-0.22×0.22×3.14/4×0.5=0.3m3

土工数量　

床堀  　V=0.4m2

土工断面数量　

基面整正 　A=0.22×0.22×3.14/4=0.04m2

バルブソケット(φ50)金属入り 1.0 個

360゜回転バルブφ50
スウイベル付

TSエルボ

φ50×90゜

バルブソケット(φ50)金属入り 1.0 個

360゜回転バルブφ50
スウイベル付

1.0 個φ50 L=3.0m

マチノ継手付

ビニールサクションホース

※水田面積A<1500m2 給水栓φ50

  水田面積A≧1500m2 給水栓φ75

数量

床堀り

埋戻し

基面整正

蓋付き給水栓BOX(二次製品)

土

工

管

材

給

水

量

栓

箱

項目 単位

0.7

0.

0.49

1.0

1.0

1.0 個

個

個

m2

m3

m3

450×450×800

床堀  　V=0.6×1.20=0.7m3

土工数量　

床堀  　V=0.6m2

土工断面数量　

基面整正 　A=0.7×0.7=0.49m2

0.7 m

水田用 水田面積A≧1500m2

バルブソケット(φ75)金属入り 1.0 個

360゜回転バルブφ75
スウイベル付

（φ75の場合、なし） VPφ50（φ75）

VPφ50（φ75）

TSエルボ

バルブソケットφ50

金属入り

VPφ50

VPφ75

TSエルボ

φ75×90゜

VPφ50

TSエルボ

φ50×90゜

コンクリート t=100

4.0 個
建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(C種)
100×190×390 4.0 個

建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

C種 100×190×390 n=4

埋戻　　　  　V=0.45×0.45×0.4+0.30×0.30×0.10

　　　　　　　+0.1×0.2×0.1×4　=0.1m3

埋戻  　V=0.7-(0.7×0.7×0.1+0.59×0.59×0.4)=0.5m3

0.1 m3 0.1 m3

建築用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(C種)
100×190×390

0.02 m3 0.02 m3

埋戻　　　  　V=0.45×0.45×0.4+0.30×0.30×0.10

　　　　　　　+0.1×0.2×0.1×4　=0.1m3

埋戻（流用土、砂質土)

コンクリート コンクリート(18N/mm2) (18N/mm2)

(流用土、砂質土)

埋戻（流用土、砂質土)

(流用土、砂質土)

吉井　地区

阿南市吉井町

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事
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L1 500

VU φ75 VU φ50

T字管

D*75
本線で計上

給水栓工

TS 径違いソケット

φ75*50

EL.1

L1 L5 500

L2
VU φ

75

VU φ75 VU φ75 VU φ50

EL.1

T字管

D*75
本線で計上

TS 径違いソケット

φ75*50

TS 45°ベンド

φ75

給水栓工

EL.3

EL.2

L1

500

VU φ75

VU φ50

T字管

D*75
本線で計上

給水栓工

TS 径違いソケット

φ75*50

EL.1

給 水 栓 工　標 準 図 (1/3）

L2

VU
 φ

75

VU φ75

L5

φ75

TS 45°ベンド

タイプ1

タイプ2

タイプ3

L1 L3

L2
VU φ

75

VU φ75 VU φ75

EL.1

T字管

D*75
本線で計上 TS 45°ベンド

φ75

タイプ4

VU φ50

500

給水栓工

TS 径違いソケット

φ75*50

VU φ75

L5

TS 45°ベンド

φ75

VU
 φ

75
L4

耕地

耕地

耕地

給 水 栓 取 出 工　

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名 徳島県南部総合県民局（阿南）

S=1:20

給水栓工標準図(1)

バルブソケットφ50

金属入り 可鍛鋳鉄製エルボ

φ50×90゜
バルブソケットφ50

金属入り 可鍛鋳鉄製エルボ

φ50×90゜

バルブソケットφ50

金属入り

可鍛鋳鉄製エルボ

φ50×90゜

バルブソケットφ50

金属入り 可鍛鋳鉄製エルボ

φ50×90゜

500

VU φ50

T字管

D*75
本線で計上

給水栓工

TS 径違いソケット

φ75*50

タイプ5

耕地

バルブソケットφ50

金属入り 可鍛鋳鉄製エルボ

φ50×90゜

L2

L1
VU φ

75

VU φ75

TS 45°ベンド

φ75

L4

VU
 φ

75

φ75

TS 45°ベンド

L5

VU φ75

幹線水路

φ500

EL.4

EL.5

EL.4

耕地

道路

排水路

排水路

EL.5
道路

EL.3

EL.2

EL.3

EL.2

EL.3

EL.2

EL.3

EL.2

500

VU φ50

給水栓工

TS 径違いソケット

φ75*50

タイプ6

バルブソケットφ50

金属入り 可鍛鋳鉄製エルボ

φ50×90゜

L1

SGP φ75

道路

排水路

EL.3

EL.2

T字管

D*75
本線で計上

EL.1

ドレッサージョイント

φ75（離脱防止継手付）

ドレッサージョイント

φ75（離脱防止継手付）

SGPエルボ

φ75×90゜

SGPエルボ

φ75×90゜

SGPエルボ

φ75×90゜

SGP φ75

A

空気弁φ25

ねじ込み式

吉井　地区

阿南市吉井町

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事
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給 水 栓 工　標 準 図 (2/3）

給 水 栓 取 出 工　

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名 徳島県南部総合県民局（阿南）

図示

給水栓工標準図(2)

500
VU φ50

T字管
D*75
本線で計上

給水栓工

TS 径違いソケット
φ75*50

EL.1

タイプ7

耕地

可鍛鋳鉄製エルボ
φ50×90゜

EL.3

EL.2

バルブソケットφ50
金属入り

ドレッサージョイント
φ75（離脱防止継手付）

VU φ75

SG
P 

φ
75

SGPエルボ
φ75×90゜

Ｒ１阿耕　中山間　吉井　管水路７工事

吉井　地区

阿南市吉井町
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給 水 栓 工　標 準 図 (3/3)

工 事 名

路線名等

工事箇所

図 面 名

縮　　尺 図面番号

会 社 名

事業者名

給水栓工標準図(3/3)

徳島県南部総合県民局（阿南）

図示

給水栓名 支線名 測点
水田 畑 分岐 給水栓 給水栓 排水路下

道路幅 道路高 形式 管長1 管長2 管長3 管長4 管長5
VUφ75

φ75 TS45B φ75 TS90°B
SGPφ75

φ75 SGP90°B
ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ75 DCIP(T形3種)φ75 VCﾄﾞﾚｯｻｰφ75 空気弁φ25 土工延長(m) 水田給水栓

  φ50
水田給水栓
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面積 面積 管頂高 田面高 管頂高 管頂高 管長 管長 離脱防止継手付 管長 離脱防止継手付 ねじ込み式 As道路 Co道路 耕地   箇所数   箇所数  箇所数

A1(m2) A2(m2) EL.1 EL.2 EL.3 EL.4 B EL.5 L1(m) L2(m) L3(m) L4(m) L5(m) L(m) N（個） N（個） L(m) N（個） N（個） L(m) N（個） N（基） B型 C型 A型 N（箇所） N（箇所） N（箇所）

2-2-2 2-2号支線 No.0+25.3 679 18.32 19.07 18.47 1 1.53 1.53 1.5 1

2-2-3 2-2号支線 No.0+27.2 1471 18.33 19.07 18.47 4.00 19.54 1 6.06 2.06 4 2 4.00 2.1 1

2-2-4 2-2号支線 No.0+59.9 643 18.31 19.23 18.63 4.00 19.49 1 7.13 3.13 1 4 2 4.00 3.1 1

2-2-5 2-2号支線 No.0+84.0 1351 18.29 19.09 18.49 1 0.50 0.50 0.5 1

2-2-6 2-2号支線 No.1+17.2 376 18.28 19.38 18.78 3 0.00 0.71 0.71 2 0.5 1

2-2-7 2-2号支線 No.1+70.7 1080 137 18.02 19.13 18.53 3 0.00 0.73 0.73 2 0.5 1

2-2-8 2-2号支線 No.1+92.8 1585 18.10 18.95 18.35 1 0.50 0.50 0.5 1

2-2-9 2-2号支線 No.2+53.0 1432 17.98 18.99 18.39 3 0.09 0.58 0.67 2 0.5 1

2-2-10 2-2号支線 No.2+95.1 685 18.04 18.84 18.24 1 0.50 0.50 0.5 1

2-2-11 2-2号支線 No.4+65.2 736 18.00 18.69 18.09 1 0.50 0.50 0.5 1

2-2-12 2-2号支線 No.4+72.4 1094 18.07 18.74 18.14 1 2.80 2.80 2.8 1

2-2-13 2-2号支線 No.4+97.2 962 18.00 18.75 18.15 1 3.45 3.45 3.5 1

2-2-14 2-2号支線 No.5+8.0 1371 17.97 18.66 18.06 1 4.56 4.56 4.6 1

2-2-15 2-2号支線 No.6+25.7 966 18.00 18.71 18.11 1 0.50 0.50 0.5 1

2-2-16 2-2号支線 No.6+70.6 2052 18.03 18.62 18.02 1 0.87 0.87 0.9 1

2-2-17 2-2号支線 No.7+23.4 952 18.06 18.63 18.03 1 0.56 0.56 0.6 1

2-2-1-1 2-2-1号支線 No.0+14.9 679 18.30 19.28 18.68 3 0.16 0.54 0.70 2 0.5 1

2-2-1-2 2-2-1号支線 No.0+37.6 938 18.36 19.06 18.46 1 1.18 1.18 1.2 1

2-2-1-3 2-2-1号支線 No.0+62.9 1849 18.38 19.03 18.43 1 0.50 0.50 0.5 1

2-2-1-4 2-2-1号支線 No.1+45.4 709 18.24 18.90 18.30 1 0.98 0.98 1 1

2-2-1-5 2-2-1号支線 No.1+50.7 758 18.24 18.88 18.28 1 0.68 0.68 0.7 1

2-2-1-1-1 2-2-1-1号支線 No.0+2.0 304 15.81 19.18 18.58 15.81 3 0.74 3.92 0.50 5.16 2 3.5 1

2-2-1-1-2 2-2-1-1号支線 No.0+42.3 944 17.29 18.72 18.12 7 0.69 1.04 0.84 0.89 1 1 1 1

2-2-1-1-3 2-2-1-1号支線 No.0+49.3 975 17.41 18.72 18.12 7 0.69 0.75 0.55 0.89 1 1 0.7 1

2-2-1-2-1 2-2-1-2号支線 No.0+48.2 277 18.40 19.06 18.46 1 1.34 1.34 1.3 1

2-2-1-3-1 2-2-1-3号支線 No.0+21.6 573 18.19 18.95 18.35 1 0.00 0 1

2-2-2-1 2-2-2号支線 No.0+5.7 938 18.16 18.84 18.24 1 0.54 0.54 0.5 1

2-2-2-2 2-2-2号支線 No.0+11.9 845 18.17 18.87 18.27 1 1.05 1.05 1 1

2-2-2-3 2-2-2号支線 No.0+17.0 1284 18.16 18.87 18.27 1 5.85 5.85 5.9 1

2-2-2-4 2-2-2号支線 No.0+24.0 782 18.15 18.99 18.39 1 0.55 0.55 0.5 1

2-2-2-5 2-2-2号支線 No.0+41.3 882 18.14 18.82 18.22 1 1.63 1.63 1.6 1

2-2-2-6 2-2-2号支線 No.0+43.7 1404 18.15 18.82 18.22 1 6.85 6.85 6.8 1

2-2-2-7 2-2-2号支線 No.0+64.7 1179 18.19 18.81 18.21 1 1.54 1.54 1.5 1

2-2-2-8 2-2-2号支線 No.0+69.8 1573 18.18 18.81 18.21 1 5.18 5.18 0 1

2-2-2-9 2-2-2号支線 No.0+88.4 1158 18.17 18.86 18.26 1 1.05 1.05 1 1

2-2-2-10 2-2-2号支線 No.1+4.0 1220 18.16 18.95 18.35 1 0.00 0 1

2-2-3-1 2-2-3号支線 No.0+10.9 1223 18.11 18.78 18.18 1 0.80 0.80 0.8 1

2-2-3-2 2-2-3号支線 No.0+32.1 2348 18.12 18.79 18.19 1 0.00 0 1

2-3-1-2 2-3-1号支線 NO.0+36.3 401 18.58 19.53 18.93 18.58 2.50 19.52 3 4.22 0.49 0.50 2.71 2 2.5 2 2.50 2.6 1

2-3-1-3 2-3-1号支線 NO.0+36.8 584 18.59 19.34 18.74 1 0.50 0.50 0.5 1

2-3-1-4 2-3-1号支線 NO.0+84.6 1246 18.53 19.27 18.67 18.53 3.38 19.36 1 7.66 7.66 3.38 4.3 1

2-3-1-5 2-3-1号支線 NO.0+85.1 839 18.53 19.27 18.67 1 1.96 1.96 2 1

2-3-1-6 2-3-1号支線 NO.0+99.9 471 18.53 19.27 18.67 18.53 2.40 19.37 1 5.23 5.23 2.40 2.8 1

2-3-1-7 2-3-1号支線 NO.1+2.3 1670 18.52 19.24 18.64 1 1.12 1.12 1.1 1

2-3-1-8 2-3-1号支線 NO.1+40.3 256 18.50 19.22 18.62 1 1.50 1.50 1.5 1

2-3-1-9 2-3-1号支線 NO.1+42.8 479 18.50 19.23 18.63 18.50 2.50 19.32 1 5.66 5.66 2.50 3.2 1

2-3-1-10 2-3-1号支線 NO.1+46.0 514 18.50 19.22 18.62 18.50 2.80 19.31 1 9.67 9.67 2.80 6.9 1

2-3-1-11 2-3-1号支線 NO.1+46.5 850 18.50 19.22 18.62 18.50 2.80 19.31 1 5.17 5.17 2.80 2.4 1

2-3-1-12 2-3-1号支線 NO.1+59.8 985 18.47 19.27 18.67 18.47 2.50 19.27 1 4.50 4.50 2.50 2 1

2-3-1-13 2-3-1号支線 NO.2+5.9 2786 18.26 19.01 18.41 1 1.31 1.31 1.3 1

2-3-1-14 2-3-1号支線 NO.2+27.5 492 18.25 19.10 18.50 18.25 2.50 19.16 1 4.56 4.56 2.50 2.1 1

2-3-1-15 2-3-1号支線 NO.2+44.4 581 18.25 18.93 18.33 1 3.38 3.38 3.4 1

2-3-1-16 2-3-1号支線 NO.2+59.6 789 18.25 19.05 18.45 1 0.80 0.80 0.8 1

2-3-1-17 2-3-1号支線 NO.2+86.1 1338 18.24 18.97 18.37 1 0.50 0.50 0.5 1

2-3-1-18 2-3-1号支線 NO.2+92.4 569 18.24 19.07 18.47 1 1.05 1.05 1.1 1

2-3-1-1-1 2-3-1-1号支線 NO.0+30.6 1215 18.59 19.24 18.64 1 0.00 0 1

2-3-1-2-1 2-3-1-2号支線 NO.0+0.7 451 18.41 19.12 18.52 1 0.73 0.73 0.7 1

2-3-1-2-2 2-3-1-2号支線 NO.0+12.9 810 18.28 19.15 18.55 1 1.24 1.24 1.2 1

2-3-1-3-1 2-3-1-3号支線 NO.0+38.5 745 18.32 19.10 18.50 1 0.92 0.92 0.9 1

2-3-2-1 2-3-2号支線 No.0+54.7 391 18.53 19.19 18.59 1 0.50 0.50 0.5 1
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