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2

平均高さH=1.2m 平均高さH=1.1m 平均高さH=1.0m

暗渠区間L=10m 暗渠区間L=35m 暗渠区間L=75m



S=1:30

底版工

注) 1.既設水路表面は、高圧洗浄等により充分に清掃すること。

　　2.既設水路の脆弱部は完全に取り除き、

付着強度（１N/mm2以上）を確認後、表面被覆工を行うこと。

表面被覆工詳細図

補修工標準構造図

　 目地補修用高弾性ゴム 既設目地
Ａ部

既設水路

計画水路又は既設水路

S=1:20

平 面 図

Ａ部

S=1:25

注) 1.溶接金網は高圧洗浄後、水路底面から25mm離れた

　　　位置に設置する。

注) 1.増厚工法区間のバレル間（目地位置）に設置する。 注) 1.表面被覆工区間のバレル間（目地位置）に設置する。

目地補修工標準構造図

エポキシ系接着剤塗布
目地補修用高弾性ゴム

削溝

50×50

水路側

Ａ部詳細図
S=1:5

既設コンクリート水路既設目地

注) 1.既設目地の補修、現況水路との接続部に設置する。

　　2.施工に当たっては溝の整形を行うこと。

　　3.目地補修用高弾性ゴムの形状は参考である。

高圧洗浄

ポリマーセメントモルタル

S=なし

S=1:5

高
圧
洗
浄

高圧洗浄

横見用水

φ3.2×100×100

表
面
被
覆
工

高
圧
洗
浄

表
面
被
覆
工

10

ゴム発泡体 t=10mm

天
端
幅

目地材

止水板
CF-150-5
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工事箇所

図面名
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会社名
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図面番号 ／
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水路補修工標準構造図
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5
0

50 50

50

5
0

既設水路側壁

5mm

下地処理（劣化部除去）

表面被覆

底版勾配調整コンクリート

溶接金網



DL=0.000

FH=
GH=3.989

NO.45+36.012

4.520

A s
A s

高圧洗浄工

高圧洗浄工

溶接金網

A=1.00m2

φ3.2×100×100
A=1.53m2

A=1.74m2

底版コンクリート

勾配調整 V=0.10m3

高圧洗浄工 A=1.00m2

表面被覆工表面被覆工

高圧洗浄工 A=1.02m2

表面被覆工

高圧洗浄工 A=1.23m2

表面被覆工

A=1.00m2

表面被覆工

A=1.24m2

表面被覆工

高圧洗浄工 A=1.04m2

φ3.2×100×100

A=1.59m2

高圧洗浄工 A=1.24m2

φ3.2×100×100

A=1.89m2

高圧洗浄工 A=1.24m2

φ3.2×100×100
A=1.75m2

A=0.98m2

φ3.2×100×100
A=2.26m2

高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

溶接金網

溶接金網

溶接金網

溶接金網

表面被覆工

表面被覆工
表面被覆工

表面被覆工

A=1.76m2

V=0.07m3

A=2.44m2

V=0.45m3

A=2.65m2

V=0.35m3

A=2.23m2

V=0.35m3

土砂掘削

土砂掘削 V=0.19m3

V=0.41m3

高圧洗浄工 高圧洗浄工

高圧洗浄工

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

3.74

0.10

2.00

1.53

(m3) 0.00

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

3.82

0.07

2.06

1.59

(m3) 0.00

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.91

0.45

2.47

1.89

(m3) 0.41

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.71

0.35

2.48

1.75

(m3) 0.19

高 圧 洗 浄工

底版コンクリート

表 面 被 覆工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数 量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.63

0.35

1.98

2.26

(m3) 0.00

高 圧 洗 浄工

底版コンクリート

表 面 被 覆工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数 量

4.043

DL=0.000

FH=
GH=3.999

NO.46

4.512

A s

DL=0.000

FH=
GH=3.783

NO.47

堆 積

4.500

DL=0.000

FH=
GH=3.810

NO.47+25.0

A s

堆 積

4.481

A s

フェンス

DL=0.000

FH=
GH=3.844

NO.48

A sA s

横断図 (1/4)

5mm5mm
4.053

4.002

3.995

3.988

底版増厚64mm

底版増厚44mm

底版増厚219mm

底版増厚185mm

底版増厚144mm

5mm

5mm
5mm

5mm
5mm

5mm 5mm

5mm

工事名

路線名等

工事箇所

図面名
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会社名

事業者名

図面番号 ／
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5mm

5mm

5mm

5mm

5mm

5mm表面被覆工

5mm表面被覆工

5mm表面被覆工

5mm表面被覆工

5mm表面被覆工

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.18

0.18

2.00

1.92

(m3) 0.12

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.04

0.14

2.02

1.78

(m3) 0.00

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.50

0.15

2.57

1.67

(m3) 0.09

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.34

0.10

2.28

1.87

(m3) 0.00

高 圧 洗 浄工

底版コンクリート

表 面 被 覆工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数 量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.82

0.18

2.79

1.74

(m3) 0.08

高 圧 洗 浄工

底版コンクリート

表 面 被 覆工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数 量

高圧洗浄工 A=0.99m2

φ3.2×100×100
A=1.92m2溶接金網

高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

A=2.18m2

V=0.18m3

土砂掘削 V=0.12m3

A=1.01m2高圧洗浄工

A=1.01m2高圧洗浄工

φ3.2×100×100
A=1.78m2溶接金網

高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

A=2.02m2

V=0.14m3

A=1.01m2高圧洗浄工

高圧洗浄工 A=1.30m2

φ3.2×100×100
A=1.67m2溶接金網

土砂掘削 V=0.09m3 高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

A=1.93m2

V=0.15m3

A=1.27m2高圧洗浄工

高圧洗浄工 A=1.14m2

φ3.2×100×100
A=1.87m2溶接金網

高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

A=2.06m2

V=0.10m3

A=1.14m2高圧洗浄工

高圧洗浄工 A=1.37m2

φ3.2×100×100
A=1.74m2溶接金網

土砂掘削 V=0.08m3
高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

A=2.03m2

V=0.18m3

A=1.42m2高圧洗浄工

表面被覆工

表面被覆工

表面被覆工
表面被覆工

表面被覆工

4.357

4.424

資材置き場

3.981

3.974

3.960

3.946

3.929

底版増厚87mm

底版増厚74mm

底版増厚83mm

底版増厚50mm

底版増厚98mm

DL=0.000

FH=
GH=3.894

NO.48+25.0

堆 積

4.441

DL=0.000

FH=
GH=3.896

NO.51

DL=0.000

FH=
GH=3.831

BC.66（NO.51+18.688)

横断図 (2/4)

空 地

堆 積

A s

A s

宅 地

DL=0.000

FH=
GH=3.900

NO.49

駐車場

A s

4.451

A s

堆 積

空 地

フェンス

DL=0.000

FH=
GH=3.877

NO.50

A sA s

4.427

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 ／
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3.874

底版増厚173mm

3.896

底版増厚50mm

3.920

3.903

3.899

底版増厚88mm

底版増厚65mm

底版増厚50mm

DL=0.000

FH=
GH=3.832

SP.66

堆 積

公 園

A s
A s

4.549

5mm

5mm

5mm 5mm

5mm

5mm表面被覆工

5mm表面被覆工

5mm表面被覆工

5mm表面被覆工

5mm表面被覆工

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.68

0.09

2.79

1.70

(m3) 0.07

高 圧 洗 浄工

底版コンクリート

表 面 被 覆工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数 量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.17

0.33

1.96

1.76

(m3) 0.23

高 圧 洗 浄工

底版コンクリート

表 面 被 覆工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数 量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.30

0.17

2.27

1.76

(m3) 0.09

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.80

0.12

2.82

1.76

(m3) 0.09

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.21

0.09

2.31

1.71

(m3) 0.00

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

高圧洗浄工 A=1.11m2

φ3.2×100×100
A=1.76m2溶接金網

土砂掘削 V=0.09m3 高圧洗浄工

底版コンクリート
勾配調整

A=2.03m2

V=0.17m3

A=1.16m2高圧洗浄工

高圧洗浄工 A=1.40m2

φ3.2×100×100
A=1.76m2溶接金網

土砂掘削 V=0.09m3
高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整
A=1.98m2

V=0.12m3

A=1.42m2高圧洗浄工

高圧洗浄工 A=1.15m2 高圧洗浄工 A=0.98m2

高圧洗浄工 A=1.40m2

φ3.2×100×100
A=1.71m2溶接金網

φ3.2×100×100
A=1.76m2溶接金網

φ3.2×100×100
A=1.70m2溶接金網

土砂掘削 V=0.07m3

土砂掘削 V=0.23m3
高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

A=1.90m2

V=0.09m3

高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

A=2.21m2

V=0.33m3

高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

A=1.89m2

V=0.09m3

A=1.16m2高圧洗浄工

A=1.39m2高圧洗浄工

A=0.98m2高圧洗浄工

表面被覆工

表面被覆工 表面被覆工

表面被覆工 表面被覆工

DL=0.000

FH=
GH=3.838

NO.52

堆 積

4.358

A s

A s A s

堆 積

堆 積

DL=0.000

FH=
GH=3.849

NO.52+9.0

4.368

DL=0.000

FH=
GH=3.846

NO.52+15.0

A s

4.371

宅 地

A sA s

DL=0.000

FH=
GH=3.701

NO.53

横断図 (3/4)

4.186

S=1:100

工事名

路線名等

工事箇所

図面名

縮尺

会社名

事業者名

図面番号 ／
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3.8473.826

3.819

底版増厚126mm

底版増厚148mm 底版増厚218mm

DL=0.000

FH=
GH=3.629

NO.54

堆 積

A sA s

宅 地

A s

堆 積

4.267

5mm5mm

5mm

5mm表面被覆工5mm表面被覆工

5mm表面被覆工

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.85

0.44

2.44

1.87

(m3) 0.14

高 圧 洗 浄工

底版コンクリート

表 面 被 覆工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数 量名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.24

0.31

1.86

1.98

(m3) 0.08

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

名　　　称 単 位

(m2)

(m3)

(m2)

(m2)

断 面 数 量

4.10

0.25

1.87

1.88

(m3) 0.00

高圧 洗 浄 工

底版コンクリート

表面 被 覆 工

溶 接 金 網

土 砂 掘 削

数量

高圧洗浄工 A=1.23m2高圧洗浄工 A=0.93m2

高圧洗浄工 A=0.96m2

φ3.2×100×100
A=1.87m2溶接金網

φ3.2×100×100
A=1.98m2溶接金網

φ3.2×100×100
A=1.88m2溶接金網

土砂掘削 V=0.14m3土砂掘削 V=0.08m3 高圧洗浄工

底版コンクリート

勾配調整

A=2.41m2

V=0.44m3
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水路補修工展開図（  /17）
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