
工 事 名

路線名等

施工箇所

図 面 名

 縮 尺 

会 社 名

事業者名

図面番号

Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他
警報局表示設備改良工事

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

警報局及び観測設備回線構成図

ＮＴＳ １

徳島県東部県土整備局

津　田

大　江

雑　賀

大　原

向江田

敷　地

丈　六

田　浦

西　原

多家良

下沖野

上沖野

飯　谷

長　柱

沼　江

今　山

中　角

星　谷

久　国

棚　野

横　瀬

下立川

中立川

上立川

福　川

江　田

横　瀬

雄中面

殿川内

八重地

河川情報装置（新設）

放流中表示板（新設）

放流中表示板（増設）



放流警報設備　機器系統図

図面番号 ２

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

路線名等

施工箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

制御監視装置

スピーカ

集音マイク1 回転灯

接続箱

操作卓

プリンタ装置

空中線

雨量計

プリンタ装置

サイレン

警報装置

警報局

注1）　設置機器は各警報局毎に異なる

AC100V

60Hz,1Φ

空中線

分配器

同軸避雷器

ヒータ用電源
AC100V,60Hz,1Φ

雨量パルス
DC+12V

自記記録計

ダムコン

AC100V

60Hz,1Φ

AC200V

60Hz,3Φ

サイレン

制御盤

集音マイク2
3素子八木
上流向

5素子八木
下流向

警報用テレメータ用

制御盤

回転灯

放流中

サイレン

放流中表示板

サイレン
スピーカ

接続箱

集音マイク2集音マイク1

AC100V

60Hz,1Φ

AC200V

60Hz,3Φ

空中線
3素子八木

同軸避雷器

！
意
注
水
増

河川情報装置

河川情報装置

制御盤

AC100V

60Hz,1Φ

AC100V

60Hz,1Φ

直流電源装置蓄電池

サージシェルタ

AC100V

60Hz,1Φ

(回転灯,放流中表示板用)

制御盤

回転灯

放流中

回転灯

放流中表示板

AC100V

60Hz,1Φ
警報装置

＜スピーカ局＞＜サイレン局＞

注2）　破線部の構成はサイレン局,スピーカ局で異なる

卓上表示装置

放流中

放流中表示板

(回転灯,放流中表示板用)

＜凡例＞

：既設機器

：新設機器

：改造対象機器

放流中

放流中表示板

放流中

放流中表示板

正木ダム管理所



工　事　名

路 線 名 等

施 工 箇 所

図　面　名

縮　　尺

事 業 者 名

図 面 番 号

警報表示設備改良工事

正木ダム

Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他

勝浦郡上勝町正木他

棚野ダム制御監視装置　機器系統図

ＮＴＳ ３

徳島県東部県土整備局

AC100V

60Hz，1Φ

AC100V

60Hz，1Φ

同軸避雷器

電波時計

5素子八木
空中線

制御監視装置

会　社　名

凡例

：改造対象設備

：既設設備



路線名等
施工箇所
図面名 正木ダム制御監視装置　操作卓盤パネル図
縮尺 図面番号
会社名
事業者名

警報局表示設備改良工事
正木ダム

工事名

勝浦郡上勝町正木他

東部県土整備局

Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他

：改造対象箇所

ＮＴＳ 4



：改造対象箇所

図面番号 5

会 社 名

事業者名 徳島県東部県土整備局

工 事 名
Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他
　　　　　　警報局表示設備改良工事

路線名等 正木ダム

施工箇所 勝浦郡上勝町正木他

図 面 名 棚野ダム制御監視装置　操作盤パネル図

縮　　尺 NTS



付属ケーブル×4

既設ケーブル

既設IV既設IV既設IV既設IV

付属ケーブル×2

付属ケーブル

付属ケーブル

回

転

灯

イ

ン
バ
ー

タ

サ

イ
レ
ン

既設ケーブル

既設IV

ス ス

ピ
ー

カ
接

続
箱

ピ
ー

カ

×

４

既設ケーブル

集

（ （

集

音

マ

イ

ク

ス

ピ

ー

カ

）

用

音
マ

イ

ク

サ

イ

レ

ン

用

）

既設ケーブル

既設ケーブル

雨

量

マ

ス

既設ケーブル

雨

量

記

録

計

既設IV

空

中

線(

下
流
向
け)

空

中

線(

上
流
向
け)

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

分

配

器

既設ケーブル

同

軸

避
雷

器

既設ケーブル

既設IV

ア

ン

テ
ナ

フ
ィ
ル
タ
（

対

県

防

）

ア

ン

テ
ナ

フ
ィ
ル
タ
（

対

全

県

）

既設ケーブル

既設ケーブル

サ

イ

レ

ン
制

御

盤

既設IV

放

流

警

報
表

示

板

CV5.5sq-2C

有

線

観

測
装

置

制

御

監

視
装

置

既設IV

有

線

警

報
装

置

操

作

卓

既設ケーブル

既設ケーブル

既設IV既設IV

プ

リ

ン

タ
装

置×

２

Ｕ

Ｐ

Ｓ

分
電

盤
（
１

φ

Ａ

）

Ｃ

１
０

０
Ｖ

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

分

電

盤

（
１

φ

Ａ

）

Ｃ

１
０

０
Ｖ

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

CV 2.0sq-2C ⇒ CV 5.5sq-2C

既設ケーブル

ダ

ム

コ

ン

低

圧

盤

（
３

φ

Ａ

）

Ｃ

２
０

０
Ｖ

：改造・新設機器

【凡　例】

：既設

卓

上

表

示

装
置

付属ケーブル

正木ダム管理所 配線系統図

正木ダム管理所 配線系統図

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

６

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他



ス ス 回河河 放 回
直分 換 温 蛍 耐 警 同 空 集

1φ 60Hz AC100V

既設IV 既設IV既設IV

既設ケーブル

付属ケーブル×4

既設ケーブル

：改造・新設機器

【凡　例】

：既設

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

CV5.5sq-2C

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設IV 既設IV 既設IV 既設IV 既設IV 既設IV

電

盤

気

扇

既設ケーブル

度

ス

イ

ッ
チ

光

灯

・
コ

ン

セ

ン
ト

雷

ト

ラ
ン

ス

流

電

源

装

置

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

報

装

置

軸

避

雷

器

中

線

音

マ

イ

ク

ピ
ー

カ

接

続
箱

ピ

ー
カ×

４

川
情

報

置
制
御

装

盤

川

情
報

装
置

表

示

板

河

川

情
報

装
置

表

示

板

流

警

報

表

示

板

×

３

転

灯

転

灯
制

御

盤

放

流

警

報
表

示
板

(

ス

ピ

ー

カ

用

)

棚野警報所 配線系統図

棚野警報所 配線系統図

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

７

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他



【凡　例】

直分 換 温 蛍 耐 警 同 空 集

（ （

集 ス ス サイ回河 放

3φ 60Hz AC200V1φ 60Hz AC100V

SWVP 0.5-22C

FCPEV-S 0.65-3P

CVV1.25sq-4C

既設ケーブル

既設IV 既設IV既設IV IV5.5sq IV5.5sq

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

CV2.0sq-2C

CV2.0sq-2C

付属ケーブル×4

既設ケーブル

：改造・新設機器

：既設

河 放

FCPEV-S 0.65-3P

CVV1.25sq-4C

CV2.0sq-2C

CV5.5sq-2C

IV5.5sq

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設IV 既設IV

既設ケーブル

既設IV 既設IV

電

盤

気

扇

度
ス

イ

ッ

チ

光
灯

・

コ

ン
セ

ン

ト

雷

ト

ラ

ン

ス

流

電

源

装

置

報

装

置

軸

避
雷

器

中

線

音

マ

イ

ク

ス

ピ

ー

カ

）

用

音
マ

イ

ク

サ

イ

レ

ン

用

）

ピ
ー

カ
接

続
箱

ピ
ー

カ

×

４

川
情

報

装

置

制

御

盤

川

情

報
装

置

表

示

板

河

川

情

報
装

置

表

示

板

流

警

報
表

示

板

流

警

報
表
示
板×

３

転

灯
ン
バ
ー

タ

サ

イ
レ
ン

イ

レ

ン
制

御

盤

久国警報所　配線系統図

久国警報所　配線系統図

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

８

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他



直分 換 温 蛍 耐 警 同 空 集

（ （

集 ス ス サイ回河河 放

3φ 60Hz AC200V1φ 60Hz AC100V

既設ケーブル

既設IV 既設IV既設IV

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

付属ケーブル×4

既設ケーブル

：回路追加・新設機器

【凡　例】

：既設

放

CV5.5sq-2C

既設ケーブル既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設IV 既設IV 既設IV 既設IV 既設IV 既設IV

電

盤

既設ケーブル

気

扇

度
ス

イ

ッ

チ

光

灯

・

コ

ン
セ

ン

ト

雷

ト

ラ

ン

ス

流

電
源

装

置

報
装

置

軸
避

雷

器

中

線

音

マ

イ

ク

ス

ピ

ー

カ

用

）

音

マ

イ

ク

サ

イ

レ

ン

用

）

ピ
ー

カ
接

続

箱

ピ
ー

カ×

４

川

情

報
装

置
制
御

盤

川
情

報
装

置

表

示
板

流
警

報
表

示

板

流

警

報

表

示
板×

３

転
灯

ン
バ
ー
タ
サ

イ
レ
ン

イ

レ

ン
制
御

盤

配線系統図（星谷・飯谷・西原・向江田・大江）

配線系統図（星谷・飯谷・西原・向江田・大江）

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

９

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他



ス ス 回河河 放 回

FCPEV-S 0.65-3P

CVV1.25sq-4C

IV5.5sq IV5.5sq

直分 換 温 蛍 耐 警 同 空 集

（

1φ 60Hz AC100V

SWVP0.5-22C

既設ケーブル

既設IV 既設IV既設IV

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

CV2.0sq-2C

CV2.0sq-2C

付属ケーブル×4

既設ケーブル

：改造・新設機器

【凡　例】

：既設

既設ケーブル

既設ケーブル

既設IV 既設IV

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設IV

既設ケーブル

既設ケーブル

放

既設ケーブル

CV5.5sq-2C

既設ケーブル

既設ケーブル

電

盤

気

扇
度

ス

イ

ッ

チ

光

灯

・

コ

ン

セ

ン

ト

雷

ト

ラ

ン

ス

流

電

源

装

置

報

装

置

軸

避

雷

器

中
線

音

マ

イ

ク

ス

ピ

ー

カ

用

）

ピ

ー

カ
接

続

箱

ピ

ー

カ

×

４

川

情

報

装

置

制

御

盤

川

情

報

装

置
表

示

板

流

警
報

表

示
板

流

警

報

表
示

板×

３

転

灯
転

灯

制
御

盤

中角警報所　配線系統図

中角警報所　配線系統図

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１０

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他



ス ス 回河河 放 回直分 換 温 蛍 耐 警 同 空 集

（

1φ 60Hz AC100V

既設ケーブル

既設IV 既設IV既設IV

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

付属ケーブル×4

既設ケーブル

：改造・新設機器

【凡　例】

：既設

放

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル CV5.5sq-2C

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設ケーブル

既設IV 既設IV 既設IV既設IV 既設IV

電

盤

気

扇

度

ス

イ

ッ
チ

光

灯

・
コ

ン

セ

ン

ト

雷

ト

ラ

ン

ス

流
電

源

装

置

報

装

置

軸

避

雷

器

中

線

音

マ

イ
ク

ス

ピ

ー

カ

用

）

ピ

ー

カ
接

続

箱

ピ
ー

カ

×

４

川

情

報

装

置
制

御
盤

川

情

報
装

置

表
示

板

流
警
報
表

示

板

流
警

報

表

示

板

×

３

転

灯
転
灯

制
御

盤

配線系統図（今山・長柱）

配線系統図（今山・長柱）

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１１

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他



ス ス 回放 回直分 換 温 蛍 耐 警 同 空 集

（

1φ 60Hz AC100V

既設ケーブル

既設IV 既設IV既設IV
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