
集音マイク

集音マイク

空中線

避雷針

回転灯

スピーカ

サイレン

正木ダム管理所　外観図(参考図)

正木ダム管理所　外観図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

(新設)

(新設)

※最終設置位置、方向は
事前に確認すること

（参考図）

2
4
0
0

7
4
0
0

1
2
2
0
0

全県テレメータ 水防無線(1W)

県防災無線(5W)

放流警報表示板(1面)

CV 5.5sq-2C(#30)



正木ダム管理所　屋上機器配置図及び配線図(参考図)

屋上機器配置図及び配線図(参考図)

図面番号 ２

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

Ａ矢視図

風向風速計

雨量計

既設プルボックス2

(400×400×200 FRP)

A

平面図

既設ケーブルラック（Zn）

(W=300×1 フタ付)

(配管ブロック H=70)

既設プルボックス1

(400×400×200 FRP)

既設ケーブルラック（Zn）

(W=300×1 フタ付)

(ラック固定高さ H=440)

固定間隔 @1030

ラック内ケーブル支持間隔

（@ 600）

正木ダム管理所

(新設)

：更新・新規追加設備

凡例

：既設設備

既設プルボックス2

(400×400×200 FRP)

(新設)

既設ケーブルラック

(W=300×2 フタ付)

(壁面部：SUS製)

既設プルボックス1

(400×400×200 FRP)

(新設)

（参考図）

89
80

35
0
0

35
0
0

固定間隔 @1500

2
52
5

7
56
0

35
00

20230

CV5.5sq-2C(既設ケーブルラック)
2
0
0

CV5.5sq-2C

CV5.5sq-2C(#30)



：改造、新設機器

管理所2F 増築部管理所2F

CVCF分電盤

凡例

：既設設備

フリーアクセスフロア

フリーアクセスフロア

ケーブルラック

（W=300 × 2本）

（支持間隔：@890）

機器収納箱(屋内用)

(既設)

(既設)

既設プルボックス1へ

天井

床

(W=300×2本)

(既設)(サイレン制御盤へ)

(既設)(プルボックス2へ)

(新設)

CV 2sq-2C ⇒

ころがし

ころがし

(新設)

(改造)

正木ダム管理所　2F機器配置図及び配線図(参考図)

2F機器配置図及び配線図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

３

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

正木ダム管理所

平面図

立面図

S=1/30

（参考図）

7
56
0

150

ケーブルラック

CV5.5sq-2C

CV5.5sq-2C(ころがし)(新設)

自己記録計

機器収納箱(屋内用)

サイレン制御盤(改造)

CV 5.5sq-2C(更新)

CV 5.5sq-2C(新設)

CV 5.5sq-2C(新設)

卓上表示装置

制御監視装置



直流電源装置

既設ダクト（通信）
展開図 B 展開図 C 展開図 D

既設ダクト（通信）

警報装置

河川情報装置制御盤

既設ダクト(通信)

展開図 A

分電盤

警報所内展開図

同軸避雷器

耐雷トランス

回転灯

空中線

避雷針

集音マイク

スピーカ

放流中表示板

警報所 立面図

河川情報装置表示板

既設プルボックス×２

(400×400×400 SUS(WP))

河川情報装置表示板

(新設)

※最終設置位置、方向は事前に確認すること

警報所内平面図

警報装置

直流電源装置

耐雷トランス

分電盤

既設ダクト(電源)(壁面)

既設貫通口
(φ50)×2

既設プルボックス×2

同軸避雷器

河川情報装置制御盤

（構造：鉄筋コンクリート造）

DB 展開方向

A

C

既設ダクト(電源)(壁面)

:既設設備

凡例

:改造、新設機器

放流警報表示板設置方向

追加方向

B

C

D

工場方向(東方向)

上
流
方

向
(
南
方

向
)

A
下

流
方
向

(
北

方
向
)

河川方向(西方向)

河
川
情

報
装
置

表
示

板

河川情報装置表示板設置方向

河川情報装置表示板

既設ダクト(通信)(床面）

(新設)

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

棚野警報所　機器配置図(参考図)

棚野警報所　機器配置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

４

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

（参考図）

2
40
0

2100 2100

1
83
0

回転灯制御盤(改造)

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)

1
7
20

11
80

40
0
0

30
00

25
00

2500

放流警報表示板(1面)

回転灯制御盤(改造)



警報所内平面図

警報所内展開図

久国警報所 立面図

直流電源装置

耐雷トランス

分電盤

プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信) ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

▽GL

空中線

避雷針

回転灯

スピーカ

サイレン

集音マイク

集音マイク

プルボックス×２

(400 ×400 SUS(WP))
□

久国警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

５

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

久国警報所　機器設置図(参考図)

放流警報表示板設置方向

追加方向

B

C

D

ビニルハウス方向(南方向)

上
流
方

向
(
西
方

向
)

A
下
流
方

向
(
東
方

向
)

河川方向(北方向)

凡例

:改造、新設機器
河
川

情
報
装

置
表
示

板

河川情報装置表示板設置方向

(新
設
 
下
流

向
け
)

河
川

情
報
装

置
表
示

板

(新
設
 
上
流

向
け
)

:既設設備

分電盤

耐雷トランス

IV5.5sq×3(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq×2(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

CVV1.25sq-4C×2(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq×3(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq×2(新設)

#30(新設)

#30(新設)

CVV1.25sq-4C(新設)

IV5.5sq(新設)

CVV1.25sq-4C×2(新設)

貫通口　φ50(既設)

貫通口　φ50(既設)

#30(新設)

CVV1.25sq-4C(新設)

#30(新設)

IV5.5sq(新設)

(壁面)

ダクト2号⇒3号(更新)

(床面)

※最終設置位置、方向は

※最終設置位置、方向は

※最終設置位置、方向は

(新設)

(新設)

(新設)

※
最
終
設

置
位
置
、
方

向
は

事前に確認すること

事前に確認すること

事前に確認すること

事
前
に
確

認
す
る
こ
と

※
最
終
設

置
位
置
、
方

向
は

事
前
に
確

認
す
る
こ
と

（参考図）

2
5
00

2500

24
00

2100

19
5
0

3
0
0
0

4
0
0
0

9
6
5
0

放流警報表示板(1面)

2100

サイレン制御盤(改造)

10
0
0

河川情報表示装置制御盤(新設)

河川情報装置制御盤(新設)

サイレン制御盤(改造)

警報装置(改造)

CV2.0sq-2C×3(新設) CV2.0sq-2C×2(新設)CV2.0sq-2C(新設) FCPEV-S 0.65-3P×2(新設)

SWVP0.5-22C(新設)

CV2.0sq-2C×3(新設)

CV2.0sq-2C×2(新設)

FCPEV-S 0.65-3P×2(新設)

CV2.0sq-2C(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)FCPEV-S 0.65-3P(新設)

CV2.0sq-2C(新設)

SWVP0.5-22C(新設)

警報装置(改造)

CV5.5sq-2C(新設)

河川情報装置表示板(2面)

放流警報表示板(1面)



星谷警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

６

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

星谷警報所　機器設置図(参考図)

警報所内平面図

警報所内展開図

星谷警報所 立面図

直流電源装置

耐雷トランス

分電盤

プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信) ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面）

ダクト(電源)(壁面)

貫通口

(φ50)×2

河川情報装置制御盤

河川情報装置制御盤

▽GL

空中線

避雷針

回転灯

スピーカ

サイレン

集音マイク

集音マイク

プルボックス×２

(400 ×400 SUS(WP))
□

河川情報装置表示板

放流警報表示板設置方向

追加方向

B

C

D

河川方向(南方向)

上
流
方
向

(
西
方
向

)

A
下

流
方
向

(
東

方
向

)

民家方向(北方向)

(新設)

河川情報装置表示板

河川情報装置表示板設置方向

(新設)

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

分電盤

耐雷トランス

警報装置

警報装置

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

（参考図）

2
50
0

2500

2100

24
00

2100

30
0
0

40
0
0

9
65
0

放流警報表示板(1面)

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)

サイレン制御盤(改造)

サイレン制御盤(改造)

18
30



中角警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

７

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

中角警報所　機器設置図(参考図)

警報所内平面図

警報所内展開図

中角警報所 立面図

直流電源装置

耐雷トランス

分電盤

プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信) ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

▽GL

空中線

避雷針

回転灯

スピーカ

集音マイク

プルボックス×2

(400 ×400 SUS(WP))
□

放流警報表示板設置方向

追加方向

B

C

D

下流方向(北東方向)

民
家

方
向
(南

東
方

向
)

A
河

川
方

向
(
北
西

方
向
)

上流方向(南西方向)

(新設)

河川情報装置表示板

河川情報装置表示板設置方向

(新設 河川向け)

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

分電盤

耐雷トランス

IV5.5sq(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

CVV1.25sq-4C(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

CVV1.25sq-4C(新設)

IV5.5sq(新設)

貫通口　φ50(既設)

IV5.5sq×2(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)
IV5.5sq(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq×2(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

(壁面)

貫通口　φ50(既設)

(床面)

(新設)

(新設)

#30(新設)

IV5.5sq(新設)

#30(新設)

CVV1.25sq-4C(新設)

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

（参考図）

2
50
0

2500

2100

2
40
0

2100

18
50

1
00
03
00
0

40
0
0

94
5
0

放流警報表示板(1面)

警報装置(改造)

警報装置(改造)

河川情報表示装置制御盤(新設)

CV2.0sq-2C(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

SWVP0.5-22C(新設)

河川情報装置制御盤(新設)

SWVP0.5-22C(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

CV2.0sq-2C(新設)

CV2.0sq-2C×2(新設)

430

4
20

CV2.0sq-2C(新設)

CV2.0sq-2C×2(新設)

回転灯制御盤(改造)

回転灯制御盤(改造)

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)

河川情報装置表示板(1面)

CV2.0sa-2C(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)



警報所内平面図

警報所内展開図

今山警報所 立面図

直流電源装置

耐雷トランス

分電盤

プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信)
ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

貫通口

(φ50)×2

河川情報装置制御盤

河川情報装置制御盤

▽GL

空中線

避雷針

回転灯

スピーカ
集音マイク

プルボックス×2

(400 ×400 SUS(WP))
□

河川情報装置表示板

今山警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

８

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

今山警報所　機器設置図(参考図)

放流警報表示板設置方向

追加方向

B

C

D

河川方向(南東方向)

上
流

方
向
(
南
西
方

向
)

A
下
流

方
向
(
北
東

方
向
)

民家方向(北西方向)

(新設)

河川情報装置表示板

河川情報装置表示板設置方向

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

耐雷トランス

分電盤 警報装置

警報装置

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

(新設)

（参考図）

25
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2100
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0
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2100

1
83
0

3
00
0

4
00
0

95
00

放流警報表示板(1面)

回転灯制御盤(改造)

回転灯制御盤(改造)

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)



警報所内平面図

警報所内展開図

長柱警報所 立面図

直流電源装置

耐雷トランス

分電盤

プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信) ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

河川情報装置制御盤

河川情報装置制御盤

貫通口(φ50)×2

空中線

避雷針

回転灯

スピーカ

集音マイク

プルボックス×2

(400 ×400 SUS(WP))
□

河川情報装置表示板

梯子

▽GL

長柱警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

９

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

長柱警報所　機器設置図(参考図)

放流警報表示板設置方向

追加方向

A

B

C

河川方向(西方向)

下
流
方

向
(北

方
向

)

D
上

流
方
向

(
北

西
方

向
)

住宅方向(東方向)
(新設)

河
川

情
報
装

置
表
示

板

河川情報装置表示板設置方向

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

分電盤

耐雷トランス

警報装置

警報装置

※最終設置位置、方向は

(新設)

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

（参考図）

2
50
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2500

2100

24
00

2100

18
5
0

3
0
00

40
0
0

14
7
00

40
0
0

放流警報表示板(1面)

4
1
0

390

回転灯制御盤(改造)

回転灯制御盤(改造)

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)



警報所内平面図

警報所内展開図

飯谷警報所 立面図

直流電源装置

耐雷トランス

分電盤

プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信) ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

貫通口流用

河川情報装置制御盤

河川情報装置制御盤

貫通口(φ50)

空中線

避雷針

回転灯

スピーカ

サイレン

集音マイク

集音マイク

河川情報装置表示板

梯子

▽GL

飯谷警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１０

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

飯谷警報所　機器設置図(参考図)

放流警報表示板設置方向

追加方向

A

B

C

河川方向(北東方向)

下
流
方

向
(
南
東

方
向
)

D
上

流
方
向

(
北

西
方

向
)

山方向(南西方向)
(新設)

河
川

情
報
装

置
表
示

板

河川情報装置表示板設置方向

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

分電盤

耐雷トランス

警報装置

警報装置

(新設)

※最終設置位置、方向は
事前に確認すること

※最終設置位置、方向は
事前に確認すること

（参考図）
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40
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2100

1
85
0

1
9
60

3
0
00

40
00
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85
0

40
00

放流警報表示板(1面)

サイレン制御盤(改造)

サイレン制御盤(改造)

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)



警報所内平面図

警報所内展開図

上沖野警報所 立面図

直流電源装置

回転灯制御盤

耐雷トランス

分電盤

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

直流電源装置

ダクト(通信)

ダクト(通信)

ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面）

ダクト(電源)(壁面)

プルボックス

プルボックス

貫通口流用

貫通口(φ50)

空中線

放流中表示板

避雷針

回転灯

スピーカ

集音マイク

プルボックス×2

(400 ×400 SUS(WP))
□

梯子

▽GL

上沖野警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１１

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

上沖野警報所　機器設置図(参考図)

放流警報表示板設置方向

追加方向

A

B

C

上流方向(南東方向)

河
川

方
向

(
南

西
方
向

)

D
田
方
向

(
北
東

方
向

)

下流方向(北西方向)

(新設)

(新設)

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

分電盤

耐雷トランス

同軸避雷器

警報装置

警報装置

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

（参考図）
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2500

2100
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40
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2100
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55
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00
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0

4
00
0

放流警報表示板(1面)

370

4
0
5

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)

回転灯制御盤(取替)

回転灯制御盤(取替)

200



警報所内平面図

敷地平面図

警報所内展開図

多家良警報所 立面図

直流電源装置

回転灯制御盤

既設プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

回転灯制御盤

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

既設 スピーカ柱

多家良警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１２

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

多家良警報所　機器設置図(参考図)

局舎

(新設)

追加方向

B

C

D

民家方向(西方向)

下
流
方
向

(北
方

向
)

A
上
流

方
向
(南

方
向
)

河川方向(東方向)

河川情報装置表示板

河川情報装置表示板設置方向

(新設 民家向け)

ダクト2号⇒3号(更新)

(改造)

貫通口(既設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

(新設)

(改造)

分電盤

耐雷トランス

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

CVV 1.25sq-4C(新設)

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

避雷針

空中線

スピーカ

回転灯

集音マイク

▽GL

バンド付

コンクリート根かせ(B種相当)

足場ボルト

CP用

丸型　No.1 450φ×100

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq(新設)

分電盤

耐雷トランス

メッセンジャーワイヤ 22sq(新設)

IV5.5sq(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

ラッシングロッド(新設)

メッセンジャーワイヤ 22sq(新設)

ラッシングロッド(新設)

IV5.5sq(新設)×2

IV5.5sq(新設)×2

G28(新設)

IV5.5sq(新設)

G28(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

#30(新設)

IV5.5sq(新設)

#30(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

※最終設置位置は埋設物を含め事前に確認すること

※最終設置位置は埋設物を含め事前に確認すること

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq(新設)×2

(壁面)

(壁面)
(床面)

(新設)

※最終設置位置は埋設物を含め事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

（参考図）

25
00

2500

2100

既設 スピーカ柱

フェンス

24
0
0

コンクリート柱

コンクリート柱

河川情報装置制御盤

1
50
0

SWVP0.5-22C (新設)

警報装置

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

CV 2sq-2C (新設)×2

河川情報装置制御盤

警報装置

CV 2sq-2C (新設)×2

SWVP0.5-22C (新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

11
4
80

ポール底板

6
00
0

CV 2sq-2C (新設)

CV 2sq-2C(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

CV 2sq-2C (新設)

FCPEV-S0.65-3P(新設)

河川情報装置表示板(新設)

CV 2sq-2C(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

2100

CV 2sq-2C (新設)×2

コンクリート柱(10-19-6.0相当)



避雷針

集音マイク

サイレン

スピーカ

集音マイク

▽GL

河川情報装置表示板

放流警報表示板設置方向

追加方向

B

C

D

下流方向(北方向)

民
家
方
向
(
西
方
向

)

A
河

川
・
県
道
方

向
(東

方
向
)

上流方向(南方向)

(新設)

河
川
情
報
装

置
表
示
板

河川情報装置表示板設置方向

プルボックス×2

(400×400×400 SUS(WP))

回転灯

空中線

(新設)

※最終設置位置、方向については

事前に確認すること

※最終設置位置、方向については

事前に確認すること

西原警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１３

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

西原警報所　機器設置図(参考図)

展開方向

C

B

ダクト(通信)

D

A

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

分電盤

ダクト(通信)

警報装置

直流電源装置

同軸避雷器

耐雷トランス

ダクト(電源)

耐雷トランス

分電盤

ダクト(通信)(床面)

（構造：鉄筋コンクリート造）

河川情報装置制御盤

直流電源装置

貫通口

凡例

:既設設備

:改造、新設機器

警報装置

西原警報所 立面図

警報所内展開図

警報所内平面図

（参考図）
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放流警報表示板(1面)

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)
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サイレン制御盤(改造)
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プルボックス×2

(φ50)×2

サイレン制御盤(改造)



避雷針

空中線

スピーカ

回転灯

集音マイク

▽GL

河川情報装置表示板(新設)

足場ボルト

CP用

G28(新設)

IV5.5sq(新設)

G28(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

※最終設置位置は埋設物を含め事前に確認すること

バンド付

丸型　No.1 450φ×100

メッセンジャーワイヤ 22sq(新設)

IV5.5sq(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

ラッシングロッド(新設)

メッセンジャーワイヤ 22sq(新設)

ラッシングロッド(新設)

追加方向

B

C

D

河川方向(南東方向)

上
流
方
向
(南

西
方
向
)

A
下
流
方
向
(
北
東
方
向
)

民家方向(北西方向)

河川情報装置表示板

河川情報装置表示板設置方向

(新設 民家向け)

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

直流電源装置

ダクト(通信)

ダクト(通信)

ダクト(通信)

分電盤 回転灯制御盤

同軸避雷器

(新設)

(改造)

ダクト2号⇒3号(更新)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

耐雷トランス

IV5.5sq×2(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq(新設)

既設スピーカ柱

※最終設置位置は埋設物を含め事前に確認すること

直流電源装置

回転灯制御盤

耐雷トランス

分電盤

既設スピーカー柱 プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

ダクト(通信)

ダクト（通信）（床面）

ダクト（電源）（壁面）

貫通口

貫通口

(改造)

(新設) FCPEV-S 0.65-3P(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq×2(新設)

(壁面)

コンクリート柱へ

G28(新設)

IV5.5sq(新設)

G28(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

#30(新設)

#30(新設)

IV5.5sq(新設)

田浦警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１４

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

田浦警報所　機器設置図(参考図)

警報所内平面図

敷地平面図

警報所内展開図

田浦警報所 立面図

展開方向

A

B

C

D

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

（参考図）
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6
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2500

CV 2sq-2C (新設)

FCPEV-S0.65-3P(新設)

コンクリート柱(10-19-6.0相当)(新設)

コンクリート根かせ(B種相当)

ポール底板

CV 2sq-2C(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

2100

2
4
00

2100

2
4
00

300

河川情報装置制御盤

警報装置

SWVP0.5-22C (新設)

CVV 1.25sq-4C (新設)

CV 2sq-2C (新設)

CV 2sq-2C×2 (新設)
CV 2sq-2C (新設)

コンクリート柱(新設)

2
5
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2
5
00

2500

警報装置

河川情報装置制御盤

CVV 1.25sq-4C (新設)

CV 2sq-2C×2 (新設)

コンクリート柱(新設)

2
50
0

CV 2sq-2C (新設)

CVV 1.25sq-4C (新設)

CV 2sq-2C (新設)



避雷針

空中線

スピーカ

回転灯

集音マイク

▽GL

追加方向

B

C

D

河川方向(南東方向)

上
流
方
向
(
南
西
方
向

)

A
下
流
方
向
(北

東
方
向
)

民家方向(北西方向)

河川情報装置表示板

河川情報装置表示板設置方向

(新設 民家向け)

#30(新設)

IV5.5sq(新設)

#30(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

GL

丸型　No.1 450φ×100

バンド付

※最終設置位置は埋設物を含め事前に確認すること

足場ボルト

CP用

メッセンジャーワイヤ 22sq(新設)

IV5.5sq(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

G28(新設)

IV5.5sq(新設)

G28(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

ラッシングロッド(新設)

メッセンジャーワイヤ 22sq(新設)

ラッシングロッド(新設)

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

回転灯制御盤

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信)
ダクト(通信)

(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)
ダクト2号⇒3号(更新)

IV5.5sq(新設)

分電盤

展開方向

A

B

C

D

(改造)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

耐雷トランス

IV5.5sq×2(新設)

局舎

※最終設置位置は埋設物を含め事前に確認すること

直流電源装置

回転灯制御盤

耐雷トランス

分電盤

スピーカー柱

プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

凡例

:既設設備

:新設・対象設備

(改造)

IV5.5sq(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

貫通口　φ50(既設)

IV 5.5sq(新設)

貫通口　φ50(既設)

(壁面)

(床面)

(壁面)

警報所内平面図

敷地平面図

警報所内展開図

丈六警報所 立面図

丈六警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１５

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

丈六警報所　機器設置図(参考図)

（参考図）

3
00
0

9
6
50 1
0
00
0

3000

CV 2sq-2C (新設)

FCPEV-S0.65-3P(新設)

ポール底板

コンクリート根かせ(B種相当)

コンクリート柱(11-19-6.0相当)(新設)

6
00
0 CV 2sq-2C(新設)

CV 2sq-2C (新設)

FCPEV-S0.65-3P(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

河川情報装置表示板(新設)

2100

2
4
00

2100

350

CVV 1.25sq-4C (新設)

河川情報装置制御盤

CV 2sq-2C (新設)

警報装置

SWVP0.5-22C (新設)

CV 2sq-2C×2 (新設)

フェンス

コンクリート柱

スピーカ柱

3
00
0

2
50
0

2500

河川情報装置制御盤

CV 2sq-2C (新設)

CVV 1.25sq-4C (新設)

SWVP0.5-22C (新設)

警報装置

CVV 1.25sq-4C (新設)

CV 2.0sq-2C (新設)



避雷針

空中線

スピーカ

回転灯

集音マイク

▽GL

バンド付

CP用

丸型　No.1 450φ×100

CVV 1.25sq-4C(新設)

メッセンジャーワイヤ 22sq(新設)
ラッシングロッド(新設)

メッセンジャーワイヤ 22sq(新設)

IV5.5sq(新設)

ラッシングロッド(新設)

G28(新設)

IV5.5sq(新設)

G28(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

#30(新設)

IV5.5sq(新設)

#30(新設)

CVV 1.25sq-4C(新設)

※最終設置位置は埋設物を含め事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

回転灯制御盤

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信)

分電盤

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

展開方向

A

B

C

D

(改造)

(新設)

SWVP0.5-22C(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV 5.5sq×2(新設)

耐雷トランス

ダクト2号⇒3号(更新)

IV 5.5sq(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号(新設)

IV 5.5sq(新設)

※最終設置位置は埋設物を含め事前に確認すること

直流電源装置

回転灯制御盤

耐雷トランス

分電盤

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

スピーカー柱

（パンザマスト）

貫通口

プルボックス×2

凡例

:既設設備

:新設・対象設備

(改造)

(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV 5.5sq(新設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

貫通口　φ50(既設)

ダクト2号⇒3号(更新)

ダクト2号⇒3号(更新)

IV 5.5sq×2(新設)

IV 5.5sq(新設)

貫通口　φ50(既設)

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

ダクト2号⇒3号(新設)

SWVP0.5-22C(新設)

(床面)

(壁面)

(壁面)

(床面)

警報所内平面図

敷地平面図

警報所内展開図

敷地警報所 立面図

敷地警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１６

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

敷地警報所　機器設置図(参考図)

凡例

:既設設備

:新設・対象設備

追加方向

B

C

D

民家方向(北西方向)

下
流
方

向
(北

東
方
向
)

A
上
流
方
向
(
南
西
方

向
)

河川方向(南東方向)

河川情報装置表示板

河川情報装置表示板設置方向

(新設 民家向け)

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

（参考図）

3
00
0

1
1
20
0

11
40
0

ポール底板

6
00
0

FCPEV-S 0.65-3P(新設)

CV 2sq-2C(新設)

コンクリート柱(10-19-6.0相当)(新設)

河川情報装置表示板(新設)

CV 2sq-2C (新設)
FCPEV-S0.65-3P(新設)

CV 2sq-2C (新設)

FCPEV-S0.65-3P(新設)

コンクリート根かせ(B種相当)

足場ボルト

2100

2
4
00

2100

290

1030

CVV 1.25sq-4C (新設)

警報装置

河川情報装置制御盤

CVV 1.25sq-4C (新設)

CV 2.0sq-2C×2(新設) CV 2.0sq-2C (新設)

SWVP 0.5-22C(新設)

CV 2.0sq-2C (新設)

30
00

コンクリート柱(新設)

2
5
00

2500

警報装置

河川情報装置制御盤

CV 2.0sq-2C (新設)

CVV 1.25sq-4C (新設)

SWVP 0.5-22C (新設)

CV 2.0sq-2C×2(新設)

CV 2.0sq-2C (新設)

CVV 1.25sq-4C (新設)



回転灯

スピーカ

空中線

避雷針

集音マイク

集音マイク

サイレン

プルボックス×2

(400×400×400 SUS(WP))

河川情報装置表示板

3,
9
70

7
,
00
0

3,
00
0

▽GL

(新設)

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

展開方向

C

B D

A

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

凡例

:既設設備

直流電源装置

:改造、新設機器

耐雷トランス

分電盤

直流電源装置

河川情報装置制御盤

同軸避雷器 コンセント

警報装置

追加方向

A
B

C

上流方向(南方向)
田

方
向

(
西

方
向
)

D
河
川

方
向
(
東
方
向

)

下流方向(北方向)
(新設)

河
川

情
報
装

置
表

示
板

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

警報所内展開図

向江田警報所 立面図

放流警報表示板設置方向

向江田警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１７

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

向江田警報所　機器設置図(参考図)

既設プルボックス×2

貫通口流用

(φ50)×2

ダクト(電源)

耐雷トランス

直流電源装置

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

分電盤

同軸避雷器

河川情報装置制御盤

（構造：鉄筋コンクリート造）

警報装置

警報所内平面図

河川情報装置表示板設置方向

（参考図）

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)

24
00

2100 2100

24
00

2100 2100

サイレン制御盤(改造)

放流警報表示板(1面)

2
50
0

2500

サイレン制御盤(改造)



警報所内平面図放流警報表示板設置方向

警報所内展開図

大原警報所 立面図

直流電源装置

耐雷トランス

分電盤

プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

回転灯制御盤

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信) ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

貫通口流用

▽GL

空中線

避雷針

回転灯

スピーカ

プルボックス×2

(400 ×400 SUS(WP))
□

大原警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１８

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

大原警報所　機器設置図(参考図)

追加方向

A

B

C

河川方向(南西方向)

下
流

方
向
(
北
西
方

向
)

D
上
流

方
向
(
南

東
方
向

)

住宅方向(北東方向)

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

分電盤

耐雷トランス

(新設)

(新設)

警報装置

警報装置

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

（参考図）

25
0
0

2500

2100

2
40
0

2100

30
00

40
00

9
55
0

2
40
0

放流警報表示板(1面)

放流警報表示板(1面)

CV5.5sq-2C(新設)

回転灯制御盤(改造)

回転灯制御盤(改造)



大江警報所 立面図

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

警報所内平面図

回転灯

空中線

スピーカ

避雷針

サイレン

プルボックス×2

ダクト(電源)
ダクト(通信)

（構造：鉄筋コンクリート造）

耐雷トランス

分電盤

▽GL

集音マイク

集音マイク

(400×400×400 SUS(WP))

分電盤

ダクト(通信)
ダクト(通信)直流電源装置

プルボックス×2

(φ50)×2
貫通口流用

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

ダクト(電源)

直流電源装置

警報所内展開図

河川情報装置表示板

河川情報装置制御盤

河川情報装置制御盤

3
,9
80

3,
00
0

7
,0
00

大江警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

１９

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

大江警報所　機器設置図(参考図)

放流警報表示板設置方向

追加方向

A

B

C

上流方向(南西方向)

河
川

方
向
(
北
西
方

向
)

D
住
宅

方
向
(
南

東
方
向

)

下流方向(北東方向) (新設)

展開方向

A

B

C

D

河
川
情
報

表
示
板

河川情報表示板設置方向

凡例

:改造、新設機器

:既設設備

同軸避雷器

耐雷トランス

警報装置

警報装置

(新設)

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

（参考図）

2
40
0

2100 2100

11
60

80
0

2
5
00

2500

400

2
4
00

CV5.5sq-2C(新設)

放流警報表示板(1面)

サイレン制御盤(改造)

サイレン制御盤(改造)

放流警報表示板(1面)



警報所内平面図放流警報表示板設置方向

警報所内展開図

津田警報所 立面図

直流電源装置

耐雷トランス

分電盤

プルボックス×2

ダクト(電源)

同軸避雷器

（構造：鉄筋コンクリート造）

展開方向

A

B

C

D

展開図 A 展開図 B 展開図 C 展開図 D

ダクト(電源)

直流電源装置

同軸避雷器

ダクト(通信)

ダクト(通信)
ダクト(通信)

ダクト(通信)(床面)

ダクト(電源)(壁面)

貫通口

(φ50)×2

▽GL

空中線

避雷針

回転灯

スピーカ
集音マイク

集音マイク

プルボックス×2

(400 ×400 SUS(WP))
□

サイレン

津田警報所　機器設置図(参考図)

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

２０

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム 上勝・正木他 

ＮＴＳ

徳島県東部県土整備局

正木ダム

勝浦郡上勝町正木他

津田警報所　機器設置図(参考図)

追加方向

A

B

C

河川方向(南方向)

上
流

方
向
(
東

方
向
)

D
下
流

方
向
(
西

方
向
)

住宅方向(北方向)

(新設)

(新設)

凡例

:既設設備

:改造、新設機器

ダクト2号⇒3号(更新)ダクト2号⇒3号(更新)

耐雷トランス

分電盤

CV 2sq-2C ⇒

ダクト2号⇒3号(更新)

CV 2sq-2C⇒CV5.5sq-2C(更新)

#30(新設)

ダクト2号⇒3号(更新)

警報装置

警報装置

(壁面)

(壁面) (壁面)

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

※最終設置位置、方向は

事前に確認すること

（参考図）

25
00

2500

2100

2
40
0

2100

1
95
0

3
00
0

4
00
0

95
50

放流警報表示板(4面)

CV 5.5sq-2C (新設)CV 5.5sq-2C (更新)

CV 5.5sq-2C(新設)

CV 5.5sq-2C (新設)

CV 5.5sq-2C (新設)

サイレン制御盤(改造)

サイレン制御盤(改造)

放流警報表示板(4面)



放流中表示板 取付金具

平　面　図

J
OI
N
T

( 
SG
P 
  
- 
  
25
A 
)36
°

( L-65     x     6 )

b　矢視

立　面　図

c d

c　矢視 d　矢視

放 流 中 表 示 板

( a - a　矢視 )

a

a L-50  x  6
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 6

2 x 1 - M12

b

2 x 1 - M12

FB-50 x 16

FB-50 x 16

FB-50 x 16
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5
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6 表示板固定用

M12 x 40
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U-BOLT ( B )
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放流中表示板取付金具 詳細図
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放流中表示板

放流中表示板

放流中表示板

河川情報装置表示板

S = 1 : 80

鉄 塔 姿 図

2.4 m 4.0 m 7.0 m

1.詳細図中の寸法値は全て ” mm ”単位とする。

一　般　事　項

　SS400     : 山形鋼 ( L ) , 平鋼 ( FB ) , 丸鋼( RB )

4.鋼材表面処理

  溶融亜鉛めっき( JIS H 8641 )

  形鋼類 : HDZ55　/　ボルト類 : HDZ35

　4.6       :  M12

2.製作は 鋼構造設計規準(日本建築学会) による。

3.材質・強度区分

 HLN   :   特殊二重ナット( ※ )

 凡　例

 2PW   :   平座金 x 2

 ※ NAS試験機 および ユンカー式軸直角振動試験機で

    緩み止め効果を確認済の製品を使用する。

  PW   :   平座金

   N   :   ナット

  SW   :   スプリングワッシャー

※ 工作図面作成時、現況確認 および 部材製作に必要な寸法測定等の　現地調査　を行うこと。

5.リブプレート等の溶接部材には、必要に応じ"めっき抜き孔"を設けること。

S = 1 : 2

図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他

ＮＴＳ

放流中表示板　取付金具(参考図)

正木ダム

徳島県東部県土整備局
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(参考図)

勝浦郡上勝町正木他
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　据付角度範囲 : 130°
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鉄 塔 姿 図

1.詳細図中の寸法値は全て ” mm ”単位とする。

一　般　事　項

　SS400     : 山形鋼 ( L ) , 丸鋼( RB ) , 鋼板( PL )

4.鋼材表面処理

  溶融亜鉛めっき( JIS H 8641 )

  形鋼類 : HDZ55　/　ボルト類 : HDZ35

　4.6 相当  : M10

2.製作は 鋼構造設計規準(日本建築学会) による。

3.材質・強度区分

 HLN   :   特殊二重ナット( ※ )

 凡　例

 2PW   :   平座金 x 2

 ※ NAS試験機 および ユンカー式軸直角振動試験機で

    緩み止め効果を確認済の製品を使用する。

  PW   :   平座金

   N   :   ナット

  SW   :   スプリングワッシャー

※ 工作図面作成時、現況確認 および 部材製作に必要な寸法測定等の　現地調査　を行うこと。

5.リブプレート等の溶接部材には、
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河川情報装置取付金具 詳細図 - 1
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　STK400    : 鋼管 ( φ )
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  必要に応じ"めっき抜き孔"を設けること。
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図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他

ＮＴＳ

河川情報装置　取付金具(1)(参考図)

正木ダム

徳島県東部県土整備局

２２

勝浦郡上勝町正木他

河川情報装置 取付金具(1) (参考図)

（参考図）
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S = 1 : 30

コンクリート柱　姿図 ( 参考 )

1.詳細図中の寸法値は全て ” mm ”単位とする。

一　般　事　項

　SS400     : 山形鋼 ( L )

4.鋼材表面処理

  溶融亜鉛めっき( JIS H 8641 )

  形鋼類 : HDZ55　/　ボルト類 : HDZ35

　4.6 相当  : M10

2.製作は 鋼構造設計規準(日本建築学会) による。

3.材質・強度区分

 凡　例

 2PW   :   平座金 x 2

   N   :   ナット

  SW   :   スプリングワッシャー

S = 1 : 15

河川情報装置取付金具 詳細図 - 2

L-65  x  6

1/75　テーパー

L-65  x  6

L-65  x  6

1/75　テーパー

取 付 金 具

S = 1 : 5

L-125   x   75   x   7

L-65   x   6

N,SW,2PW

M10

バンド金具用

M10 x 35

N,SW,2PW

M10

河川情報装置

河
　
川
　
情
　
報
　
装
　
置

表示板固定用

M10 x 35

N,SW,2PW

IBT-309/RD(イワブチ) 相当品

BXC-21(イワブチ) 相当品

バンド金具

S = 1 : 5

1
.6
 t
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図面番号

工事名

縮尺

会社名

事業者名

図面名

路線名等

工事箇所

警報局表示設備改良工事
Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木

ＮＴＳ

河川情報装置　取付金具(2)(参考図)

正木ダム

徳島県東部県土整備局

２３

勝浦郡上勝町正木他

河川情報装置 取付金具(2) (参考図)

（参考図）
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工　事　名

路 線 名 等

施 工 箇 所

図　面　名

縮　　尺

事 業 者 名

図 面 番 号

警報局表示設備改良工事

正木ダム

Ｒ３徳土　正木ダム　上勝・正木他

勝浦郡上勝町正木他

操作卓及び卓上表示装置外形図（参考図）

ＮＴＳ ２４

徳島県東部県土整備局

会　社　名

（参考図）
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河川情報表示中表示

凡例

：卓上表示設備（新規追加設備）

：操作卓（既設設備）


