
●図面番号

乾式二重床

仕上材

Ｈ

（Ｈ寸法は100以上とする）

床面

Ｈ寸法

仕上材
構造用合板厚12

パーティクルボード 厚20

支持脚+防振ゴム（既製品）

W

W寸法 （メーカー仕様とする）

1/5  (A1)

1/10 (A3)

下張りボード

耐火構造壁

下地共不燃の場合は厚12.5とする

伸縮目地設置壁の場合は三重張りとする

せっこうボード 厚12.5

軽鉄下地

下張りボード

せっこうボード 厚9.5

目地処理

目地処理 ベベルコッジ

せっこうボード張り
1/5  (A1)

1/10 (A3)

下張りボード

仕上ボード

ボード仕上げ出隅取り合い

（記入がなければ、せっこうボード 厚12.5）

（記入がなければ、せっこうボード 厚9.5）

下張りボード

仕上ボード

コーナー保護金物の上

ジョイントコンパウンド塗り

1/2(A1)

1/4(A3)

下り壁出隅

（天井ボード直張り）

仕上ボード

コーナー保護金物の上

ジョイントコンパウンド塗り

1/2(A1)

1/4(A3)

下り壁出隅

（天井ボード二重張り）

コーナー保護金物の上

ジョイントコンパウンド塗り

下張りボード

仕上ボード

1/2(A1)

1/4(A3)

軽鉄壁下地　（下張りボードスラブ下までの場合）
1/10,1/200(A3)

本図部材は、スタッド高さ=4000以下の場合を示す

軸組

b

a

ス
タ

ッ
ド

高
さ

開口補強材

  -60×30×10×2.3

-65×45×10×0.8

@450

スタッド

a.頭部(野縁と直角の場合) a.頭部(野縁と平行な場合)

b.脚部 打ち込みピン @900程度

ランナー

67×40×0.8

振止め

25×10×1.2 @1200

野縁受

野縁

下張りボード

ランナー 67×40×0.8

打ち込みピン @900程度

下張りボード

野縁受

ダブル野縁

ランナー 67×40×0.8

スペーサー

@600程度

巾木

仕上ボード

シングル野縁

1/5 ,1/100(A1)

本図部材は、スタッド高さ=4000以下の場合を示す

軸組

a.頭部(野縁と直角の場合)

a.頭部(野縁と平行な場合)

150以内

b.脚部

ス
タ

ッ
ド

高
さ

天井面

b

a

-65×45×10×0.8

@450

67×40×0.8-60×30×10×2.3

開口部補強材 ランナー

スタッド

振止め

開口部補強材

振止め

25×10×1.2 @1200

67×40×0.8

ランナー

67×40×0.8

シングル野縁

ランナー

仕上ボード

下張りボード 天井面

スペーサー

@600程度

巾木

軽鉄壁下地　（下張りボード有りの場合）

タッピンねじ

@900程度

150以内

２室の天井高が異なる場合

仕上ボード

下張りボード

野縁受
野縁

野縁受

ダブル野縁

打ち込みピン @900程度

天井面

1/10,1/200(A3)

1/5 ,1/100(A1)

1
4

18

鏡貼りt5

シーリング

カーテンレール

(参考:TOSO シエロライン)

鏡上部カーテンレール納まり

D

下地材

1/5  (A1)

1/10 (A3)

せっこうボード張り

（下地張り有り）

下張りボード

下張りボード

塗装仕上の場合の目地処理 全面寒冷紗張り、ﾊﾟﾃ処理

記入なければせっこうボード 厚9.5、下地共不燃の場合は厚12.5とする

目地処理

目地処理

1/5  (A1)

1/10 (A3)

1
0

1
0

15

4
5

3
4
0

2

3

隠し丁番

木製建具枠１（両額縁）

20

20

1/5  (A1)

1/10 (A3)

3

隠し丁番

木製建具枠2
1/5  (A1)

1/10 (A3)

上下,戸止め用Lアングル

鋼製一般建具召合せ

4
0

6

4
0

5

5

20

・Ａタイプ ・Ｂタイプ

両タイプ適用時の使用区分は建具表による。

適用タイプ Ａタイプ、Ｂタイプ

適用箇所 防火扉、気密性扉及び片開き扉を除く全ての開き扉

1/5  (A1)

1/10 (A3)

9

扉見込み+2

3

1
5

FB-30×3 @300 亜鉛メッキ

沓摺

ステンレスSUS304　t2.0　No.2 B 仕上沓摺

沓摺（ステンレス製）

3
0

梁天端

無収縮モルタル詰

1/5  (A1)

1/10 (A3)

壁同材

GB-R12.5＋12.5　EP

FB-4.5×50 SOP

PL-1.6 曲げ加工

SOP

照明ボックス（２）

200 150

2
5
0

1/10(A1)

1/20(A3)

10

5
0

2
0

1
2
0

15

5

80

5

2
5

5

10

25

2

6 6

10

80

305

120

H

3

2
5

1
0

1
5

50

3

2
5

10 10

15

防火戸　戸袋付（90°開き）

オートヒンジ

戸袋断面 開口枠断面

1/5  (A1)

1/10 (A3)

OSB合板床材

(接着工法）

1/5  (A1)

1/10 (A3)

サンダー済 OSB合板 t8(UC塗り)

下地セルフレベリング材

8
8

H

緩衝用アンダーレイヤー材 t8

既存エポキシ系塗料撤去

(接着剤等除去のため表面研磨)

1/5  (A1)

1/10 (A3)

薄膜水性ｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ樹脂系塗床材(クリア)つや消し

既存エポキシ系塗料撤去面

(塗料撤去後、表面研磨)

1/5  (A1)

1/10 (A3)

薄膜水性ｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ樹脂系塗床材(クリア)つや消し

既存エポキシ系塗料撤去面

(タイル撤去後、接着剤等除去のため表面研磨)

薄膜水性ｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ樹脂系塗床材

(既存エポキシ系塗料箇所） (既存ビニルタイル箇所）

段鼻材(アシスト PrevioT711同等以上)

踏面・蹴込:塩ﾋﾞ床ｼｰﾄ

1/1 (A1)

1/2 (A3)
階段改修段鼻仕様

9

5

38

仕上ボード

壁仕上

廻り縁

目地幅

天井成形材廻り縁

立体網状衝撃吸収材

T

接着

RC躯体

立体網状衝撃吸収材

各所平面詳細確認厚み

スチレンブタジエンゴム系溶剤形接着剤接着材

3

ビス留め後、パテ処理

開き方向

3

隠し丁番

3

開き方向

戸止め用木材(壁と同仕上)

仕上材

LアングルR加工

<正面>

（2） （2） （2）

（2） （2） （2） （2） （2） （2）

（2）

（3） （3） （3） （3） （3） （3）

（3）

（2）

（3）

（3） （3） （3）

（3）（3）

（2） （2） （2） （2） （2）

（3）（3）（3）

薄膜水性ｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ樹脂系塗床材

徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）
(1)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）

(2)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（２）

(3)：仮計画図

記号凡例

ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ+泉設計室+構造計画研究所設計共同体

代表構成員　　ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ一級建築士事務所

一級建築士事務所大阪府知事登録第(ロ)24761号

一級建築士国土交通大臣登録 第327982号 前田茂樹

A147

標準詳細図(1) 各図記載



H

W
シーリング

面台(配管バック・汚垂れ石詳細に同じ)

PL-3.2×32 @300

L=350曲げ加工

配管バック１

（床置大便器）

配管バック仕上材は記入がなければ便所壁仕上げに同じとする。

寸　法 W= (記入がなければ、 W=150  H=900)

面　台

5

Ｅ－１１－１

H=

取付補強材

ブラケット

軽量鉄骨壁下地

（開口部の補強材）

軽量鉄骨壁下地

@300程度

下地、補強板

共に耐水合板厚12

SUS製ビス止め

●工事名 ●図面番号

記入がなければ60mmとするＨ寸法

Ｈ

ビニル幅木

記入がなければ5mmとする

Ｈ寸法

Ｈ

木製幅木・仕上

木製幅木

パッキング

壁  合板・ボード張り

床 仕上材

目地幅

木製幅木

目
地

幅

1/20 (A1)

1/40 (A3)
配管バック・汚垂石

RC面：ホールインアンカー

軽鉄面：開口補強材にボルト止め

上部頭つなぎC-60x30x10x2.3

（汚垂石を設ける場合）

軽鉄壁  W=65

 2-M8 L=40

 2-M8

-3.2曲げ加工 ＠450　W=60

壁仕上げ面

面台

ブラケット

A部 A部

LP

B部

B部

仕上

（便所）

天板 SUS無垢材 t5

汚垂石

W

Ｈ寸法 小便器：1300　大便器：900

壁仕上に同じ

シーリング テーパー加工
20

1/20(A1)

5

Ｈ

※

600

1
0
0

8
1
0

1
3

5

1/40(A3)

その他 厚さ0.8㎜　SUS304製既製品

Ｈ寸法 記入がなければ60㎜とする

Ｈ

ステンレス幅木　接着張り

ステンレス製幅木

（接着張り）

厚さ2.5㎜　製既製品

Ｈ寸法 記入がなければ15㎜とする

Ｈ

アルミ調幅木　接着張り

アルミ調巾木

（接着張り）

その他

1/10 (A1)

1/20 (A3)
防煙垂れ壁端部納まり

サンダー済 OSB合板 t8(UC塗り)

下地セルフレベリング材

8
8

H

緩衝用アンダーレイヤー材 t8

下地材

スロープStPLt6 溶融亜鉛メッキ

6

8

※

※勾配は1/12以下。各所寸法は平面詳細による。備考

@300

6 6 補強材StPLt6

D
=
設
置
箇
所
に
よ
り
変
動

〃
〃

溶融亜鉛メッキ

下記ハッチ面にて下地材へビス留め

5
0

W=設置箇所により変動

1/5  (A1)

1/10 (A3)
段差解消スロープ

＜断面＞ ＜平面＞

60

3
8

H

W

不燃認定を受けた製品であること備考

端部アルミ枠材t2 白塗装

面台と同色

消火栓ボックスは設備工事とする

後壁面

後壁面

記入寸法は参考値とする

1/10(A1)消火栓ボックス

（埋込型　軽鉄壁の場合）

送水管

軽鉄下地消火栓ボックス
手掛け

消火栓ボックス

送水管

-60×30×10×2.3

開口補強材

-60×30×10×2.3

開口補強材

1/20(A3)

スロープStPLt6 溶融亜鉛メッキ

50

@300

50

W=設置箇所により変動

エキスパンドメタル天井納まり

吊りハンガー

※900

2
0

3
8

※900

TバーハンガーH=20アキ

（C-25x19x5x1.0）

ブレース材

φ4ビス留め

2箇所

メインTバー　L=3600

ブレース周辺4箇所ビス留め

1,2001,200(吊りボルトピッチ)1,200

※900※900

Tバー受けチャンネル

(C-38x12x1.2＠1200)

3分ボルト＠1200

全ネジ

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XS51

φ4ビス留め

3箇所
上部取付金具

25

3分ボルト＠1200

ブレース金具RP

にφ4ビス留め（それぞれ2箇所）

追加チャンネル、Tバー受けチャンネルクロスTバー　L=900

TバーハンガーH=20

Tバー受けチャンネルにφ4ビス留め

（C-25x19x5x1.0）

ブレース材

1,2001,200(吊りボルトピッチ)

3
8

2
0

3
8

1,200

ブレース周辺8箇所ビス留め

Tバー受けチャンネル

(C-38x12x1.2＠1200)

(C-38x12x1.2）

Tバー受けチャンネルを4本つなぐ

追加チャンネル

全ネジ

29

3箇所

φ4ビス留め

上部取付金具

※900 ※900 ※900 ※900

1,200(吊りボルトピッチ)

150

3
8

2
0

25

※クリアランス 端部寸法12.5

φ4ビス留め

3箇所

ブレース材

（C-25x19x5x1.0）

3分ボルト＠1200

全ネジ

吊りハンガー
TバーハンガーH=20アキ

φ4ビス留め

2箇所

メインTバー　L=3600

Tバー受けチャンネルに

φ4ビス留め

1,200(吊りボルトピッチ)

150

3
8

3
8

2
0

※クリアランス 12.5 ※900

φ4ビス留め

3箇所

ブレース材

（C-25x19x5x1.0）

追加チャンネルTバーハンガーH=58アキ

Tバー受けチャンネル2本をつなぐ追加チャンネルにφ4ビス留め

(C-38x12x1.2 ＠1600以内)

ブレース金具RP
ブレース周辺4箇所ビス留め

追加チャンネル、Tバー受けチャンネル

外周用Tバー にφ4ビス留め（それぞれ2箇所）

又はLバー

3分ボルト＠1200

全ネジ

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XS51

メインTバー

Ｂ

Ｂ

Ｃ Ｃ

Ｄ

Ｄ
吊りボルト1

,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

※900 ※900 ※900 ※900

※
9
0
0

※
9
0
0

※
9
0
0

補強用Ｃ－３８チャンネル

補強用Ｃ－３８チャンネル

Ｔバ－支持用Ｃ－３８チャンネル

Ａ Ａ

※天井割付図により寸法指示

エキスパンドメタル天井伏図 1/50 (A1)

エキスパンドメタル

押さえ詳細図 1/2 (A1)

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ押さえ

A-A'断面ブレース設置部詳細（メインTバー直交方向、Ｖ字配置） 1/20 (A1)

B-B'断面ブレース設置部詳細（メインTバー平行方向、Ｖ字配置） 1/20 (A1)

C-C'断面 壁際詳細（メインTバー直交方向） 1/20 (A1)

D-D'断面 壁際詳細（メインTバー平行方向） 1/20 (A1)

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XS51

上部取付金具

上部取付金具

※天井割付図により寸法指示

※天井割付図により寸法指示 ※天井割付図により寸法指示

壁面と面揃え

壁面と面揃え

（2）

（3）

（2）

（3）

（2）

（3）

（2）

（3）

（2）

（3）
（2）

（2）

（3）

（3） （3） （3）

軽天ビスにて固定

徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）
(1)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）

(2)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（２）

(3)：仮計画図

記号凡例

ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ+泉設計室+構造計画研究所設計共同体

代表構成員　　ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ一級建築士事務所

一級建築士事務所大阪府知事登録第(ロ)24761号

一級建築士国土交通大臣登録 第327982号 前田茂樹

A148

標準詳細図(2) 各図記載



木製建具手掛け

（アングル面付取手）

2518

4
6

2518

3
0

建
具

厚

1/2 (A1)

1/4 (A3)

アングル面付取手

アングル面付取手

＜正面図＞

＜断面図＞

備考 参考品番:LAMP アングル面付取手 ANGU型

＜正面図(部屋内)＞ ＜A-A'断面図＞

A

A'

B B'

C C'

＜C-C'断面図＞

＜B-B'断面図＞

1
1
0

5
0

6
0

4220

18 18

1818

5
0

1
0

5
0

コ-35×20×t2.4

コ-35×20×t2.4

手掛け切り欠き

木製建具製作手掛け
1/2 (A1)

1/4 (A3)

手掛け切り欠き

4220

3
5

4220

3
5

木製建具手掛け

（引戸手掛け）

1/2 (A1)

1/4 (A3)

※
3
0

※34.4

※34.4

※
5
0

備考 必要建具厚等により、適宜アングル寸法は設定する

＜正面図＞

＜断面図＞

備考 必要建具厚等により、適宜アングル寸法は設定する

H型チャンネル

H型チャンネル

細木繊維セメント板詳細
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△開口部上部と合わせる

備考 参考品番:SKB RCC-O 

下部にはガイド、戸当りの取り付けを必ず行うこと
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徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）
(1)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）

(2)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（２）

(3)：仮計画図

記号凡例

ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ+泉設計室+構造計画研究所設計共同体

代表構成員　　ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ一級建築士事務所

一級建築士事務所大阪府知事登録第(ロ)24761号

一級建築士国土交通大臣登録 第327982号 前田茂樹

A149

各図記載標準詳細図(3)
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(スチールクランプ等)

金具固定用StFB t5

(梁に工場溶接+溶融亜鉛めっき処理)
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ヘリポート構造梁
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(スチールクランプ等)
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（カット面防錆塗装）

ヘリポート構造柱

△ヘリポート構造梁下端
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徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）
(1)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）

(2)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（２）

(3)：仮計画図

記号凡例

ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ+泉設計室+構造計画研究所設計共同体

代表構成員　　ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ一級建築士事務所

一級建築士事務所大阪府知事登録第(ロ)24761号

一級建築士国土交通大臣登録 第327982号 前田茂樹

A150

雑詳細図(1) ヘリポート下フェンス詳細

１／10(A1)

１／20(A3)

屋上フェンス配置図・ヘリポート下フェンス納まり

１／150(A1)

１／300(A3)

＜全体平面図＞

＜①南面フェンス納まり＞

＜左:金網固定用金具＞

＜右:金具固定用 StFB＞＜金具正面図＞

＜金具・金網取付け詳細　断面図＞

１／2(A1)

１／4(A3)

＜金具・金網取付け断面図＞

１／10(A1)

１／20(A3)

＜②東面A通り側フェンス納まり＞

＜置き基礎周りフェンス納まり＞

＜②-③東面B通り柱周りフェンス納まり＞

＜③東面C通り側フェンス納まり＞ ＜①北面フェンス納まり＞

＜①南面フェンス　メンテナンス用扉納まり＞

（1）

（3）

各図記載
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階段：踏面250  蹴上214.38

ささら桁：PL-9 x 280

段板：縞鋼板 t4.5　折り曲げ加工

溶融亜鉛メッキ仕上げ
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C B

階段：踏面250  蹴上214.38

ささら桁：PL-9 x 280

段板：縞鋼板 t4.5　折り曲げ加工
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溶融亜鉛メッキ仕上げ

鋼製手すり

支柱：FB-9×65

手摺：φ42.7 x 3.5

中桟：φ27.2 x 2.8

溶融亜鉛メッキ仕上げ

アスファルト系塗膜防水

（※防水詳細は雑詳細（３）参照）

アスファルト防水(２重)

鋼製手すり
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手摺：φ42.7 x 3.5
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スチールFB-6x150
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手摺：φ42.7 x 3.5

溶融亜鉛メッキ仕上げ
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溶融亜鉛メッキ仕上げ

巾木：FB-6 x 150

溶融亜鉛メッキ仕上げ
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溶融亜鉛メッキ仕上げ
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徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）

雑詳細図 (2)　ヘリポートスロープ詳細

A151

1:100(A3)

ヘリポートスロープ詳細図(1)

１／50(A1)

１／100(A3)

＜全体平面＞

＜AA'断面＞

＜BB'断面＞

１／50(A1)

１／100(A3)

１／50(A1)

１／100(A3)

１／50(A1)

１／100(A3)

１／15(A1)

１／30(A3)

＜CC'断面＞

＜手摺詳細＞

(1)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）

(2)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（２）

(3)：仮計画図

記号凡例

ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ+泉設計室+構造計画研究所設計共同体

代表構成員　　ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ一級建築士事務所

一級建築士事務所大阪府知事登録第(ロ)24761号

一級建築士国土交通大臣登録 第327982号 前田茂樹
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雑詳細図(3)  ヘリポート柱脚部 防水詳細

A152

ヘリポート・ヘリポートスロープ柱脚部防水詳細図(1)

１／10(A1)

１／20(A3)

１／10(A1)

１／20(A3)

＜ヘリポートスロープ柱脚部（A通り+2500)＞

１／10(A1)

１／20(A3)

＜ヘリポートスロープ柱脚部（A通り+7500)＞

＜ヘリポート柱脚部（C通り)＞ １／10(A1)

１／20(A3)

＜ヘリポート柱脚部　防水納まり（平面）＞

徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ3営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州　改修工事建築（1）(1)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）

(2)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（２）

(3)：仮計画図

記号凡例

1/20(A3)  1/10(A1)

ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ+泉設計室+構造計画研究所設計共同体

代表構成員　　ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ一級建築士事務所

一級建築士事務所大阪府知事登録第(ロ)24761号

一級建築士国土交通大臣登録 第327982号 前田茂樹
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水切：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4
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軒先下地：耐火野地板 t18 軒先：塩ビシート防水積層鋼板　t1.6

水切：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4

ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 W20×D10

外壁：断熱材充てん両面鋼板 t25
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機械式熱融着

塩ビシート防水

押出法断熱材 t50
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勾配調整

押出法断熱材

塩ビシート防水

徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）
ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ+泉設計室+構造計画研究所設計共同体

代表構成員　　ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ一級建築士事務所

一級建築士事務所大阪府知事登録第(ロ)24761号

一級建築士国土交通大臣登録 第327982号 前田茂樹

雑詳細図(4)　ハイサイドライト詳細

A153

1:20(A3)

ハイサイドライト部

A-A'断面図

S=1/20(A3)

ハイサイドライト部側面

B-B'断面図

S=1/20(A3)

ハイサイドライト

軒先部詳細図

S=1/10(A3)

ハイサイドライト

谷部詳細図

S=1/10(A3)

AW

3

AW

4

AW

5

AW

6

(※1)：1379mm　　(※2)：1380mm  　(※3)：5590mm

(※1)：1467mm　　(※2)：1467mm　　(※3)：5940mm

(※1)：1292mm　　(※2)：1292mm　　(※3)：5240mm

(※1)：1554mm　　(※2)：1555mm　　(※3)：6290mm
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徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１） ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ+泉設計室+構造計画研究所設計共同体

代表構成員　　ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ一級建築士事務所

一級建築士事務所大阪府知事登録第(ロ)24761号

一級建築士国土交通大臣登録 第327982号 前田茂樹
1:300(A3)雑詳細図(5)　R階防水施工範囲

A154
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徳島県県土整備部営繕課

●工事名

●図面名

●図面番号

●縮尺

Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）
(1)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（１）

(2)：Ｒ３営繕　徳島東部防災拠点施設（仮称）　徳・東沖州１　改修工事建築（２）

(3)：仮計画図

記号凡例

ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ+泉設計室+構造計画研究所設計共同体

代表構成員　　ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ一級建築士事務所

一級建築士事務所大阪府知事登録第(ロ)24761号

一級建築士国土交通大臣登録 第327982号 前田茂樹

A155

雑詳細図(6) R階スラブ開口範囲

R階スラブ開口範囲

・・・ハイサイドライト用スラブ開口範囲

（1）

1/150（A3）
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