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据付断面図（現状）
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小配管系系統図（現状）

太田川-08

屋外吸水井

空気系統

油 系 統

水　系　統

電　磁　弁

ボールタップ

スルースバルブ

S

ストップバルブ

チェッキバルブ

ウイングポンプ

満水検知器

名     称

フロースイッチ

ブッシング

フロートスイッチ

圧力スイッチ

レデューサ-

防振装置用タワミ管

フローサイト

空気吹込管

空気抜管

シンダー埋設配管

下号ボールタップF

シンボル

0.75KW φ  燃料移送ポンプ

e.25A 燃料入口

f.25A 燃料出口

490   燃料小出槽

a.25A 燃料入口

b.32A 燃料出口

c.25A オイルドレーン口

d.40A オーバーフロー出口

11KW  真空ポンプ

a.20A 封水入口

b.80A 空気出口

c.80A 空気入口

32A

80A

2
5
A

25A

屋外重油槽より来る

真空槽・補水槽・サイレンサー

a.15A 水入口

b.20A 水出口

c.25A ドレーン口

d.40A オーバーフロー出口

e.80A 空気出口

ｆ.80A 排気入口

g.80A 排気出口

ｈ.80A 空気入口

50RS ディーゼル機関

a.20A 冷却水入口

b.20A 冷却水出口

c.15A 燃料入口

φ40常時冷却封水ポンプ

a.40A 水入口

b.40A 水出口

φ50常時冷却封水ポンプ

a.50A 水入口

b.50A 水出口

φ600  主ポンプ

a.15A グランド注水口

b.15A グランドドレーン口

c.25A 空気抜口

φ1350  主ポンプ

a.20A グランド注水口

b.40A グランドドレーン口

c.50A 空気抜口

減速機オイルクーラー

a.20A 冷却水入口

b.20A 冷却水出口

3.7kwコンプレッサー

a.12×1.6cut 充気出口

150  ×2   空気槽

a.12×1.6t cut 空気入口

b.12×1.6t cut 空気入口

c.25×2.6t cut 空気出口

a.25×2.6t cut 空気出口

1000     冷却水槽

a.50A 冷却水入口

b.65A 冷却水出口

c.65A オーバーフロー出口

d.20A ドレーン口

空気制御盤

a.8×1t cut 制御空気入口

b.8×1t cut 始動制御空気出口

c.8×1t cut 停止空気出口

240PSディーゼル機関

c.25×2.6t cut 制御空気入口

d.8×1t cut 始動制御空気入口

e.8×1t cut 停止空気入口

a.50A 冷却水入口

b.50A 冷却水出口

f.25A 燃料入口

2
5
A

M A N

4
0
A

d

M AN

b

25f

a

2
5
A ce

b

ca

80A

80A

a

20A

M

b

d

8
0
A

4
0
Af

c h

g

e

8
0
A

40A

M

M

c

4
0
A

4
0
A

a

15A

15A

65A

4
0
A

3
2
A

2
5
A1
5
A

40A

b

15A

a

25A

M

c

b

a

2
5
A

4
0
A

4
0
A

65A

25A

50A

M

水道メーター

5
0
A

塩
ビ
管

5
0
A
S
G
P
W

M

5
0
A

5
0
A

a
b

a

2
5
A

2
0
A

4
0
A

20A

b

a
b 6

5
A

M

c

4
0
A

2
0
A

c

b

50A

d
e

a c b

8×1t cut

12×1.6t cut

a
d b a c

8×1t cut

8×1t cut

2.5×2.6t cut

b

d

c
65A

65A

???

a

15A

F

M
5
0
A

現　状

8020



（+）3.000

（+）2.000

1038.7

（+）2.300

（-）1.600

5

44

1

1

7

7

5

9

3

3

66

ホールインアンカー

9

2

8

8

1 1

369.5

2

100 深さ160

?

2 2

369.5

（+）2.000

（+）2.300

9715.5

（+）3.000

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 8 8

減
速
機
中
心

主
ポ
ン
プ
中
心

原
動
機
中
心

77.5

9 9

29.5

CUSTOMER NAME TITLE

JOB NO,

TYPE

DRAWING NAMEDATE ORIGINAL SCALE

APPROVED CHECKED DESIGNED DRAWN CODE NO,

太田川排水機場改修工事（参考図）徳島県　南部総合県民局　　殿

基礎図（現状）
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DRAWING NAMEDATE ORIGINAL SCALE
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太田川排水機場改修工事（参考図）徳島県　南部総合県民局　　殿

電気配線図（現状）
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