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5
0

コンクリート打放し補修 1/20

RC壁

W

1/20W1-1,W1-2 ＧＢ張り（片面2枚）

ＧＢ張り(GL工法)　ALC壁AW1 1/20

ALC壁

5
0

ＧＢ張り　1時間耐火（片面） 1/20 ＧＢ張り　1時間耐火（両面） 1/20

コンクリート素地 1/20

RC壁

W

※認定番号：FP060NP-0049

※トイレ・シャワーコーナー等の水廻りに面する場合はシージングせっこうボードとする。

※FW1、FW2、W6、W7は床から梁下・天井スラブまでとする。

※-1はスラブ・梁下迄、-2は天井迄とする

※遮音仕様　認定番号：FP060NP-0290

W W

※軽鉄壁下地Wは天井高さによる。（部分詳細図番号記載）

※W寸法は外部：20㎜、内部：10㎜とする。 ※W寸法は外部：20㎜、内部：10㎜とする。

※せっこうボードはテーパーエッジ継目処理工法とする。

ＧＢ張り(LGS下地)　

RC壁

1
0

軽鉄壁下地

W

1/20

1/201/20

軽鉄壁下地

W

軽鉄壁下地

W

ＧＢ張り(LGS下地)　ALC壁AW2 1/20

ALC壁

タイル（50角）
モルタル

化粧FK6

塗膜防水
メタルラス2号

1/20ＧＢ張り（片面1枚）W2-1,W2-2

※-1はスラブ・梁下迄、-2は天井迄とする

軽鉄壁下地

W

コンクリートブロック+タイル張りCW7 1/20

塗膜防水

下部：RC+塗膜防水(H2000迄)
CW8 1/20

1/20

上部：RC+タイル張り

RC+塗膜防水(H100迄)

1/20

RC壁

W

※W寸法は外部：20㎜、内部：10㎜とする。

断熱材吹付t20

CW2 CW3 CW4
CW6-1

CW9 1/20W5GB貼り(LGS下地)+塗膜防水(H100迄) W6 W7

FW1 FW2

CW1

ALC素地AW3 1/20

ALC壁

W

※W寸法は外部：20㎜、内部：10㎜とする。 ※W寸法は外部：20㎜、内部：10㎜とする。

WW

CW6-2

　-2はせっこうボード1枚張りとする

※-1はせっこうボード2枚張り

　吉野石膏 Sウォール目地部シーリング仕様 同等品 　吉野石膏 S12・WI 目透かし仕様 同等品

W3

軽鉄壁下地 W=90

CW5-1
CW5-2

　-2はせっこうボード1枚張りとする

※-1はせっこうボード2枚張り

※認定番号：FP060NP-0289

　吉野石膏 S12目透かし仕様 同等品
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