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3階雨水排水系統図

※特記なき限り横引き配管は合流しないものとする。

※室内を経由する配管は防露巻きt25を見込む。

上流下流

:集水桝の位置を示す

雨水算定表

階 符号 負担屋根面積A(㎡)

3階屋根部分 44 51.71
45 74.5
46 79.06
47 81.73
48 99.13
49 74.5
50 51.71

3階 51 59.27
52 50.88
53 48.38
54 114.66
55 76.93
56 37.36
57 49.84
58 97.58
59 77.18
60 61.11
61 41.15
62 77.31
63 34.71
64 98.26
65 83.52
66 49.84
67 76.93
68 37.36
69 114.66
70 48.38
71 50.88
72 59.27

3階屋根部分(L)1

3階屋根部分(L)2 3階屋根部分(R)2

3階屋根部分(R)1


