
　工事箇所　　徳島県板野郡松茂町長岸

　工事名
Ｒ６企総管　吉野川北岸工業用水道
ネットワークカメラ等設置工事

　路線名等　　

　図面名　　　浄水場平面図（新設図）

　縮尺　　　　　　　　　　　図面番号　　　１

　事業者名　　徳島県企業局

ＮＴＳ　　　　　　　　　　　

ネットワークカメラ設置箇所 拡大平面図
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屋外ピットより入線

1.9m

⑥

5.4m立下(2F→屋外ピット)
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1.7m(床下開口部まで)

2.5m立上（床→天井）
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急撹室 拡大平面図
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新設対象機器

⑤

名称 数量

1

1

1ギガアクセスVOIPルータ

HUB②(ｽﾏｰﾄｽｲｯﾁ)

ハブ収納キャビネット
1

1

2カメラ用避雷器

50.1m

1.4m

9.1m
19.2m

0.7m(HUB①より)

0.5m

1.6m

5.
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立
下

3.5m立上(床下ラック→窓枠端)

0.5m立上

0.5m立下

2
ウォルボックス

⑦

ネットワークカメラ

2

（1号池側は反転し同様）

急撹室内にHUBを設置し、各ネットワークカメラ及び電機室へ配線・配管を敷設する。
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PFS:1線
CV3.5mm2-2C:1線(　　 )

PFS:1線

STP:1線

(　)PFS:1線
LAP:2線

(　)PFS:1線
LAP:1線

(　)PFS:1線
LAP:1線

壁掛け(2.5m高)
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②

屋内Wi-Fiｱﾝﾃﾅ

HUB①(ｽﾏｰﾄｽｲｯﾁ)

凡例一覧

線色(赤)

線色(紫)

線色(緑)

仕様

PFS管16mm設置経路

※STP：Cat.5e STP（屋内用）、LAP：Cat.5e STP-LAP（屋外用）

(配管本数及びLANケーブル・CV・IV線配線本数は各所記載)

PFS管22mm設置経路

(配管本数及びLANケーブル配線本数は各所記載)

HIVE管16mm設置経路

(配管本数及びLANケーブル配線本数は各所記載)

0.5m(STP:1線)

ONU

18.0m LAP:1線(　)PFS:1線

18.0m LAP:3線(　)PFS:1線

線色(青)
HIVE管36mm設置経路

(配管本数及びLANケーブル配線本数は各所記載)

0.7m
PFS:1線

LAP:3線(　 )

HIVE:1線

LAP:6線全て(　 )とする
青字箇所

HIVE:1線

LAP:1線全て(　 )とする
緑字箇所

各カメラ配管分岐点

屋内Wi-Fi分岐点

屋内Wi-Fiｱﾝﾃﾅへ

1.0m(　)PFS:1線
LAP:1線

0.5m(CV3.5mm2-2C:1線)

0.5m(STP:1線)

0.7m(各カメラへ)
PFS:1線

LAP:2線(　 )
(電機室・配水ﾎﾟﾝﾌﾟ室へ)

H500×W350×D80

H282×W171×D142

H150×W150×D100

柱取付(1.0m高)

1.0m
PFS:1線

IV5.5sq:2線(　　 )

LAP:1線(  )
(HUB②からカメラ用避雷器①)

0.5m
PFS:1線

STP:1線
LAP:1線(  )

(HUB②からカメラ用避雷器②)

(屋内Wi-Fi分岐点まで立下)

急撹室入口立上部

急撹室
急撹室

クリーンルーム

⑦
⑦

窓

扉

電灯盤　１号沈でん池

計装盤２

ＮＯ．１  沈殿池
ＮＯ．２  沈殿池

発電気室

電気室

配水ﾎﾟﾝﾌﾟ室

シクナー
排水ピット分離槽

泥土処理棟

泥土池

ＮＯ．１  配水池

ＮＯ．２  配水池

防 災 資 材 倉 庫

倉庫

車庫倉庫 駐車場

駐
車
場

全体配置図

管 理 所 内 見 取 図
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（屋外ピット(掻き寄せ機設置面直下)→掻き寄せ機設置面）管 理 本 館



　工事箇所　　徳島県板野郡松茂町長岸

　工事名
Ｒ６企総管　吉野川北岸工業用水道
ネットワークカメラ等設置工事

　路線名等　　

　図面名　　　電気室・配水ポンプ室詳細平面図（新設図）

　縮尺　　　　　　　　　　　図面番号　　　２

　事業者名　　徳島県企業局

ＮＴＳ　　　　　　　　　　　

⑧

⑨
ウォルボックス

新設対象機器

RJ-45ジャック

名称 数量

2

1

1

屋外Wi-Fi ｱﾝﾃﾅ

⑧ ⑨

⑧

PFS:1線
LAP:3線(　　)

18.0m LAP:1線(　　)PFS:1線

18.0m LAP:3線(　　)PFS:1線

21.8m LAP:3線(　　)PFS:1線

2.7m

⑧ ⑨

1.6m立上（屋外ピット→プルボックス）　　　　

1.3m立下（プルボックス→屋内ピット）　　　　

1.0m（屋内ピット）　　　　

5.
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6.2m

1.3m立上（ピット→ウォルボックス）

⑧
3.0m立上
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1
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3.0m立上
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HIVE:1線(　　)
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クリーンルーム

凡例一覧

線色(赤)

線色(紫)

線色(緑)

仕様

PFS管16mm設置経路

(配管本数及びLANケーブル配線本数は各所記載)

PFS管22mm設置経路

(配管本数及びLANケーブル配線本数は各所記載)

HIVE管16mm設置経路

(配管本数及びLANケーブル配線本数は各所記載)

線色(青)
HIVE管36mm設置経路

(配管本数及びLANケーブル配線本数は各所記載)

H282×W171×D142

壁掛け(3.0m高)

壁掛け(3.0m高)
壁掛け(1.3m高)

※STP：Cat.5e STP（屋内用）、LAP：Cat.5e STP-LAP（屋外用）

ピット内分岐部

クリーンルーム

急撹池

既設プルボックス

発電気室

電気室

配水ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ＮＯ．１  配水池

ＮＯ．２  配水池

駐
車
場

全体配置図（一部抜粋）

6.0 m

電気室及び配水ポンプ室詳細図（一部抜粋）

管 理 本 館



　工事箇所　　徳島県板野郡松茂町長岸

　工事名
Ｒ６企総管　吉野川北岸工業用水道
ネットワークカメラ等設置工事

　路線名等　　

　図面名　　　浄水場平面図（足場設置図）

　縮尺　　　　　　　　　　　図面番号　　　３

　事業者名　　徳島県企業局

ＮＴＳ　　　　　　　　　　　

クリーンルーム

凡例一覧

塗潰(赤)

仕様

足場設置箇所

(高さ及び長さは各所記載)

2.3m

1.7m

クリーンルーム

急撹池

足場高さ　3.0m

足場高さ　3.0m

足場設置箇所

足場設置箇所

発電気室

電気室

配水ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ＮＯ．１  配水池

ＮＯ．２  配水池

駐
車
場

全体配置図（一部抜粋）

電気室及び配水ポンプ室詳細図（一部抜粋）

管 理 本 館



システム構成図

事業者名

工事箇所

路線名

徳島県企業局

4

システム構成図
徳島県板野郡松茂町長岸

ＮＴＳ 図面番号

Ｒ６企総管 吉野川北岸工業用水道
ネットワークカメラ等設置工事

縮尺

図面

ネットワークカメラ

: 屋内用ＬＡＮケーブル

沈殿池手すり

（No.1沈殿池）

沈殿池手すり

（No.2沈殿池）

ネットワークカメラ

LAN用避雷器
※ウォルボックス内設置

（No.1沈殿池）

急撹室

ギガビット
イーサ
ネット･
スマート
スイッチ
※ハブ収納
キャビネット
内設置

工事名

既設
ONU

屋外用無線ＬＡＮ
アクセスポイント

ポンプ所配水ポンプ室

RJ-45モジュラジャック
※ウォルボックス内設置

ポンプ所電気室

屋外用無線ＬＡＮ
アクセスポイント

ギガ
アクセス
ＶＯＩＰ
ルータ

管理本管2階

（クリーンルーム） （No.1沈殿池）

急撹室 急撹室

（No.1沈殿池）

吉野川工水 浄水場

管理本管2階

: 屋外用ＬＡＮケーブル

管理本管2階

（クリーンルーム）（クリーンルーム）

管理本管1階

（薬注室）

ギガビット
イーサ
ネット･
スマート
スイッチ

屋内用無線ＬＡＮ
アクセスポイント

ポンプ所電気室

LAN用避雷器
※ウォルボックス内設置


