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Ｒ６企総管　川口発電所　ガス遮断器取替工事（一部債務負担）
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Ｒ６企総管　川口発電所　ガス遮断器取替工事（一部債務負担）
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　：　取替対象機器

〈凡　例〉
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Ｒ６企総管　川口発電所　ガス遮断器取替工事（一部債務負担）
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〈凡　例〉

名　　称図

Ｔ型クランプ

硬銅より線

取替対象機器

Ｕボルト、直角クレビスリング（短／長）、

長幹がいし、一枚リンク、耐張クランプ

ＧＣＢ（ガス遮断器）

詳細図

詳細図
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　：　取替範囲

※既設は圧縮空気式 ※既設は圧縮空気式

Ｒ６企総管　川口発電所　ガス遮断器取替工事（一部債務負担）

〈凡　例〉


