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Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

図面番号
通し

番号

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

改修特記仕様書１

改修特記仕様書２

改特-01

改特-02

改特-03

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

改修特記仕様書３

共通仕様書１、２

共通仕様書３、４

共通仕様書５、６

図面番号
通し

番号
図面番号

通し

番号

電特-01

図面名 図面名 図面名

電気設備工事特記仕様書１

(若鮎寮)建物内仮設計画図、概略工程表

附近見取図、配置、支障物件図

仕上表

(若鮎寮)１階平面詳細図（改修前後）

(若鮎寮)２階平面詳細図（改修前後）

(若鮎寮)断面詳細図（改修前後）

(若鮎寮)１階平面図（改修前後）

(若鮎寮)２階平面図（改修前後）

(若鮎寮)天井伏図（改修前）

(若鮎寮)展開図１（改修前後）

(若鮎寮)展開図２（改修前後）

(若鮎寮)展開図３（改修前後）

(若鮎寮)展開図４（改修前後）

(若鮎寮)展開図５（改修前後）

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

E-04

E-03

E-02

E-01

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

電特-02 電気設備工事特記仕様書２

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

E-18

54

55

56

57

58

59

60

61

照明器具姿図・器具表・盤結線図

A-18

A-19

A-15

A-16

A-17

21

22

23

24

25 (若鮎寮)部分詳細図２

(若鮎寮)建具表（改修前）

(若鮎寮)建具表（改修後）

(若鮎寮)部分詳細図１

(若鮎寮)天井伏図（改修後）

A-21

A-22

A-20

A-23

A-24

A-25

26

27

28

29

30

31

32 A-26

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)部分詳細図２

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)建具表（改修前後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)天井伏図（改修前後）

トイレブース詳細図

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)平面詳細図（改修前後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)女子便所 １階便所 断面詳細図（改修前）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)女子便所 １階便所 断面詳細図（改修後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)１階平面図（改修前後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)２階平面図（改修前後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)男子便所　断面詳細図１（改修前後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)男子便所　断面詳細図２（改修前後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)展開図１（改修前後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)展開図２（改修前後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)部分詳細図１

33

34

35

36

37

A-27

A-28

A-29

A-30

A-31

A-32

A-33

A-34

38

39

40

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)建物内仮設計画図

62

E-19

E-20

（若鮎寮）電灯設備１階平面図（改修前）

（若鮎寮）電灯設備１階平面図（改修後）

（若鮎寮）電灯設備２階平面図（改修前）

（若鮎寮）電灯設備２階平面図（改修後）

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備１階平面図（改修前）

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備１階平面図（改修後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)男子便所平面詳細図（改修前/後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)厨房/女子便所平面詳細図（改修前/後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)ｺﾝｾﾝﾄ設備２平面図（改修前・後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)電灯設備２階平面図（改修前/後）

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)電灯設備１階平面図（改修前/後）

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備１階客用/厨房用便所

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備　１、２階男子便所

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備１、２階女子便所

（若鮎寮）電灯設備１階客用/厨房用便所

（若鮎寮）電灯設備　１、２階男子便所

（若鮎寮）電灯設備１、２階女子便所

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備２階平面図（改修後）

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備２階平面図（改修前）

 平面詳細図（改修前/後）

 平面詳細図（改修前/後）

 平面詳細図（改修前/後）

 平面詳細図（改修前/後）

 平面詳細図（改修前/後）

 平面詳細図（改修前/後）
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共-01,02

共-03,04

共-05,06









特　記　事　項項　　目

金属（処分） 虎尾商事(有)
阿南市橘町東中浜174番地

阿南市橘町東中浜174番地
25.2 0

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹

TEL：088-654-0359

FAX：088-623-7425

縮尺

図面番号工事名

図面名設計 竣工

通し番号

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301
R6.06

徳島県県土整備部営繕課

改修特記仕様書１

改特-01

NO SCALE

04

特　　記　　事　　項

章

一
　
章
　
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

Ⅲ．改修工事特記仕様書

◎施工条件は次による. 1．施工条件

特　　記　　事　　項章 項　　目

◎他工事との取り合い区分

項　　　目

梁, 壁, 床スリーブ入れ

　同上穴埋補修

スリーブ開口補強(鉄筋)

　同上(リンブレン等)

床, 天井点検口

設備機器天井開口墨出

　同上切込み及び開口補強

縦樋(GLまで)

盤, 便器等の箱入れ

  同上補強

衛生器具取付のブロック壁 
空洞部分のモルタル埋め

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○

○

建築工事 電気工事 管 工 事 空調工事 そ の 他

章 項　　目

6．他工事との取り合い

◎技能士の適用については， 次の技能検定作業（以下，「作業」という。）のうち各工事毎

  に適用する作業を指定するものとする。 

　技能士は， 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし， 

  資格を証明する資料を監督員に提出すること。

　技能士は，適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業をするとともに，他の技能者

  に対して，施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は，氏名，検定職

  種，技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとす

  る。なお，指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。

  ○印 ･･･ 適用作業

工事種目 技能検定職種 技　能　検　定　作　業

仮設 とび ・ とび作業

鉄筋 鉄筋施工 ・ 鉄筋組立て作業

コンクリート コンクリート圧送施工 ・ コンクリート圧送工事作業

型枠 型枠施工 ・ 型枠工事作業

鉄骨 鉄工 ・ 構造物鉄工作業

・ アスファルト防水工事作業

・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業

・ 合成ゴム系シート防水工事作業

・ 塩化ビニル系シート防水工事作業
防水 防水施工

・ セメント系防水工事作業

・ シーリング防水工事作業

・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ常温粘着工法防水工事作業

・ FRP防水工事作業

タイル タイル張り ・ タイル張り作業

木 建築大工 ・ 大工工事作業

建築板金 ・ 内外装板金作業
屋根及びとい

かわらぶき ・ かわらぶき作業

金属 建築板金 ・ 内外装板金作業

左官 左官 ・ 左官作業

建具製作 ・ 木製建具手加工作業

建具 ・ 木製建具機械加工作業

サッシ施工 ・ ビル用サッシ施工作業

ガラス施工 ・ ガラス工事作業

塗装 塗装 ・ 建築塗装作業

・ プラスチック系床仕上げ工事作業

・ カーペット系床仕上げ工事作業

・ 鋼製下地工事作業
内装 内装仕上げ施工

・ ボード仕上げ工事作業

・ 木質系床仕上げ工事作業

表装 ・ 表具作業　・ 壁装作業

配管 配管 ・ 建築配管作業

植栽 造園 ・ 造園工事作業

機械設備 冷凍空気調和機器施工 ・ 冷凍空気調和機器施工作業

7. 技能士の適用

二
　
章
　
　
改
　
修
　
仮
　
設
　
工
　
事

1.　一般事項

2.　足場等

　届け出不要の場合は，その旨監督員に報告すること。

　届け出をおこなった場合は，監督員に報告すること。

　②（一社）仮設工業会の認定基準

　①労働安全衛生法に基づく構造規格

◎着工に先立ち，敷地境界，既存構造物，敷地の高低差地下埋設物の確認，近隣建築物及び工作物
　の現状確認，排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し，監督員に報

　告する。

◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については，次の規格又は認定基準（以下「規格等」という。）

　に適合するものを使用すること。

　また，厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく（一社）仮設工業会の「適用工場制度」

　による登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに，前記規格等に定めるもの以外の使用に

　当たってはあらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し，承諾を得ること。

◎労働安全衛生法第88条に基づき，労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等（組立から解体まで

　の期間が60日未満を除く）の設置や移転，変更を行う場合は，30日前までに所轄労働基準監督署

　長に届け出をおこなうこと。

◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず，足場を設置する場合は，使用開始前に

　営繕課指定の足場チェックリストを用いて点検した後，監督員の確認を受けること。

　・壁つなぎ間隔（水平方向:　　m以下，鉛直方向:    m以下）

◎内部足場（種類：脚立足場）

◎足場等の設置業者は，関連工事等の関係者に無償で使用させること。また，安全管理も実施する

　こと。

◎足場等を無償使用する業者は，設置業者の指示に従うこと。

3.　養生

4.　監督員事務所

5.　工事用用水, 電力等

6.  工事車両用駐車場

　　資材置場

    現場事務所用地等

　ただし，施設管理者と協議すること。

　ただし，施設管理者と協議すること。

　ただし，施設管理者と協議すること。

◎既存部分の養生範囲は図示による。（養生方法： 図示  ）

◎仮間仕切りは，（ ・ A種 　・ B種　 ・ C種 ）とする。

　　仮間仕切り壁：LGS(65型)下地 GB-Rt=9.5 片面 素地 

◎監督員事務所は（ ・ 設ける（面積　　m2程度） ・ 設けない ）

◎既存電力利用（ ・ 出来る　 ・ 出来ない ），電力料金（ 有償 ・ 無償 ）

◎既存用水利用（ ・ 出来る　 ・ 出来ない ），用水料金（ 有償 ・ 無償 ）

◎同用地は，（ ・ 図示の場所に 　・ 用意していないので業者にて ）設けること。

・ カーテン工事作業

　　若鮎寮　仮設両引き分けドア：W1200 H2000 木製合板貼程度鍵付

　　セミナーハウス　仮設片開き扉：W900 H2000 木製合板貼程度鍵付

給排気ガラリ取り付け

（コンセント取付用の通線口、器具取付用補強等）

○

○

○

小便器、洗面器、SK取付用壁下地補強

トイレブースパネルの加工・補強

三
　
章
　
　
鉄
　
筋
　
工
　
事

◎材料試験は行わない。

  ただし，規格証明書を提出し，監督員の承諾を得ること。

  原則として，D35以上の異形鉄筋については，重ね継手を用いない。

◎鉄筋の継手は（ ・ 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手　・ 溶接継手 ）とする。

◎鉄筋の継手の位置は図示による。

◎結束線の端部は内側に折り曲げる。

　ただし，地階を有しない1階土間を除く。

  また，鋼製のスペーサーは，型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。

◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。

◎鉄筋の定着方法及び長さは図示による。

◎各部の配筋は，図示による。図示されていない場合は，標仕参考図［1節－基礎及び基礎梁の配筋］～

　［7節－梁貫通孔その他配筋］による。

◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし，他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。

◎主要な配筋は，コンクリート打込みに先立ち，種類，径，数量，かぶり，間隔，位置等について，監督職

  員の検査を受ける。

◎品質の確認方法（　　　　　）

◎不合格となった継手部への措置

◎溶接継手の種類（　　　　　），工法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）フレア溶接 両面溶接（5d以上）下向きもしくは片面溶接（10d以上）下向き

外観検査

◎鉄筋相互のあき（標仕 5.3.5(4)による）

規格名称 種類の記号

－
建築基準法の規定に　　
基づき認定を受けた鉄筋

溶接金網及び鉄筋格子 網目の形状：    寸法：    径：　　

規格番号

－

JIS G 3551

径(㎜)

JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼 　SD295 D10，D13

◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す

  るものとし，これらを証明する資料を提出し，監督員の承諾を受けること。

◎埋込み配管等に当たった場合は，直ちに穿孔を中止し，監督員に報告し指示を受けること。

◎鉄筋等に当たった場合は，穿孔を中止し，付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は，モルタルで充

  てんすること。

◎施工確認試験を（ 行う ・ 行わない ）。確認強度（　　　　）kN　試験方法は標仕14.1.3（エ）による。

◎あと施工アンカーは（ 金属系アンカー ・ 接着系アンカー ）とする。

　・金属系アンカー

　　引張耐力（　　）とする。せん断耐力（　　）とする。アンカー本体の径（　　），埋込深さ（　　）

    とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。

  ・接着系アンカー

    引張耐力（　　）とする。せん断耐力（　　）とする。

    アンカーの種類はカプセル型（ガラス製）とする。

5.  溶接継手

4.  鉄筋のかぶり厚さ及び間隔

6.　配筋検査

7.　あと施工アンカー工事

　 (耐震改修工事に伴うものを

　　除く）

1.  材料

2.  材料試験

3.  鉄筋の継手及び定着

    接合筋の種類は（　　），径（D10），長さ（450）とする。

　・工程については，施設管理者と協議の上決定すること．

　・本工事においては，8:00～17:00までとする.

　・資機材の搬入・搬出経路については別図のとおりとする.なお、図示以外の経路を必要とする

　　場合は、施設管理者に協議し承諾を得ること.

　・施設内では、別図に示す作業員動線図に基づき移動し、工事区域外への立入りには十分注意す

　　ること.

　・現場着手前に改修範囲について入念な現地調査を行うと共に、施設管理者へのヒアリングを行

　　い、その結果を施工計画・仮設計画・施工図等の作成に十分活用すること.

　・その他の詳細な施工条件については，実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と

　　協議の上決定し，適宜相互に日程の調整及び確認を行う．

　・本工事においては，騒音等の施設運営に支障となる解体工事は、事前に施設管理者と日程の協

　　議を行うこと．

　　また休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は、作業の中止を行う場合がある。

　・施設の使用に影響のある、騒音、振動、粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施工できない。

◎工事に影響のある範囲内の重要備品等　（　有　・　無　）

　保管場所　：

　備品等名称：

　注意事項　：

2．重要備品等

◎調査期間

　本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 空調ダクト等の改修工事部分の調査を行う。

　調査期間は １ 週間とする。

3. 施工調査

　　伝票の写し）とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。

  ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料（勤務

　　ればならない。

　　該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）も同様の義務を負う旨を定めなけ

　　また，対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は，当該下請負工事の受注者（当

  ・受注者は，発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。

　　等の請求があるときは，これを提示すること。

  ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員

　　等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。

  ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し

　　行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が

  ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を

　こと。

◎交通誘導警備員

　　（ ・ 義務付けられている 　・ 義務付けられていない ）。

4．交通誘導警備員

  （注）表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」

　　　  であることを示す。

◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する。5．産業廃棄物の処理

  交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に30日間配置する

所在地 運搬距離 処分費処分許可業者の会社名
優良 単位種類

(処分区分) 処分地 （円）（税抜き）（km）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）

阿南市桑野町尾花117番地

阿南市桑野町尾花117番地

阿南市桑野町尾花117番地

(有)青藍
16.7 700

16.7 700

m3

m3

阿南市桑野町尾花117番地

(有)青藍

　・警備員は, 延 30人（昼 30人, 夜 0人：うち検定合格警備員○人）を見込んでいる。

66.5

23.7

阿波市市場町香美字西原284-1

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

　上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない。

  また, この場合, 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある。

　なお, 上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者（以下, 「優良産廃処分業者」という。）

　に認定されているとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること。

　ただし, 諸般の事情により優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督

　員に提出すること。

　また，コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。

　木材については，50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。

所在地 運搬距離 処分費処分許可業者の会社名
優良 単位種類

(処分区分) 処分地 （円）（税抜き）（km）

-
- -

-

所在地 運搬距離処分許可業者の会社名
優良 単位種類

(処分区分) 処分地 （km）

廃ﾌﾟﾗ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

所在地 運搬距離 処分費処分許可業者の会社名
優良 単位種類

(処分区分) 処分地 （円）（税抜き）（km）

三好市山城町寺野字大休場956

三好市山城町寺野字大休場956

木材

(株)明和ｸﾘｰﾝ
成形板等

鉄骨・軽量鉄骨

(有)青藍

処分費

（円）（税抜き）

(財)徳島環境整備公社(橘)
阿南市橘町小勝187番の地先

阿南市橘町小勝187番の地先

16.7 10,000 t阿南市桑野町尾花117番地

阿南市桑野町尾花117番地

- ｔ

m3

t

36,000 m3134.1

(有)山一建設
阿波市市場町香美字西原284-1

35,000

15,000

23.7
(財)徳島環境整備公社(橘)

阿南市橘町小勝187番の地先

阿南市橘町小勝187番の地先
ｶﾞﾗｽ

5,640

t

t

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



項　　目 特　記　事　項

軽量鉄骨下地

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 NO SCALE 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

章 特　　記　　事　　項章 項　　目 章 項　　目 特　　記　　事　　項

四
　
章
　
　
コ
　
ン
　
ク
　
リ
　ー

　
ト
　
工
　
事

機械的除去工法

目荒らし工法

改標仕6.2.2(1)(イ)

改標仕6.2.2(1)(ウ)

改標仕6.2.2(1)(エ)

改標仕6.2.2(1)(オ)

◎工事に先立ち，改修部分の隠蔽部の調査を行い，設計図書と照合し，支障があった場合は，速やかに監督

  員に報告し，指示を受けること。

◎各部の撤去により，下地及び構造躯体にひび割れ及び欠陥部が発見された場合は，速やかに監督員に報告

  し指示を受けること。

1.　一般事項

種　　類 撤去工法 撤去範囲 備　　考

改標仕6.2.2(1)(ア)による

　  ・既設床仕上げ材の除去　改標仕6.2.2（1）参照

◎各改修工事の仕様は，仕様・仕上げ表による。2.　撤去並びに下地補修

　①床改修

・全面 ・一部(図示)

・ビニール床シート

・ビニール床タイル

・ゴム系床タイル

・合成樹脂塗床

・フローリング張床

・床タイル

・床組

・全面 ・一部(図示)

・全面 ・一部(図示)

・全面 ・一部(図示)

・全面 ・一部(図示)

下地の状況 下地処理方法 備　考　欄

　　・　床ﾀｲﾙの下地処理

◎改修後の床の清掃範囲は図示する。

既存床・建具・天井取合の補修範囲及び内容機械等の区分

既存床・建具・天井取合の補修範囲及び内容撤　去　区　分

壁下地を含む全面

ボード面まで

ボード面を残し仕上げのみ

撤　去　区　分 既存壁取合の補修範囲及び内容

    ・木製及び軽量鉄骨間仕切り壁　改標仕6.3.2（2），（3）及び（4）参照   

　③天井改修　改標仕6.4.2参照

　②壁改修

　　・コンクリート間仕切り壁　改標仕6.3.2（1）参照

　　　モルタル塗り　※施工場所は図示による。

　　　　塗り厚25mm超の場合の補修を（・行う ・行わない）

コンクリートブロック取り合い部分

コンクリートブロック取り合い部分

・油圧クラッシャ使用

・ダイヤモンドカッター使用

・ハンドブレーカー使用

・アグレッシブウォータージェット使用

・天井下地を含む全面

・ボード面まで

・ボード面を残し仕上げのみ

範囲は、天井伏図による

◎木材の品質

    る。

　種とする。

  ・保存処理木材は，日本農林規格に規定する保存処理の性能区分のうち，K2からK4までの保存処理（JIS K

　　1570）（木材保存剤）に規定する木材保存剤（ただし，クレオソート油は有害物質を含有する家庭用品の

    規制に関する法律（昭和48年法律第112号）に適合したものとする。），これと同等の薬剤を用いたK2か

    らK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。）

    が施されているもの又は認証木材建材（AQマーク表示）として認定された保存処理材を使用するものとす

◎木材，合板等は，品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。含水率は（ A ・ B ）3.　木工事

　・樹種及び等級

下
地
材

造
作
材

4.  製材

◎下地材及び造作材の釘は，JIS A 5508の規格品とする。

◎木ねじはJIS B 1112（十字穴付き木ねじ）又はJIS B 1135の規格品とする。

◎継手，仕口，取付け方法等は図示により，図示のもの以外は標仕によるが，補助として日本建築学会建築

  工事標準仕様書を適用する。

◎製材等（製材，集成材，合板，単板積層材），フローリング，再生木質ボード（パーティクルボード，繊維

  板，木質系セメント板）については，合法性に係る確認（「産地認証」及び「品質認証」を含む。）が行わ

　れたものを使用する。ただし，機能上，需給上など正当な理由により確保が困難であり，使用できない場

　合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

　また，それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は，林野庁作成の「木材・木材

  製品の合法性，持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18.2.15）」に準拠して行うものとし，監

　督員に合法証明書を提出するものとする。

　ただし，平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の

　確認については，平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より

　前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証

　明は不要とする。

5.　諸金物等

　　・ＣＢ面台撤去に伴う構造体の補修

材料の等級 形 状 含水率寸 法樹　種 備　考施工箇所

◎JIS A 6517の規格品とする。6.  軽量鉄骨壁下地

◎出入口及びこれに準ずる開口部の補強は（・改標仕6.7.4（5）による　・　　　　）

◎ダクト類の開口部の補強にあたり，取付け強度を必要とする場合は，監督職員との協議による。

◎JIS A 6517の規格品とする。7.  軽量鉄骨天井下地

◎野縁等の種類は，屋内19型，屋外25型とし，改標仕表6.6.1による。

◎既存の埋め込みインサートの使用は，改標仕6.6.4（1）（ウ）による引き抜き試験を行い，強度を確認した

　うえ使用すること。

　　(JIS A 5705)

　　ビニル床タイル張り

　　(JIS A 5705)

　　及びゴム床タイル張り

材質

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

種類・種類

複層 FS

色柄 厚さ

2mm

8.　ビニル床シート張り

高さ（ 60 ・ 70 ・ 100 ）

◎スタッド，ランナ等の種類は，90 型　とし，改標仕表6.7.1による。

材質

床材張上げ

幅　　木

厚さ

2mm

高さ
接着剤

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

施工箇所

図示

備　考

消臭機能・ﾉﾝﾜｯｸｽ

熱溶接工法

高耐久抗菌UV樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

100mm

◎幅木：材質（ビニル床シート張上げ　　　　　　　　　　　　），

　　ボード及び合板張り

9.　せっこうボードその他

◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。

◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。

◎ユリア樹脂等（ユリア樹脂，メラミン樹脂，フェノール樹脂，レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド

　系防腐剤）を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの発散量が，F☆☆☆☆の塗料を

　使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

1.　一般事項

六
　
章
　
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

七
　
章
　
　
塗
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

A杉 45×60 特一等

施工箇所材種・規格品 工法
不燃材等厚さ

(mm) の区分　

小ねじ・釘
・接着剤の
種類　　　 種類　

下地の
備　考

JIS A 6901の規格品

化粧せっこうボード

　トラバーチン模様

せっこうボード

JIS A 6901の規格品

GB-S
壁 突付け 12.5 不燃 小ねじ

不燃 小ねじ 軽量鉄骨下地突付け天井 9.5

在来ﾀｲﾙ

構造用合板

メラミン不燃化粧板

JIS A 6902.3の規格品
壁

目通し
3 不燃

接着剤

直貼専用

ｽｸｴｱｴｯｼﾞ
GB-S

農林省告示第233号

構造用合板
壁 突付け

12

15
釘

軽量鉄骨下地

構造用合板

仕上げの種類 防水の有無 備　　考目地の材質施工箇所

CB壁撤去跡 コテ押え － 無

10. モルタル塗り

◎合板，パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は，F☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量が，F☆☆☆☆の合板，

　パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得る

  ものとする。

　現場調合材料の場合は改標仕6.15.3（1）（ア），既調合材料の場合はJIS A 6916による。

◎モルタルは（・現場調合材料　・既調合材料）とする。

◎目地の位置及び寸法は図示による。

◎防水モルタルに用いる防水剤の使用方法は，製造所の仕様による。

◎総塗り厚さが25mm以上となる場合は，剥落防止工法とすること。

◎セルフレベリング材の種類（ ・ せっこう系　 ・ セメント系 ）

◎シーラーその他の材料は，セルフレベリング材製造所の指定する製品とする。

◎壁紙施工用でん粉系接着剤，ユリア樹脂等（ユリア樹脂，メラミン樹脂，フェノール樹脂，レゾルシノー

　を使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得るものとする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆の接着剤

  ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤）を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量はＦ☆☆☆☆とする。

◎合板，パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

　ただし，正当な理由により確保が困難である場合等，ホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆の合板，

　パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には，監督員と協議するものとし，監督員の承諾を得る

  ものとする。

11. セルフレベリング材塗り

12. 接着剤

13. 既製家具

    (UC)

2.  ウレタン樹脂ワニス塗り

（新規面は素地ごしらえ）

◎スリーブの材種(　標仕6.8.2(9)による。　)

5.　型枠

型枠の種別 仕上げ種別 塗装の有無 材質 厚さ 適用箇所

県産木製型枠 －

A　種

B  種

C　種

普通型枠

なし

あり

なし

なし

なし

標仕6.8.2 (2)(ア)

標仕6.8.2 (2)(イ)

標仕6.8.2 (2)(イ)

標仕6.8.2 (2)(イ)

◎型枠は，（ ・ 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック ）とする。

12mm 和風便器撤去跡

工場の指定工場の指定

4.　レディミクストコンクリート ◎工事開始に先立ち，工場を選定し，監督職員の承諾を受ける。

◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1（4）によることとし，監督員の承諾を受けること。

◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は，

◎コンクリートの仕上がりの平たんさは標仕 表6.2.5による。

2.　コンクリートの仕上がり

◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は（ ・ A ・ B ・ C ）種とする。

3.　普通コンクリート

  ッシュセメントB種 ）とする。

◎セメントの種類は，（ ・ 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア

◎コンクリ－ト中の塩化物量は，0.3kg/m3以下とし，試験方法は標仕6.5.4による。

◎所要空気量は4.5%±1.5%とする。

◎受注者は，コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため，次の3つの対策の中のいず

　れか1つについて確認をとらなければならない。

　(1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制

　　　量をNa2O（エヌエーツーオー）換算で3.0kg以下にする。

　    アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し，コンクリート1m3に含まれるアルカリ総

  (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用

　    JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント［B種またはC種］あるいはJIS R 5213フライアッシ

　　　ュセメントに適合するフライアッシュセメント［B種またはC種］もしくは混和材をポルトランドセメ

　　　ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。

  (3) 安全と認められる骨材の使用

　    骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法またはモルタルバー法）の結果で無害と確認された骨材を

　 　 試験方法は，JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）またはJIS A 5308（レディ

　　　使用する。

　　　骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）またはJIS A 5308（レディミクストコンク

　　　ミクストコンクリート）の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）」，JIS A 1146

　　　リート）の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）」による。　

◎骨材は，標仕6.3.1（2）による。

◎試練りは（ ・ 行う ・ 行わない ）。

◎細骨材に含まれる塩化物量は，NaCl換算で0.04%以下とする。

◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用（ ・ できる ・ できない ）。

コンクリート
の種類　　　

設計基準強度
(cm)

スランプ 強度試験の
有無強度

調合管理

◎コンクリートの種別

　・Ⅰ類（JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート）

　・Ⅱ類（JIS A 5308への適合したコンクリート）

◎設計基準強度

Fc(N/mm2)
Fn(N/mm2)

1.　一般事項

普通 Fc+S 15・18 有

種別

Ⅰ類

気乾単位
容積重量
(t/m3)

2.1～2.5

適用箇所

便所床ｽﾗﾌﾞ21

◎構造体コンクリートの調合管理強度は，設計基準強度（Fc）に構造体強度補正値（S）を加えた値とする。

　なお，構造体強度補正値（S）は，標仕 表6.3.2によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢

　28日までの予想平均気温に応じて定める。

◎コンクリートの強度試験

  コンクリートの強度試験については，次のとおり取扱うものとする。

  ・第4週強度確認

　  原則，第3者機関にて，主任技術者又は現場代理人立会いの上，行うこと。

　　ただし，第3者機関以外で行う場合は，立ち会い者を定め，監督員の承認を受け，行うこととする。

　　なお，試験機関を選定した際には，すみやかに監督員に報告すること。

による。標仕 表6.2.3

05改特-02

改修特記仕様書２

和風便器撤去跡床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去 ｾﾒﾝﾄ系ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材

掃除具掛け

新設面台部分

　塗り厚さ（　10　）mm　　

木部（掃除具掛け） SOP塗装 A-19

区　分 種　　別 備　　考下地調整

五
　
章
　
　
防
　
水
　
改
　
修
　
工
　
事

1.　一般事項

◎降雨等に対する養生方法は，（ 上屋シート養生 ・ 下階天井養生 ・ その他（　　　　））とする。

◎保護層，防水層等を撤去した結果，下地等の状況により，設計図書に定められた施工方法によることが

　不適当な場合は監督員と協議すること。

◎監督員に，シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること。

◎プライマーは，被着体及びシーリングの種類により使い分けること。

◎シーリング材は，JIS A 5758の規格品とする。2. シーリング

◎種類及び施工箇所

SR-1 1成分シリコーン系

施工箇所

3×3

5×5

－

－

接着試験寸　法材  質記　号 備　考

防かびﾀｲﾌﾟ

防かびﾀｲﾌﾟ

◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を（ ・行う　 ・ 行わない ）。

洗面ｶｳﾝﾀｰ・他水廻り

内壁：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板部分

－ 防かびﾀｲﾌﾟ10×10金属建具変成シリコーン系MS-2

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



特　記　事　項

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 NO SCALE 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

特　　記　　事　　項章 項　　目 章 項　　目 特　　記　　事　　項章

06改特-03

改修特記仕様書３

◎防湿性を有するもので，厚さ5㎜とする。1. 鏡

2. 手すり

・寸法（　図示(展開図)による　）　　・枠　（　SUS HL仕様　）　　使用箇所（男子便所、女子便所）

・Ｌ型手摺　材質：ステンレス仕様　　径：34φ　　・L＝700mm　　前出＝90mm　　 使用箇所（男子便所、女子便所）

・小便器用手摺　材質：ステンレス仕様　　径：34φ

・図示による

3. 化粧棚

材種　　・　メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　　・　人工大理石

奥行き　　・　約450　　・　約600　　・　約550　

◎詳細は部分詳細図による。

材種 内枠外枠形式寸法

アルミ製 600角 一般型 目地 目地屋内用

◎製造所：　評価名簿による。

5. 天井点検口

アルミ製

材種 形式寸法 備考

屋内用 ステンレス目地一般型

◎製造所：　評価名簿による。

6.床点検口

7.天井廻り縁

・参考品番：(TOTO)：AB690E　　　(LIXIL)：IPF-860TP　程度8.汚垂石

600角

・材質（　　塩ビ　　）　　　　　形状（　　底目地　　）　

　寸法：図示による

脚部 ドアエッジ
表面材の種類

形状 材質形状

指詰め防止型メラミン樹脂系 幅木型／表面材ＳＵＳ製 アルミ製

9.トイレブース

◎トイレブースのパネルの材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする.

◎製作所：評価名簿による．

◎内開き戸は、「表示付き内開き錠（非常時外開き型）」仕様とする。

　ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆のトイレブース

　のパネルを使用できない場合は,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする.

・トイレブース詳細図参照のこと

10.洗面用具棚 ・部分詳細図による

・製造所：家具専門工事業者とする

◎関係法令，都道府県の条例等を遵守すること。

◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を改標仕9.1.2（6）により見やすい場所に掲示すること。

◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は（・貸与する　・ない　）

　・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告すること。

　　監督員へも結果を提出すること。

　・調査結果は3年間保存すること。

I. アスベスト含有建材の

　 処理工事

1.　一般事項

◎事前の施工調査等を改標仕1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。

　・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。

◎表示，掲示は次のとおり行うこと。

　・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。

　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。

　・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。

　・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について，作業場の見やすい箇所に掲示する。

  ・濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法－第1部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」

    による位相差・分散顕微鏡法による。

  ・測定機関は，都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。　　

　・報告書を（    ）部作成し監督員に提出すること。

　　・測定場所及び箇所は図示による。測定時期(　　　　　)

◎アスベスト粉塵濃度測定を（ ・ 行う  ・ 行わない ）。

◎施工計画

　(1) 工事着手前に施工計画書（関係法令の作業計画内容を含む）を監督員に提出し，承諾を受けること。

　(2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと。

◎アスベスト含有吹付け材の除去を直接行う専門工事業者については，工事に相応した技術を有することを証明

  する資料を監督員に提出する。

◎工法

　(1) 除去は，アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと。

◎養生等

　(1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による。

　　　外部足場（ 種類：　　，仕様　　枚布，D=　　cm，シート種類：　　　　　　　　　　　　　）

      仮囲い高さ：H=　　m                        

　　除去

　(2) 除去は，破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし，原形のまま，「手ばらし」とする。

　　　建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする。

　　　なお，やむを得ず切断，破砕等をしなければならない場合は，監督員と協議のうえ，常時湿潤化した

　　　状態で作業を行う。

　　　ただし，アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は，養生シート等で作業場所の隔離（負圧

　　　不要）を行う。

　　　 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ，原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシ

　　　 ブルコンテナバッグや車両を用意すること。

　(2) 建築物内部で除去作業を行う場合は, 建具等を全て閉じた状態で行う. 閉じることの出来ない開口部

      の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による.                 

　　  内部足場( 種類：　　　　, 仕様　　枚布, D=　　cm ）  脚立足場

みなし

2.　アスベスト含有成形板の

◎除去箇所一覧表

　　  養生種別(　　　　　　　                    　　　　   　　            　　　　)       

　(2) 作業計画による作業の記録は，3年間保存すること。

　(1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し，監督員に提出すること。

◎施工記録等

　に報告すること。

◎除去が完了したときは，アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し，監督員

1.2階
男子便所、女子便所

多目的便所、給湯室
床

面積 調査方法建　材　種　別室　　　　名階数 箇所

 　隔て板

4. 洗面カウンター

・材質　（　表面材：ポリ合板フラッシュ　小口：メラミン化粧板　　）　　厚さ：25mm

・図示による

11. 面台ポストフォーム ・材質　（　表面材：メラミン化粧板　芯材：合板･耐水ＭＤＦ　）　　厚さ：20mm
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Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



【工事用車両出入り口】

工
事用

車両
経
路

武道場

管理棟

民家

民家

校舎(北棟)

▲

▲

弓道場

部室
駐輪場

艇庫

測量実習棟
駐輪場

製材実習棟

部室

部室ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ

倉庫

体育館兼講堂

校舎(南棟)

特別教室棟

国道195号線

グラウンド

校門

職員駐車場

職員駐車場

来客用駐車場

渡
り

廊
下

▲

駐輪場

民家

Ｎ

碑

工事対象位置：徳島県立那賀高等学校

那賀郡那賀町小仁宇

Ｎ

付近見取図

▲

配置図・支障物件図　　１／７００

受
水

槽

渡
り

廊
下

棟
渡

り
廊

下

和食郷

石橋

仁宇

●那賀交番
●

日の裏

Ｒ１９５

至：阿南市

Ｒ１９５

●太龍寺

丹生谷橋

●林間村

那賀川

●
那賀中学校

那賀町鷲敷庁舎

小仁宇

Ｒ１９５

那賀川

那賀川

テニスコート

総合実習棟

普通教室棟

セミナーハウス

若鮎寮

改修対象建物

ＲＣ造：２階建

改修対象建物

ＲＣ造：２階建

DN

現場事務所

資材置場

工事車両用駐車場

【仮設用地】

◎受注者は，工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等仮設材設置を含む）

　着手までの調査を行い，「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の確認を受けてから工事着手すること．

◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設物の種類，

　位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない．

◎受注者は，工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し，支障を及ぼさないような措置を施さ

　なければならない．万一，損傷を与えた場合は，ただちに監督員に報告するとともに，施設の運営に支障がないよう

　受注者の負担でその都度補修又は補償すること．

【支障物件の確認　特記事項】

ガードマン(重機等出入り時の位置)

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 NO SCALE 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425付近見取図・配置図・支障物件図

07A-01Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 NO SCALE 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425仕上表

08A-02

洗面用具棚、化粧鏡

洗面用具棚撤去、化粧鏡撤去

洗面用具棚、化粧鏡

洗面用具棚撤去、化粧鏡撤去

洗面ｶｳﾝﾀｰ、天井点検口

洗面ｶｳﾝﾀｰ、床点検口、天井点検口

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、洗面ｶｳﾝﾀｰ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、汚垂石、洗面ｶｳﾝﾀｰ

ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ19φ(ﾋﾟｯﾄ内)

塩ﾋﾞ 底目地

塩ﾋﾞ 底目地

塩ﾋﾞ 底目地

塩ﾋﾞ 底目地

塩ﾋﾞ 底目地

塩ﾋﾞ 底目地

面台：(LGS下地) 新設

一部タイル撤去跡、モルタル補修

タイル仕上 既存のまま

面台：(LGS下地) 新設

一部タイル撤去跡、モルタル補修

タイル仕上 既存のまま

面台：(LGS下地) 新設

面台：(LGS下地) 新設

面台 撤去

化粧鏡、面台：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(ｱ)20

化粧鏡、面台：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(ｱ)20

面台：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(ｱ)20、天井点検口

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ｽﾃﾝﾚｽ手すり、汚垂石(男子)

面台：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(ｱ)20、天井点検口

ｽﾃﾝﾚｽ手すり撤去、面台撤去

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去、ｽﾃﾝﾚｽ排水溝蓋撤去

床点検口撤去(女子)、天井点検口撤去

壁　：下地調整

LGS 撤去

LGS

LGS 撤去

LGS

LGS 撤去

LGS

LGS 撤去

LGS

LGS 撤去

LGS

LGS 撤去

LGS

LGS 撤去

LGS

LGS 撤去

モザイクタイル50角 既存のまま

壁　：下地調整

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3

腰壁：陶器質100角タイル張り 既存のまま※打診により浮き部分は撤去

壁　：モルタル金コテ押え　AEP塗り 既存のまま

壁

壁

仕上

仕上

ビニルクロス貼り 撤去

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3

陶器質100角タイル張り 既存のまま※打診により浮き部分は撤去

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3

陶器質100角タイル張り 既存のまま※打診により浮き部分は撤去

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3

化粧石綿セメント板(ｱ)5 既存のまま

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3

陶器質100角タイル張り 既存のまま※打診により浮き部分は撤去

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3

化粧石綿セメント板(ｱ)5 既存のまま

下地

下地

　　　一部ﾀｲﾙ撤去跡、増打ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

腰壁：ﾀｲﾙ仕上 既存のまま

和式便器撤去周囲：タイル撤去

モザイクタイル50角 既存のまま

仕上 下地

下地仕上

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

(和式便器撤去周囲：タイル撤去)

モザイクタイル50角 既存のまま

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

(和式便器撤去周囲：タイル撤去)

モザイクタイル50角 既存のまま

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

床

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

長尺塩ビシート張りt=2.5

撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

既存のまま

モザイクタイル50角

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

長尺塩ビシート張りt=2.5

撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

長尺塩ビシート張りt=2.5

撤去

床

既存のまま

在来ﾀｲﾙ

(C,CB壁) 既存のまま
既存のまま

壁同材

巾木

下地 仕上

ボード下地 既存のまま

PB(ｱ)12.5　既存のまま

一部タイル撤去跡、モルタル補修

タイル仕上 既存のまま

(C,CB壁) 既存のまま

ｿﾌﾄ巾木 H75

撤去

既存のまま

在来ﾀｲﾙ

既存のまま

壁同材

既存のまま H=100

在来ﾀｲﾙ

(C,CB壁) 既存のまま
既存のまま

壁同材

ボード仕上 既存のまま
H=100

PB(ｱ)12.5　既存のまま
撤去

ｿﾌﾄ巾木 H75

既存のまま H=100

在来ﾀｲﾙ

(C,CB壁) 既存のまま
既存のまま

壁同材

ボード仕上 既存のまま
H=100

PB(ｱ)12.5　既存のまま
撤去

ｿﾌﾄ巾木 H75

巾木

下地 仕上

和式便器撤去周囲：タイル撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

壁　：モルタル金コテ押え　AEP塗り 既存のまま

腰壁：陶器質100角タイル張り 既存のまま※打診により浮き部分は撤去

　　　一部ﾀｲﾙ撤去跡、増打ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

腰壁：ﾀｲﾙ仕上 既存のまま

壁　：下地調整

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3 LGS
既存のまま

在来ﾀｲﾙ

H=100

LGS 撤去

モザイクタイル50角 既存のまま

和式便器撤去周囲：タイル撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2

壁　：モルタル金コテ押え　AEP塗り 既存のまま

腰壁：陶器質100角タイル張り 既存のまま※打診により浮き部分は撤去

　　　一部ﾀｲﾙ撤去跡、増打ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

腰壁：ﾀｲﾙ仕上 既存のまま

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3 LGS
既存のまま

在来ﾀｲﾙ

H=100

床材張上げ

床材張上げ

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t=3

ABS樹脂

+ｽﾃﾝﾚｽ箔HL

t=2 H=60

ABS樹脂

+ｽﾃﾝﾚｽ箔HL

t=2 H=60

床材張上げ

床材張上げ

床材張上げ

床材張上げ

ABS樹脂

+ｽﾃﾝﾚｽ箔HL

t=2 H=60

2,400塩ﾋﾞ 撤去
ケイカル板 t=6 底目張り AEP塗り

撤去

2,350塩ﾋﾞ化粧石膏ボード t=9.5

2,400塩ﾋﾞ 撤去
ケイカル板 t=6 底目張り AEP塗り

撤去

2,350塩ﾋﾞ化粧石膏ボード t=9.5

2,650

2,700塩ﾋﾞ 撤去

塩ﾋﾞ化粧石膏ボード t=9.5

ケイカル板 t=6 底目張り AEP塗り

ケイカル板 t=6 底目張り VE塗り

ケイカル板 t=6 底目張り VE塗り

撤去

仕上

天井
天井高廻縁 備考

2,300

2,300

2,300

化粧石膏ボード t=9.5

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 撤去化粧石膏ボード t=9.5 撤去

化粧石膏ボード t=9.5

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 撤去化粧石膏ボード t=9.5 撤去

化粧石膏ボード t=9.5
2,400

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去、ｽﾃﾝﾚｽ排水溝蓋撤去
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 撤去 2,400

撤去

2,400化粧石膏ボード t=9.5

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 撤去 2,400化粧石膏ボード t=9.5 撤去

化粧石膏ボード t=9.5
2,400

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 撤去 2,400
撤去

2,400化粧石膏ボード t=9.5

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 撤去 2,400化粧石膏ボード t=9.5 撤去

仕上

天井
天井高廻縁 備考

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ｽﾃﾝﾚｽ手すり、汚垂石(男子)

2,300

下地調整(ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ)

下地調整(ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ)

男子洗面所　Ｄ

男子洗面所　Ｄ

女子洗面所　Ａ

女子洗面所　Ａ

下地調整(ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ)

便所Ｃ(休憩室)

便所Ｂ(客用便所)

便所Ｄ(男子便所)

便所Ａ(女子便所)

便所Ｄ(男子便所)

モルタル下地　既存のまま

改修前 モルタル下地　既存のまま

改修後 下地調整

改修前

改修後

改修前 モルタル下地　既存のまま

改修後 下地調整

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

モルタル下地　既存のまま

下地調整

モルタル下地　既存のまま

下地調整

改修前

改修後

モルタル下地　既存のまま

(和式便器撤去周囲：下地撤去)

和式便器撤去跡：ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ、

　　　　　　　　ﾓﾙﾀﾙ補修

モルタル下地　既存のまま

(和式便器撤去周囲：下地撤去)

和式便器撤去跡：ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ、

　　　　　　　　ﾓﾙﾀﾙ補修

下地

下地

モルタル下地　既存のまま

和式便器撤去周囲：

増打ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｱ)300､下地ﾓﾙﾀﾙ撤去

和式便器撤去跡：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

和式便器撤去周囲：

下地ﾓﾙﾀﾙ、押えｺﾝｸﾘｰﾄt=60、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、

均しﾓﾙﾀﾙt=15、ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞt=150撤去

和式便器撤去跡：

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設t=150 押えｺﾝｸﾘｰﾄt=115の上、

改修前

改修後

改修前

改修後

モルタル下地　既存のまま

和式便器撤去周囲：

下地ﾓﾙﾀﾙ、押えｺﾝｸﾘｰﾄt=60、ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、

均しﾓﾙﾀﾙt=15、ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞt=150撤去

和式便器撤去跡：

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設t=150 押えｺﾝｸﾘｰﾄt=115の上、

便所Ａ(女子便所)

女子便所

男子便所

２
階

便所

内　部　仕　上　表（セミナーハウス）

１
階

室名階

２
階

内　部　仕　上　表（若鮎寮）

１
階

室名階

ﾓﾙﾀﾙ塗り t=38＋ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 t=10

ﾓﾙﾀﾙ塗り t=38＋ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 t=10

ﾓﾙﾀﾙ塗り t=38＋ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 t=10

ﾓﾙﾀﾙ塗り t=38＋ｾﾒﾝﾄ系 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材 t=10

(C,CB壁) 既存のまま

(C,CB壁) 既存のまま

既存のまま

壁同材

既存のまま

壁同材

(CB面台) 撤去

(CB面台) 撤去

天井点検口撤去、和式便器撤去

面台 撤去

ｽﾃﾝﾚｽ手すり撤去､面台撤去､和式便器撤去

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去、和式便器撤去

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去、和式便器撤去

和式便器撤去

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

A-03 09

1/200

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ２

Ｙ６

女子舎室 男子舎室

２階平面図　　S=1/200
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5,200
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2,400

1
,
8
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4,
8
5
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3
,
2
00

舎室

便所

洗面所

廊下

給湯室

ＳＫ

掃

舎室 舎室 舎室 舎室 舎室

舎室 舎室 舎室 舎室

DN

倉庫

バルコニー

バルコニー

便所

洗面所

廊下

給湯室

ＳＫ

掃

舎室舎室舎室舎室

DN

DN

倉庫

バルコニー

バルコニー

舎室舎室舎室 舎室舎室

201号室 202号室 203号室 204号室 205号室 206号室

207号室 208号室 209号室 210号室

211号室 212号室 213号室 214号室 215号室
舎室

216号室

217号室 218号室 219号室 220号室

Ａ

Ｄ

１階平面図　　S=1/200

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ１

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ２

Ｙ６

女子舎室 男子舎室

7,200 7,200 7,2007,2003,600 9,000 3,600

3,600 3,600 3,600 3,600 2,300 3,600 3,600 3,600 3,600
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,
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8
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,
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2,900 2,300

5,200

50,200

3,6001,0007,1001,900

2,750 900 1,820 1,230

1,
4
0
0

1
,
80
0

UP

物入

舎室

便所

洗面所

浴室

ｼｬﾜ-

洗濯室

ＳＫ

脱衣室

UP

UP

便所

洗面所

浴室洗濯室 脱衣室

UP

談話室

食堂

厨房

事務室 押入

応接

踏込

ＷＣ

通用口前室

休憩室

食品庫

廊下

物入

給湯室

給湯室

テラス

バルコニー

バルコニー

物干し

二人部屋

二人部屋

ＷＣ
洗面

学習室

学習室

押入

洗面

湯沸し

ホ－ル

ＵＢ

ｼｬﾜ-

ＳＫ

ｼｬﾜ-

舎監室 和室4.5帖

二人部屋

舎室

二人部屋

舎室 舎室

二人部屋

舎室

二人部屋

舎室
二人部屋

舎室
二人部屋

舎室
二人部屋

舎室
二人部屋

舎室

１０１号室 １０２号室 １０３号室 １０４号室 １０５号室

１０６号室 １０７号室 １０８号室 １０９号室 １１０号室

客用

玄関ホール

玄関ホール

Ａ

Ｂ

Ｄ

仮設間仕切りB種 L=4.12m

仮設間仕切りB種 L=4.12m

仮設間仕切りB種 L=4.12m

仮設間仕切りB種 L=4.12m作業員動線

作業員動線

作業員動線

仮設間仕切りB種 L=3.67m

作業員動線

玄関

玄関

作業員動線

DN 作業員動線

外部足場設置位置

外部足場設置位置

外部足場設置位置

外部足場設置位置

Ｃ

外部養生　床：ｺﾞﾑﾏｯﾄ

改修範囲

作業員動線

通路養生　床：普通合板 t=3+塩化ﾋﾞﾆﾙ製床養生ｼｰﾄ

仮設間仕切壁：LGS(65型)下地 GB-Rt=9.5 片面 素地 仮設両引分けドア：W1200 H2000 木製合板貼程度鍵付

【凡例】

（若鮎寮）建物内仮設計画図、概略工程表

１ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 ６ヶ月 ７ヶ月

準備工事 準備工事（事前調査、施工図作成、承認、製作他）

仮設間仕切り工事

■概略工程表（参考）

2F 男女便所

1F 男女便所

1F 客用便所

1F 厨房便所

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/200

A-04 10

（若鮎寮）１階平面図(改修前後)

改修範囲
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改修前 改修後
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1201,165

550

1
,6
7
5

550

1,
6
7
5

汚垂石 1,600×600

既存木額縁 下地調整の上、UC塗り

120

下地調整の上、ビニル床シート張り t=2

洋式便器撤去（設備工事） 洋式便器新設（設備工事）

既存のまま

洗面カウンター撤去

女子便所

便所Ａ １階平面詳細図　　S=1/50

洋式便器撤去(設備工事) 洋式便器新設(設備工事)

洋式便器撤去(設備工事) 洋式便器新設(設備工事)

床点検口600角 既存のまま

男子便所

展開方向 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

和式便器撤去跡：スラブコンクリート補修（700×500）

：アルミジョイナーとする。

和式便器撤去周囲スラブコンクリート撤去(700×500)

既存鉄筋(D10,D13)はつり出し

【共通注釈(改修前)】 【共通注釈(改修後)】

周囲、コンクリートカッター切り

床点検口移設の為、スラブコンクリート撤去(600×600)

長尺塩ビシート t=2.5 撤去

長尺塩ビシート t=2.5
(下地モルタル共) 撤去

洗面所

撤去(設備工事)

(設備工事)

洗面カウンター 既存のまま

撤去(設備工事)

洗面所

洗面カウンター撤去

(設備工事)

床点検口600角 既存のまま

下地調整の上、

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/200(若鮎寮)１階平面詳細図（改修前後）

A-07 13

洗面カウンター
既存のまま
ステンレス３方枠

洗面用具棚洗面用具棚撤去

洗面用具棚撤去
洗面用具棚撤去

床点検口600角新設

洗面用具棚撤去 洗面用具棚

洗面カウンター新設

洗面カウンター新設

和式便器撤去（建築工事）

和式便器撤去（建築工事）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



展開方向 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

改修前 改修後 改修前 改修後

冷

2
,9
8
5

1
,
86
5

Ｙ５

2,775
Ｘ３

便所Ａ ２階平面詳細図　　S=1/50

ＲＤ７５

冷

洗面所

975800 1,000225

Ｙ６

1
,
86
5

Ｘ７

2,775225

3,000

430 1,620 725

便所Ｄ ２階平面詳細図　　S=1/50

ＲＤ７５

冷

洗面所

130150

20

4
0
0

800

975800 1,000225

Ｙ６

4,
8
5
0

1
,
86
5

Ｘ７

2,775225

3,000

430 1,620 725

便所Ｄ ２階平面詳細図　　S=1/50

1,000 800975

1,620 430

400

1
,0
0
0

55
0

900

60

6
0

78
0

20

150

225

60

3
2
5

4,
8
5
0

1
,
0
00

225

130

90025800 1
,4
0
0

6
0

ＲＤ７５

CB120 冷

2
,9
8
5

1
,
86
5

Ｙ５

2,775
Ｘ３

便所Ａ ２階平面詳細図　　S=1/50

1,000 800975

1,620 430

225

4,
8
5
0

1
,
0
00

225

ＲＤ７５

便所

洗面所

洗面化粧台

ステンレス仕上見切 既存のまま

下地調整の上、ビニル床シート張り t=2

下地調整の上、PU塗り

グレーチング跡コンクリート埋め
W100

ステンレス３方枠
既存のまま

ステンレス面台(ｱ)1.0撤去 面台 t20 ポストフォーム

洋式便器新設（設備工事）

洋式便器新設（設備工事）

洋式便器新設（設備工事）

セルフレベリングの上、
ビニル床シート張り t=2

掃除流し新設（設備工事）

掃除流し撤去（設備工事）

洋式便器撤去（設備工事）

ステンレス手摺撤去

ステンレス仕上見切 既存のまま杉 ＰＵ塗り 既存のまま

長尺塩ビシート t=2.5 撤去

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
W100撤去

ステンレス３方枠
既存のまま

洗面所

ステンレス仕上見切 既存のまま

ステンレス手摺撤去

ステンレス面台(ｱ)1.0撤去

（設備工事）
小便器撤去

（設備工事）
小便器撤去

既存のまま
ステンレス３方枠

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
W100撤去

掃除流し撤去
（設備工事）

杉 ＰＵ塗り 既存のまま

6060

洋式便器撤去（設備工事）

ステンレス手摺撤去

2
,9
8
5

撤去

6
0

6
0

グレーチング跡コンクリート埋め
W100

下地調整の上、PU塗り

下地調整の上、ビニル床シート張り t=2

ステンレス仕上見切 既存のまま
長尺塩ビシート t=2.5 撤去

既存のまま
ステンレス３方枠

855 40

120 1,450 40

4
0

1
,
5
5
0

8
60

（設備工事）
小便器新設

（設備工事）
掃除流し新設

ステンレス手摺

洋式便器新設（設備工事）

面台 t20 ポストフォーム
面台 t20
ポストフォーム

洋式便器新設（設備工事）

4
,8
5
0

面台 t20
ポストフォーム

便所セルフレベリングの上、
ビニル床シート張り t=2

ステンレス面台(ｱ)1.0撤去

40900

1
,9
9
0

4
0

7
40

4
0

1
,1
3
0

40 855950

1
,
60
0

120

1,845

ＴＢ
２

ＴＢ
２

男子便所女子便所
ＴＢ

1,
0
3
0

３

ＴＢ
ＴＢ

５

６

ＴＢ

ＴＢ

７

８

ステンレス手摺 L型

2
,9
8
5

ステンレス手摺 L型

2
60

88
0

1201,165

550 550

1,
6
7
5

1,
6
7
5

汚垂石 1,600×600

和式便器撤去跡：スラブコンクリート補修（700×500）

：アルミジョイナーとする。

和式便器撤去周囲スラブコンクリート撤去(700×500)

既存鉄筋(D10,D13)はつり出し

【共通注釈(改修前)】 【共通注釈(改修後)】

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/200(若鮎寮)２階平面詳細図（改修前後）

A-08 14

撤去

洗面用具棚撤去

洗面用具棚撤去 洗面用具棚撤去

洗面用具棚撤去

洗面カウンター

洗面カウンター撤去 洗面カウンター撤去

洗面カウンター
洗面カウンター

洗面用具棚 洗面用具棚

洗面用具棚洗面用具棚

和式便器撤去（建築工事）
和式便器撤去（建築工事）

和式便器撤去（建築工事）

和式便器撤去（建築工事）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



タイル浮き撤去

撤去跡：セメント系下地調整厚塗材（CM-2）

面台ＣＢ壁　撤去

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

A-09 15

1/50

1,415

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

２
ＴＢ ＴＢ

１

4
0

1
,2
2
0

2
,4
0
0

1
,9
7
5

1
,
14
0

1,
0
0
0

800

400

2,985 2,985 2,985 2,985

1,
5
0
0

150

1,
5
0
0

1,
0
0
01,
5
0
0

120

150

面台ポストフォーム (ｱ)20

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

既存洋式便器再取付（設備工事）

既存ステンレス三方枠

洋式便器新設（設備工事） 洋式便器新設（設備工事）
860

1
0
0

8
8
0

2
0

1
0
0

2
0

8
8
0

2,800 2,385 2,800

800

400 2,785

20
0

1
0
0

1
,9
0
0

800

1
,3
0
0

掃除流し新設（設備工事）

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

1,680

2
0

9
8
0

250

250

室名

天井 化粧石コウボード(ｱ)９．５

塩ビ　底目地廻縁

壁 メラミン不燃化粧板　t=3

床材張上げ　H=100巾木

床 ビニル床シート t=2

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2,9852,985 1,8651,865

2
,
4
00

2
,
10
0

3
0
0

7
5

1
,
9
75

1
,8
0
0

9
25

1,000

便所

杉　ＰＵ塗　既存のまま

杉 ＰＵ塗　既存のまま

化粧鏡　撤去 化粧鏡　撤去

ステンレス三方枠　既存のまま

360x455 360x455

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2,
4
0
0

1,
9
7
5

1,0001,010 975

1,865 2,985 1,865 2,985

化粧鏡 化粧鏡

既存ステンレス三方枠

便所

下地調整の上、UC塗

下地調整の上、UC塗

化粧鏡化粧鏡

660x800 660x800 660x800 660x800

2
,
1
0
0

3
0
0

1
,
8
00

9
2
5

1,000

9
0
0

2
7
5

3
0
9

644644 1,487

800

210

2
5

693
693

865 860

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

40
1
,
2
2
0

2,
4
0
0

1
,
9
7
5

1
,1
4
0

1
,
0
00

800

2,985 2,985 2,985 2,985

２
ＴＢ ＴＢ

１

室名

天井

廻縁

壁

巾木

床

ケイカル板(ｱ)６ 底目張り ＶＥ塗り 撤去(下地共)

プラスチック　撤去

陶器質１００角タイル張り 既存のまま(一部、タイル浮き部撤去)

磁器５０角タイル 既存のまま

ステンレス面台(ｱ)1.0　撤去

１階便所Ａ　（改修前）

１階便所Ａ　（改修後）

床

室名

天井

廻縁

巾木

壁

プラスチック 撤去

ソフト巾木 撤去

ＰＢ(ｱ)12.5下地 化粧石綿セメント板(ｱ)５　既存のまま

モルタルコテ押エ既存のまま　長尺塩ビシ－ト張り(ｱ)2.5 撤去

化粧石コウボード(ｱ)９．５ 撤去(下地共)

室名

天井 化粧石コウボード(ｱ)９．５

廻縁 塩ビ　底目地

壁 メラミン不燃化粧板　t=3

巾木 床材張上げ　H=100

床 ビニル床シート t=2

１階洗面所Ａ　（改修前）

１階洗面所Ａ　（改修後）

展開方向 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

(若鮎寮)展開図１（改修前後）

洗面用具棚

洗面用具棚　撤去 洗面用具棚　撤去

洗面用具棚

洗面カウンター　撤去（設備工事）

洗面カウンター　撤去（設備工事）

洗面カウンター 洗面カウンター

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/50

A-10 16

タイル浮き撤去

撤去跡：セメント系下地調整厚塗材（CM-2）

面台ＣＢ壁　撤去

展開方向 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1,425 1,800 1,425 1,800

2,
3
0
0

1,
8
0
0

1
,2
0
0

木製建具　既存のまま面台 ステンレス(ｱ)1.0　既存のまま

床

室名

天井

廻縁

巾木

壁

化粧石コウボ－ド(ｱ)9.5 撤去(下地共)

プラスチック 撤去

陶器質１００角タイル張り 既存のまま(一部タイル浮き部撤去)

磁器５０角タイル 既存のまま

客用便所Ｂ　（改修前）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2
,
3
0
0

1
,
8
00

1,
2
0
0

1,425 1,800 1,425 1,800

既存建具

既存ステンレス面台 (ｱ)1.0

既存洋式便器再取付（設備工事） 1,240 1,710 1,240 1,710

95 95

600

室名

化粧石コウボード(ｱ)９．５天井

塩ビ　底目地廻縁

壁 メラミン不燃化粧板　t=3

巾木

床 ビニル床シート t=2

ABS樹脂＋ｽﾃﾝﾚｽ箔HL(t=2)　H=60

客用便所Ｂ　（改修後）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2
,
30
0

1,750 1,000 1,000

96
0

1
,
13
0

1,750

木製建具　既存のまま

2
,0
0
0

床

室名

天井

廻縁

巾木

壁

化粧石コウボ－ド(ｱ)9.5 撤去(下地共)

プラスチック 撤去

ＰＢ(ｱ)12.5 既存のまま　ビニ－ルクロス張り 撤去

ソフト巾木 撤去

モルタルコテ押エ 既存のまま　長尺塩ビシ－ト張り(ｱ)2.5 撤去

便所Ｃ（休憩室）　（改修前）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
96
0

2
,
3
00

2
,0
0
0

1
,
13
0

1,750 1,000 1,750 1,000

既存建具

下地調整の上、UC塗

既存洋式便器再取付（設備工事）
8401,590 1,590

450

840

600

室名

化粧石コウボード(ｱ)９．５天井

塩ビ　底目地廻縁

壁

巾木

床 ビニル床シート t=2

ABS樹脂＋ｽﾃﾝﾚｽ箔HL(t=2)　H=60

メラミン不燃化粧板　t=3

便所Ｃ（休憩室）　（改修後）

(若鮎寮)展開図２（改修前後）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/50

A-11 17

タイル浮き撤去

撤去跡：セメント系下地調整厚塗材（CM-2）

面台ＣＢ壁　撤去

展開方向 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ＴＢ
４

4
0

1,
2
2
0

2
,4
0
0

1,
9
7
5

1
,1
4
0

800

2,985 2,985 2,985 2,985

1
,
0
001
,
5
0
0

1
,
20
0

150

1
,
5
0
0

1,
0
0
0

120

260

アルミジョイナー

洋式便器新設（設備工事）
小便器新設（設備工事）

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

面台ポストフォーム (ｱ)20 面台ポストフォーム (ｱ)20

アルミジョイナー

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

掃除流し新設（設備工事）

小便器範囲床：汚垂石

面台ポストフォーム (ｱ)20

2,800 2,785 2,800 2,785

2,400 400 103 420 2,365

450 103

1,
1
8
0

20

250

1,030

9
8
0

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

3
00

2
,
40
0

1
,
97
5

2
,1
0
0

1,
8
0
0

92
5

1,0001,010 975

1,865 2,985 1,865 2,985

便所
化粧鏡 化粧鏡

下地調整の上、UC塗

下地調整の上、UC塗

化粧鏡化粧鏡

既存ステンレス三方枠

660x800 660x800 660x800 660x800

1,685 1,6852,775 2,775

2
75

3
09

644644 1,487

693
693

90
0

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2
,
40
0

2,985 2,985 2,985 2,985

800

4
0

1
,2
2
0

1
,
1
40

ステンレス三方枠　既存のまま

1
,9
7
5

ＴＢ
２

ステンレス面台(ｱ)1.0　撤去

360x455

化粧鏡　撤去

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

便所

2,9851,8651,865

2
,
4
00

7
5

1
,8
0
0

2,985

2
,
10
0

3
0
0

9
25

1,000

360x455

化粧鏡　撤去

杉　ＰＵ塗　既存のまま

杉 ＰＵ塗　既存のまま

4
2
5

ステンレス三方枠　既存のまま

1
,9
7
5

既存ステンレス三方枠

室名

天井 化粧石コウボード(ｱ)９．５

塩ビ　底目地廻縁

壁 メラミン不燃化粧板　t=3

床材張上げ　H=100巾木

床 ビニル床シート t=2、汚垂石（小便器範囲）

室名

天井 化粧石コウボード(ｱ)９．５

廻縁 塩ビ　底目地

壁 メラミン不燃化粧板　t=3

巾木 床材張上げ　H=100

床 ビニル床シート t=2

室名

天井

廻縁

壁

巾木

床

ケイカル板(ｱ)6 底目張り ＶＥ塗り 撤去(下地共)

プラスチック 撤去

陶器質１００角タイル張り 既存のまま

磁器５０角タイル 既存のまま

床

室名

天井

廻縁

巾木

壁

化粧石コウボード(ｱ)9.5 撤去(下地共)

プラスチック 撤去

ソフト巾木 撤去

ＰＢ(ｱ)12.5下地 化粧石綿セメント板(ｱ)5 既存のまま

モルタルコテ押エ 既存のまま　長尺塩ビシ－ト張り(ｱ)2.5 撤去

１階洗面所Ｄ　（改修前）

１階洗面所Ｄ　（改修後）

１階便所Ｄ　（改修前）

１階便所Ｄ　（改修後）

(若鮎寮)展開図３（改修前後）

洗面用具棚洗面用具棚

洗面用具棚　撤去 洗面用具棚　撤去洗面カウンター　撤去（設備工事）

洗面カウンター　撤去（設備工事）

洗面カウンター 洗面カウンター

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



タイル浮き撤去

撤去跡：セメント系下地調整厚塗材（CM-2）

面台ＣＢ壁　撤去

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/50

展開方向 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

A-12 18

(若鮎寮)展開図４（改修前後）

便所

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

3,0001,8653,0001,865

2,
4
0
0

9
2
5

2
,
1
00

3
0
0

7
5

1,
9
7
5

1
,
80
0

360x455

化粧鏡　撤去

360x455

化粧鏡　撤去

杉 ＰＵ塗り　既存のまま

杉 ＰＵ塗り　既存のまま

ステンレス三方枠　既存のまま

3
0
0

2
,
1
00

1,000

下地調整の上、UC塗
便所

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2,
4
0
0

1
,
9
7
5

1
,
8
00

975

1,865 3,000 1,865 3,000

化粧鏡 化粧鏡

既存ステンレス三方枠下地調整の上、UC塗

化粧鏡化粧鏡

660x800 660x800 660x800 660x800

9
2
5

1,025

2
,
4
00

4
0

1
,
2
20

1,
1
4
0

1
,
97
5

ＴＢ
２

ステンレス面台(ｱ)1.0　撤去

ＴＢ
３

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2,985 3,000 2,985 3,000

250

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ＴＢ ＴＢ
６ ５

4
0

1
,
2
20

2
,
4
00

1
,
9
75

1,
1
4
0

800

2,985 3,000 2,985 3,000

260

1
,
50
0

120

150150

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

面台ポストフォーム (ｱ)20

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

洋式便器新設（設備工事）

掃除流し新設（設備工事）

洋式便器新設（設備工事）洋式便器新設（設備工事）

1
,
10
0

1
,
10
0

面台ポストフォーム (ｱ)20

床

室名

天井

廻縁

巾木

壁

プラスチック 撤去

ソフト巾木 撤去

ＰＢ(ｱ)12.5下地 化粧石綿セメント板(ｱ)５　既存のまま

モルタルコテ押エ既存のまま　長尺塩ビシ－ト張り(ｱ)2.5 撤去

化粧石コウボード(ｱ)９．５ 撤去(下地共)

２階洗面所Ａ　（改修前）

室名

化粧石コウボード(ｱ)９．５天井

廻縁 塩ビ　底目地

メラミン不燃化粧板　t=3壁

巾木 床材張上げ　H=100

床 ビニル床シート t=2

２階洗面所Ａ　（改修後）

床

室名

天井

廻縁

巾木

壁

ケイカル板(ｱ)６ 底目張り ＶＥ塗り 撤去(下地共)

プラスチック　撤去

陶器質１００角タイル張り 既存のまま(一部、タイル浮き部撤去)

コンクリートコテ押エ　アスファルト防水 既存のまま

押エコンクリ－ト(ｱ)40 磁器５０角タイル 既存のまま

２階便所Ａ　（改修前）

室名

化粧石コウボード(ｱ)９．５天井

塩ビ　底目地廻縁

壁 メラミン不燃化粧板　t=3

床材張上げ　H=100巾木

床 ビニル床シート t=2

２階便所Ａ　（改修後）

洗面用道具棚 撤去 洗面用道具棚 撤去

洗面カウンター　撤去（設備工事）

洗面用具棚 洗面用具棚

洗面カウンター 洗面カウンター

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/50

タイル浮き撤去

撤去跡：セメント系下地調整厚塗材（CM-2）

面台ＣＢ壁　撤去

展開方向 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

A-13 19

(若鮎寮)展開図５（改修前後）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

便所

1,8651,865

2
,4
0
0

7
5

1,
8
0
0

2
,1
0
0

30
0

1,000

1
,9
7
5

化粧鏡　撤去

360x455

化粧鏡　撤去

360x455

杉　ＰＵ塗　既存のまま

杉　ＰＵ塗　既存のまま

ステンレス三方枠　既存のまま

3,000 3,000

92
5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

3
0
0

2,
4
0
0

1
,
9
75

2
,
1
00

1
,
80
0

9
2
5

1,000 1,025

1,865 3,000 1,865 3,000

既存ステンレス三方枠

便所

下地調整の上、UC塗

下地調整の上、UC塗

化粧鏡 化粧鏡 化粧鏡 化粧鏡

660x800 660x800 660x800 660x800

975

床

室名

天井

廻縁

巾木

壁

プラスチック 撤去

ソフト巾木 撤去

ＰＢ(ｱ)12.5下地 化粧石綿セメント板(ｱ)５　既存のまま

モルタルコテ押エ既存のまま　長尺塩ビシ－ト張り(ｱ)2.5 撤去

化粧石コウボード(ｱ)９．５ 撤去(下地共)

室名

天井 化粧石コウボード(ｱ)９．５

廻縁 塩ビ　底目地

壁 メラミン不燃化粧板　t=3

巾木 床材張上げ　H=100

床 ビニル床シート t=2

Ａ Ｂ Ｃ

2,
4
0
0

2,985 2,985

1,
9
7
5

800

3,000

Ｄ

1,
2
2
0

1
,1
4
0

3,000

ステンレス三方枠　既存のまま

ＴＢ
２

ステンレス面台(ｱ)1.0　撤去 ステンレス面台(ｱ)1.0　撤去

1
,2
2
5

25

100

40

室名

天井

廻縁

壁

巾木

ケイカル板(ｱ)６ 底目張り ＶＥ塗り 撤去(下地共)

プラスチック　撤去

陶器質１００角タイル張り 既存のまま(一部、タイル浮き部撤去)

コンクリートコテ押エ　アスファルト防水 既存のまま

押エコンクリ－ト(ｱ)40 磁器５０角タイル 既存のまま
床

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ＴＢ
８

4
0

1
,2
2
0

2
,4
0
0

1
,9
7
5

1
,
14
0

800

2,985 3,000 2,985 3,000

1
,
20
0

1,
5
0
0

150

120

アルミジョイナー アルミジョイナー

洋式便器新設（設備工事）

面台ポストフォーム t=20 

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

面台 t=20 ポストフォーム

小便器新設（設備工事）

掃除流し新設（設備工事）

1,
1
0
0

室名

天井 化粧石コウボード(ｱ)９．５

塩ビ　底目地廻縁

壁 メラミン不燃化粧板　t=3

床材張上げ　H=100巾木

床 ビニル床シート t=2

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25

２階洗面所Ｄ　（改修前）

２階洗面所Ｄ　（改修後）

２階便所Ｄ　（改修前）

２階便所Ｄ　（改修後）

小便器範囲床：汚垂石

洗面カウンター 洗面カウンター

洗面用具棚 洗面用具棚

洗面用具棚　撤去

洗面カウンター　撤去（設備工事）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



女子便所

１階天井伏図（改修前）　S=1/100

２玄関

吹抜 吹抜

階段室

階段室

ホ－ル

洗面

給湯室

給湯室

物入

舎室 舎室

食品庫

休憩室

前室

踏込

玄関

事務室

厨房

食堂

談話室

洗面所

洗面所

物入

洗面所

舎室 舎室 倉庫

洗面所

舎室倉庫

階段室

階段室

２階天井伏図（改修前）　S=1/100

１

２

１

２

１

１

２

２

１

１

２

記号 仕上

化粧石コウボード(ｱ)9.5　 455× 910 撤去(LGS下地共 )

ケイカル板 (ｱ)6 底目張り  ＶＥ塗り　910× 910 撤去 (LGS下地共)

　：天井点検口　600× 600 撤去

（便所Ａ）

ＷＣ

１

ＷＣ
(便所Ｃ)

男子便所
（便所Ｄ）

(便所Ｂ )女子便所
（便所Ａ）

男子便所
（便所Ｄ）

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425(若鮎寮) 天井伏図（改修前）

A-14
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２玄関

吹抜 吹抜

階段室

階段室

ホ－ル

洗面

給湯室

給湯室

物入

舎室 舎室

食品庫

休憩室

前室

踏込

玄関

事務室

厨房

食堂

談話室

物入

舎室 舎室 倉庫

舎室倉庫

階段室

階段室

１

１

記号 仕上

２階天井伏図（改修後）　S=1/100

１階天井伏図（改修後）　S=1/100

化粧石コウボード(ｱ)9.5　 455× 910 (LGS下地共)

洗面所

１

１

洗面所

１

１

洗面所

１

１

洗面所

１

　：天井点検口　600× 600 新設

　：天井点検口　600× 600 新設

１

女子便所
（便所Ａ）

男子便所
（便所Ｄ）

女子便所
（便所Ａ）

ＷＣ
(便所Ｃ)

ＷＣ

１
(便所Ｂ)

男子便所

（便所Ｄ）

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425(若鮎寮) 天井伏図（改修後）
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１

改修前建具表（撤去）　SC:1/50

ＴＢ ＴＢ

２
凡　　例

トイレブース

－

－

▽ＦＬ

備　　考

金　　物

塗　　装

硝　　子

材　　種

見　　込

数　　量

使用箇所

名　　称

姿　　図
（外　　観）

1
,9
0
0

60
1,
8
2
0

2
0

50
0

3
0

4
7
0

2,030

30

パ－ティクルボ－ドメラミン化粧合板一体成形

アルミエッジ、戸当り、表示錠、ラバトリ－ヒンジ

9
00

3
0

8
7
0

2,800

1
,9
0
0

60
1,
8
2
0

2
0

2,030

600 1,320110

2,800

640 550 190 550 870

トイレブース

－

－

４１

ＴＢ

３

トイレブース

－

－

1
,9
0
0

60
1,
8
2
0

2
0

50
0

3
0

4
7
0

2,030

2,030

600 1,320110

１

470 870870470

同左

同左

同左 同左

同左

同左

１階便所Ａ（女子便所） １，２階便所Ａ(女子便所)、１，２階便所Ｄ(男子便所) ２階便所Ａ（女子便所）

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425
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1/50(若鮎寮) 建具表（改修前）
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１

ＴＢ
凡　　例

改修後建具表（新設）　SC:1/50

▽ＦＬ

備　　考

金　　物

塗　　装

硝　　子

材　　種

見　　込

数　　量

使用箇所

名　　称

姿　　図
（外　　観）

凡　　例

（外　　観）
姿　　図

名　　称

使用箇所

数　　量

見　　込

材　　種

硝　　子

塗　　装

金　　物

備　　考

▽ＦＬ

ＴＢ

３

ＴＢ

２

ＴＢ

４

トイレブース

表示錠(非常時外開装置付)、戸当り、ブレビティヒンジ、アルミ笠木

トイレブース

同左

－

－

同左

1,450

1,
9
0
0

20
1
,
8
20

6
0

2,790 500

100 560 600 1,250280

5
40

4
0

50
0

2,790

1,835

600100 1,135

1,
9
0
0

6
0

1
,
8
20

20

1,640

100 600 940

1
,
64
0

40

1,835

940 40 855

1,190

240 600 350

1,
9
0
0

1,
4
9
0

6
0

1
,
8
20

20
40

1
,
4
50

1,190

トイレブース

同左

－

－

同左

１

４０

－

－

同左

１ １

同左

1,600

900 600 100

1,
9
0
0

4
0

1
,
8
20

6
0

2
0

トイレブース

同左

－

－

同左

１

同左

１階男子便所 １階男子便所１階女子便所 １階女子便所

ステンレス巾木HL、フック

トイレブース

高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF)※標準柄木目含む

表示錠(非常時外開装置付)、戸当り、ブレビティヒンジ、アルミ笠木

トイレブース

同左

－

－

同左

1,450

1,
9
0
0

2
0

1
,
8
20

60

100 560

5
4
0

4
0

5
00

600100

1,
9
0
0

60
1
,
8
20

2
0

100 600

4
0

240 600
1,
9
0
0

1
,4
9
0

60
1
,
8
20

2
0

4
0

1,
4
5
0

トイレブース

同左

－

－

同左

１

４０

－

－

同左

１ １

同左

1,
9
0
0

4
0

1
,
8
20

6
0

2
0

－

－

ＴＢ ＴＢＴＢ ＴＢ

５ ６ ７ ８

500

600 1,250

2,770

2,770

260

２階女子便所

40 855

1,845

1,845

950

1,145

1
,
6
00

900

1,600

２階女子便所

ステンレス巾木HL、フック 同左 同左 同左

同左 同左 同左

同左

同左

同左

１

トイレブース

２階男子便所 ２階男子便所

1,220

380

1,220

600 100

1,550

1,550

850

高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF)※標準柄木目含む

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/50(若鮎寮) 建具表（改修後）
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（製造者指定品）

（接着張）

出隅：アルミジョイナーＣ型（製造者指定品）

（接着張）３

▼他部位仕上面

見切：アルミジョイナーＢ型

（製造者指定品）

1
0
0

巾木：床材張り上げＨ１００
●新設

アルミジョイナー（専用端部見切）

3

10
5

【小便器範囲】

目地：シリコンシーリング（製造者指定品）

3

5
5

40

100 100

200

（Ｃ型：１６３－４２６：杉田エース同等品以上）

付け鴨居：４５ｘ６０（杉）

フック：ＳＵＳ製サテン仕上（耐荷重２５ｋｇｆ）

付属ＳＵＳ皿ビス２本止め

Ｆ
Ｌ

＋
１

,７
０

０

（
協

議
に

よ
り

決
定

）

←壁面

ビス頭埋木

ＳＯＰ塗

※挽き立て寸法

150

2
5

Ｌ１３０

両端アルミアングル

両面ポリ合板フラッシュｔ２５

←壁面

ＳＵＳ皿ビス固定

Ｌ－２０ｘ２０ｘｔ１.５

出幅
見掛り小口

（各階女子便所のサッシ側は、サッシ隙間塞ぎ部の切り欠き加工共）

（
協

議
に

よ
り

決
定

）

Ｆ
Ｌ

＋
１

,
５

０
０

（長さは平面詳細図参照及び製作は実測による）

メラミン化粧樹脂貼

平面：入隅　１／３平面：出隅　１／３平面：見切(端部・取合)　１／３

※各壁面の下地仕様は、仕上表等別図参照．

目地：シリコンシーリング（製造者指定品）

巾木廻り断面　１／３ 男子便所：巾木廻り断面（小便器：床汚垂石張り）　１／３断面図　　１／５

断面図　１／５ 姿図　１／５

掃除具掛：各階各トイレ

（接着張）
メラミン不燃化粧板張 t3

メラミン不燃化粧板張 t=3

メラミン不燃化粧板張 t=3

平面　１／３

既製品汚垂石張 t=5程度
（ＳＬ工法ｔ１０）

メラミン不燃化粧板張 t=3（接着張） メラミン不燃化粧板張 t=3（接着張）

ビニル床シート張 t=2

※位置：男女便所（図示による）

女子＝３箇所

男子＝２箇所※数量：計５箇所 ※数量：計４箇所

壁・巾木及び取り合い沿い：メラミン不燃化粧板張 t=3（専用役物共）化粧棚（奥行150）

既存ＲＣ壁

（改修後）壁断面詳細図　１／３

5

■壁下地調整：タイル面

※不陸範囲専用テープ調整

■壁下地補修：既存タイル浮き撤去範囲

≒6

（専用接着剤） ※専用役物共

●新設

注．モルタル面は専用プライマー塗布

（専用接着剤）

壁：メラミン不燃化粧板張 t=3

3

1

6

≒5

既存ＲＣ壁

●在来のまま

（改修前）壁断面詳細図　１／３

（改修前後）内壁断面詳細図

壁：１００角半磁器質タイル張

●浮き部は撤去（目地沿いカッター入）

75
0

▼化粧鏡天端

1,
9
00

排水金具

550

自動水栓

化粧鏡

洗面器

開き戸

巾木

1階断面図　　１／２０

既存壁（ＲＣ壁）

3
5
0

8
00

▼ＦＬ

姿図　　１／２０

75
0

3
50

80
0

・洗面器：ベッセル式

・排水金具：洗面器製造者専用品

・自動水栓：発電型

・化粧鏡：耐食鏡、ｔ５、フリーサイズ又は分割式、枠は製造者仕様による。

※特記仕様

・水栓・排水金物への給排水管接続は、別途設備工事とする。

・製作図段階で設備配管等の納まりについては関連工事と調整すること。

ポリ合板フラッシュ(ｱ)２５

ポリ合板フラッシュ(ｱ)３０

ポリ合板(ｱ)３

ステンレスダボ

型板ガラス　Ｆ６

150

80
0

350

80
0

姿図　　１／２０

断面図　　１／１０

化粧鏡
660×800

化粧鏡
660×800

※位置：１，２階：男女便所

※数量：計４箇所（長さは平面詳細図参照）

洗面道具棚

20

25

30

25

30

20

セメント系下地調整厚塗材（ＣＭ－２）

※位置：１，２階：便所Ａ（掃除具入）

便所Ａ＝４箇所（２箇所ｘ２階分）

洗面化粧台１式（洗面器・自動水栓・排水金具）　及び化粧鏡

※仕様：（各洗面化粧台毎の自動水洗の数量及び化粧鏡の全体姿図及び長さは、平面詳細図等参照）

・洗面化粧台：奥行５５０、人工大理石、前面扉式

洗面化粧台

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

A-18

(若鮎寮)部分詳細図１

24

入隅：アルミジョイナーＥ型

1/3､1/5､1/10､1/20

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



改修後仕上材面→

※壁仕上材製造者指定品：見切

既存ＲＣ壁※壁仕上材製造者指定品：見切

90
1
3

12.5

2
0

10

面台 ポストフォーム t=20

メラミン不燃化粧板張 t=3

耐水構造用合板 t=15+12

LGS90下地

改修後仕上材面→

※壁仕上材製造者指定品：見切

▼ＦＬ

※壁仕上材製造者指定品：見切

面台 ポストフォーム t=20

※壁仕上材製造者指定品：見切

▼ＦＬ

目地：シリコンシーリング（製造者指定品）

汚垂石 t=5程度
（ＳＬ工法）

2
0

1
0
0

10

巾木：床材張上げ H100

既存ＣＢ壁

面台壁断面詳細図　　１／１０ 面台壁断面詳細図　　１／１０

1,
2
0
0

120 ※

面台（小便器取付） 面台（小便器取付以外）

※面台長さ及び出幅は、平面詳細図参照※面台長さは、平面詳細図参照

※数量：計１箇所

3
0

1
5
0

40

水勾配 1/100

1
,6
0
0

6
0
0

1FL

GL

740

既存ピット壁

※数量：計１箇所

▼既存ＦＬ

600×600 50

床下点検口 ステンレス枠 600×600 撤去

50

モルタルカッター切り

点検口周囲ビニル床シートt=2撤去(下地モルタル共)

ピット

既存スラブｔ１５０

t=2撤去
ビニル床シート

（改修前）断面図詳細図　　１／１０

564

4
0

1
5
0

30

600×600

30

▼既存ＦＬ

1
5
0

既存スラブｔ１５０

ビニル床シート
t=2

（改修後）断面図詳細図　　１／１０

56450 50

70 70

あと施工アンカー（金属拡張式）１２本／箇所

コンクリート Fc=21 S=18

あと施工アンカー（金属拡張式）１２本／箇所
差し筋アンカーＤ１０　Ｌ４５０

（改修後）平面図　　１／１０

和式便所撤去跡スラブコンクリート補修詳細図　　1/10

床下点検口 600角 アルミ枠ステンレスフレーム

3
0

1
5
0

40

40
0

30
0

30
0

60
0
以
下

600角(枠外寸法)

150

水勾配 1/100

モルタルコテ押エ

ステンレスタラップ 19φ W300 打込み

100

3
0
0

1
,6
0
0

6
0
0

1FL

GL

740

既存ピット壁

600

モルタルカッター切り

コンクリートカッター切り

長尺塩ビシートt=2.5撤去

長尺塩ビシートt=2.5撤去(下地モルタル共)

560

スラブコンクリート撤去

80

115
ビニル床シートt=2

モルタルコテ押え

ビニル床シートt=2

床下点検口撤去後補修詳細

床下点検口新設部分

※位置：１階　女子便所

※位置：１階　女子便所

（改修前）断面図詳細図　　１／２０ （改修後）断面図詳細図　　１／２０

断面図　　１／１０

15
0

既存鉄筋D10

重ね溶接(同左)

D13@200
コンクリート Fc=21 S=18

D10@200

重ね溶接(片面10d又は両面5d＋余幅両側1d)

2
1
0
0

２階

15
0

既存鉄筋D10

重ね溶接(同左)

D13@200
コンクリート Fc=21 S=18

D10@200

重ね溶接(片面10d又は両面5d＋余幅両側1d)

ビニル床シート t=2
既存モザイクタイル

4
0
2

１階

D10+D13@300

かさ上げコンクリート

ビニル床シート t=2

ビニル床シート t=2
既存モザイクタイル

かさ上げコンクリート
D10+D13@300

ビニル床シート t=2

かさ上げコンクリート t=28

ビニル床シート t=2

メラミン不燃化粧板張 t=3

LGS90下地

GB-S t=12.5

1
F
=1

,
0
00

，
2
F
=
1,

1
00

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

A-19 25

(若鮎寮)部分詳細図２

ステンレスタラップ 既存のまま

※点検口位置移動

1/10､1/20

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



40

H=
1
9
00
・
20
0
0

P
H
=
18
2
0
・
1
9
2
0

60
2
0

40

2
0

15
D
H=
1
8
0
5・

1
90
5

内開き仕様

60

外開き仕様

2
0

1
5

6
0

D
H
=1
8
0
5

40

33 3 3

6
2

20

2
0

4
0

2
0

40

2
0

40

15

Ｗ　550・600

ＤＷ　544・594

120 Ｗ　550・600

ＤＷ　544・594

MIN100

20

内開き仕様 外開き仕様

Ｗ　550・600

3 3

ＳＫ取手

ＤＷ　544・594

4
0

笠木：アルミ形材

軸組材：木材

裏打材：2.5ｔ　ＭＤＦ

表面材
メラミン化粧合板

防水処理

アジャスター：ABS成形品

巾木：SUS304

防水処理

戸当り付帽子掛け：SUS304

笠木戸当り：非常解笠木戸当り（ベスト　NO.630)

笠木戸当り：SUS304

90°ストッパー：SUS304

防水処理

グレビティヒンジ：SUS304

コーナーメンバー
：アルミ形材

非常時外開用パネルエッジ：アルミ型材

軟質ビート

グレビティヒンジ

（指詰防止仕様）

スタートＣメンバー

：アルミ形材

表示付ボルト：SUS304
（非常解錠装置付）

ドア縦カマチ：アルミ形材

戸当りメンバー
：アルミ形材

スタートＣメンバー

：アルミ形材

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

26A-20

NO SCALE

参考図

トイレブース詳細図（参考図）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)建物内仮設計画図

27A-21

1/100
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2,250 850 1,950
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E4
50

3
,5
0
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2
,
3
50

1
,
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4
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3,
2
0
0

1
,
7
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4
,
5
00

3,
2
0
0

2
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5
0

2
,
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3
0
0

2
,1
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0
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D

C

B

A

4
50

1,
3
0
0

1
,
6
0
0

2
,
5
1
5

2
,9
0
0

4
,
80
0

2
,
65
0

1
,
7
50

4
0
0

12,450 450

7,400 5,050

女子宿泊室

小研修室

男子宿泊室

教員宿泊室

教員宿泊室食堂

大研修室

ホール

機械室

厨房

休憩室

リネン室

女子便所

シャワー

シャワー

男子便所
玄関

階段室

UP

階段室

DN

洗面所

洗面所

2,250

仮設間仕切りB種 L=4.9m

仮設間仕切りB種 L=3.52m

仮設間仕切りB種 L=4.18m

作
業

員
動

線

作業員動線

作
業

員
動

線

1階仮設計画　SC=1/100 2階仮設計画　SC=1/100

外部養生　床：ｺﾞﾑﾏｯﾄ

改修範囲

作業員動線

通路養生　床：普通合板 t=3+塩化ﾋﾞﾆﾙ製床養生ｼｰﾄ

【凡例】

仮設間仕切壁：LGS(65型)下地 GB-Rt=9.5 片面 素地 仮設片開き扉：W900 H2000 木製合板貼程度鍵付

食品庫

便所

１ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月

準備工事 準備工事（事前調査、施工図作成、承認、製作他）

仮設間仕切り工事

■概略工程表（参考）

2F 男女便所

1F 便所

1F 工事部分
　 天井等

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築
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,
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2
,
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1
,
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食堂

大研修室

ホール

機械室

厨房

休憩室

階段室

UP

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

28A-22

1/100

：改修範囲を示す

【凡例】

：天井改修範囲を示す
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食品庫
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4
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,
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,
5
1
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2
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4
,
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2
,
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1
,
7
50

4
0
0

食堂

大研修室

ホール

機械室

厨房

食品庫

休憩室

階段室
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(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)１階平面図（改修前後）

１階平面図（改修前）　SC=1/100 １階平面図（改修後）　SC=1/100

玄関

便所 便所

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/100

：改修範囲を示す

【凡例】

：天井改修範囲を示す

A-23 29
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教員宿泊室

リネン室

女子便所

シャワー

シャワー

男子便所

階段室
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洗面所

洗面所
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2
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2
,
4
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3
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2
,1
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12,450 450

7,400 5,050

女子宿泊室

小研修室

男子宿泊室

教員宿泊室

教員宿泊室

リネン室

女子便所

シャワー

シャワー

男子便所

階段室

DN

洗面所

洗面所

2,250

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)２階平面図（改修前後）

２階平面図（改修前）　SC=1/100 ２階平面図（改修後）　SC=1/100

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

ビニル床シート t=2

セルフレベリング t=10

モルタル塗り t=38

面台ＣＢ壁　撤去

【共通凡例】

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

A-24 30

1/30

2,450

400 2,050

面台:陶器質100角タイル張り 撤去
コンクリートブロック下地 撤去

廻縁:塩ビ 撤去

テラゾーブロック t-30 撤去

1
3
0
1
1
5

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
40
0

(塗膜除去、モルタル塗りの浮き部は撤去)

腰壁:陶器質100角タイル張り
既存のまま(浮き部分は撤去)

壁:モルタル金コテ押え AEP塗 既存のまま

(LGS下地共)
ケイカル板 t-6 AEP 撤去

1
,
2
40

7
20

1
0
0

3
0
0

4
0

2,
9
5
0

8
7
0

玄関・ホール

小便器　撤去（設備工事）

ＴＢ

１

Ａ

２ＳＬ

3,
6
0
0

3
00

3
,
80
0

１ＦＬ

２ＦＬ

5
0

1
15

撤去
(LGS下地共)

ロックウール吸音板張 t-9 一部撤去
PB t-9 捨張り 一部撤去

磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

枠:桧 25×40 SOP 既存のまま

2,450

400 2,050

7
20

1
0
0

3
0
0

4
0

玄関・ホール

Ａ

２ＳＬ

3,
6
0
0

3
00

3
,
80
0

１ＦＬ

２ＦＬ

5
0

1
15

小便器新設(設備工事)

面台 ポストフォーム t-20

汚垂石

2,
9
5
0

8
7
0

(LGS下地共)

1
,
19
0

メラミン不燃化粧板 t=3
耐水構造用合板t=12+15

LGS90

化粧石膏ボード t-9.5 (LGS下地共)

洋式便器新設(設備工事)

5
0

1
3
0
11
5

壁:既存壁 下地調整の上

メラミン不燃化粧板 t-3

枠:既存 桧 25×40 SOP塗替

PB t-9 捨張り

廻縁:塩ビ(底目地) 新設

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
3
50

新設

ＴＢ

１

巾木:床材張り上げ H-100

Ｙ通り断面詳細図（改修前）　SC=1/30 Ｙ通り断面詳細図（改修後）　SC=1/30

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)男子便所　断面詳細図１（改修前後）

ロックウール吸音板張 t-9 一部新設
2
,
8
00

2
,
8
00

和式便器　撤去（建築工事）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/30(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)男子便所　断面詳細図２（改修前後）

A-25 31

Ｘ通り断面詳細図（改修後）　SC=1/30面台ＣＢ壁　撤去

【共通凡例】

Ｘ通り断面詳細図（改修前）　SC=1/30

ＳＫ撤去(設備工事)

(LGS下地共)
ケイカル板 t-6 AEP 撤去

腰壁:陶器質100角タイル張り 既存のまま(浮き部分は撤去)

壁:モルタル金コテ押え EP塗 既存のまま
(塗膜除去、モルタル塗りの浮き部は撤去)

玄関・ホール給湯室

PS

(LGS下地共)

ロックウール吸音板張 t-9 一部撤去
PB t-9 捨張り 一部撤去

2
,
4
00

1,000 4,050 450

２ ３

廻縁:塩ビ 撤去

廻縁:桧 30×30 撤去

ケイカル板 t-6 VE塗り 撤去

廻縁:塩ビ 撤去

1
3
0
1
1
5

Ｃ
Ｈ
＝
2
,4
0
0

2,
9
5
0

8
7
0

CB 100

3
,
0
00

玄関・ホール給湯室

PS

(LGS下地共)

2
,
4
00

1,000 4,050 450

２ ３

PB t-9 捨張り

廻縁:塩ビ(底目地) 新設

ケイカル板 t-6 EP塗り 新設

ロックウール吸音板張 t-9 一部新設廻縁:桧 30×30 一部新設

化粧鏡

洗面器

40
0

7
5
0

メラミン不燃化粧板 t-3

壁:既存壁 下地調整の上

170

洋式便器新設(設備工事)

化粧棚

1
3
0
1
1
5

2,
9
5
0

8
7
0

5
0

Ｃ
Ｈ
＝
2,
3
5
0

磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

化粧石膏ボード t-9.5 (LGS下地共)

壁:既存壁 下地調整の上

メラミン不燃化粧板 t-3

CB 100
廻縁:塩ビ(底目地) 新設

巾木:床材張り上げ H-100

面台 ポストフォーム t-20

LGS90

メラミン不燃化粧板 t=3
GB-S t=12.5

3
,
0
00

2
,
0
15

OPEN

枠:桧 t-25 SOP 撤去

5
0

2
,
0
00

磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

ｽﾃﾝﾚｽ3方枠　新設

ＷＤ

２

Ｓ

１

ビニル床シート t=2

セルフレベリング t=10

モルタル塗り t=38

和式便器　撤去（建築工事）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



改修前

(LGS下地共)
廻縁:塩ビ 撤去

前室

２ ３
Ｘ通り断面詳細図　　SC=1/30

コンクリートブロック下地 撤去

面台:陶器質100角タイル張り 撤去

(浮き部分は撤去)
腰壁:陶器質100角タイル張り 既存のまま

化粧石コウボード t-9 杉柾プリント 撤去

1,350 1,600 2,100

13
0
1
15

4
50

1,
1
2
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
4
00

Ｃ
Ｈ
＝
2,
4
0
0

休憩室

洗面所

廻縁:桧 30×40 撤去

ケイカル板 t-6 AEP塗 撤去

(LGS下地共)
ケイカル板 t-6 AEP塗 撤去

廻縁:塩ビ 撤去

盛土 盛土

畳敷き

13
0

1,
1
2
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
7
00

3
00

5
0

1
65

便所

2
,
0
00

磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

60 60 60 6075 75 75 75

75 75 75 75

75 75

ピット

3
0
0

1
,1
7
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
5
0
0

磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

Ｅ

75 75

1,500

人通口 600×600

ピット

(LGS下地共)
ケイカル板 t-6 AEP塗 撤去

廻縁:塩ビ 撤去

壁:モルタル金コテ押え AEP塗 既存のまま

腰壁:陶器質100角タイル張り
既存のまま(浮き部分は撤去)

Ｙ通り便所断面詳細図　　SC=1/30

コンクリート増し打ち　撤去
磁器50角モザイクタイル張り 撤去

13
0

1,
1
2
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
7
00

1
65

3
00

２ＳＬ

3
,
60
0

3
0
0

3,
8
0
0

１ＦＬ

２ＦＬ

5
0

1
1
5

ＧＬ

1
,
2
00

腰壁:陶器質100角タイル張り
既存のまま(浮き部分は撤去)

壁:モルタル金コテ押え AEP塗 既存のまま
(塗膜除去、モルタル塗りの浮き部は撤去)

廻縁:塩ビ 撤去

磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

ＴＢ

３

CB 100

PS

13
0
1
15

休憩室

4
50

1,
1
2
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
4
00

Ｃ
Ｈ
＝
2,
4
0
0

廻縁:桧 30×40 撤去

畳敷き

化粧石コウボード t-9 杉柾プリント 撤去

厨房

Ｃ
Ｈ
＝
2,
7
0
0

1,
0
2
0

25
0

3,500

600 2,900

Ｅ
Ｙ通り断面詳細図　　SC=1/30

(LGS下地共)
ケイカル板 t-6 AEP塗 撤去

女子シャワー室

PS

60 60

60 60

75 75

便所

女子便所 女子便所

(塗膜除去、モルタル塗りの浮き部は撤去)
壁:モルタル金コテ押え AEP塗 既存のまま

テラゾーブロック t-30 撤去

3
0撤去ライン▼

28
0

(塗膜除去、モルタル塗りの浮き部は撤去)

50

廻縁:塩ビ 一部撤去

ケイカル板 t-6 VP塗 (目透し張) 一部撤去

撤去

廻縁:塩ビ 一部撤去

ケイカル板 t-6 VP塗 (目透し張) 一部撤去

撤去

(LGS下地共)

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/30

A-26 32

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)女子便所　１階便所　断面詳細図（改修前）

枠:桧 t-25 SOP 撤去

框:ステンレス板加工 t-1.5 撤去

【共通凡例】

磁器50角モザイクタイル張り 撤去

コンクリート増し打ち　撤去

面台ＣＢ壁　撤去

和式便器　撤去（建築工事）

和式便器　撤去（建築工事）

和式便器　撤去（建築工事）
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新設

改修後

２ ３
Ｘ通り断面詳細図　　SC=1/30

1,350 1,600 2,100

洗面所

盛土 盛土

畳敷き
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2
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1
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2
,
0
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60 60 60 6075 75 75 75

75 75 75 75

75 75

ピット

3
0
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1
,1
7
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
5
0
0

Ｅ

75 75

1,500

人通口 600×600

ピット

Ｙ通り便所断面詳細図　　SC=1/30

２ＳＬ

3
,
60
0

3
0
0

3,
8
0
0

１ＦＬ

２ＦＬ

5
0

1
1
5

ＧＬ

1
,
2
00

PS

休憩室

畳敷き

厨房

Ｃ
Ｈ
＝
2,
7
0
0

1,
0
2
0

25
0

3,500

600 2,900

Ｅ
Ｙ通り断面詳細図　　SC=1/30

PS

60 60

60 60

75 75

便所

廻縁:塩ビ(底目地) 新設 化粧石膏ボード t-9.5 (LGS下地共)

CB 100

洋式便器新設(設備工事)

ビニル床シート t-2

セルフレベリング t-48

磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

4
50

1,
1
2
0

Ｃ
Ｈ
＝
2,
4
0
0

13
0
1
15

5
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
3
50

巾木:床材張り上げ H-100

化粧鏡

洗面器

メラミン不燃化粧板 t-3

壁:既存壁 下地調整の上

170

巾木:床材張り上げ H-100

磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

4
0
0

7
50

LGS90
GB-S t=12.5
メラミン不燃化粧板 t=3

面台 ポストフォーム t-20

女子便所

化粧石膏ボード t-9.5 (LGS下地共)

廻縁:塩ビ(底目地) 新設

化粧石膏ボード t-9.5 (LGS下地共)

5
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
6
50

洋式便器新設(設備工事)

廻縁:塩ビ(底目地) 新設

4
5
0

1,
1
2
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
4
00

5
0

1
3
0
11
5

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
3
50

化粧石コウボード t-9.5 杉柾プリント 新設化粧石コウボード t-9.5 杉柾プリント 新設

廻縁:桧 30×40 新設

廻縁:桧 30×40 新設

廻縁:塩ビ(底目地) 一部新設

ビニル床シート t-2

セルフレベリング t-28～48

磁器50角モザイクタイル張り 既存のまま

(コンクリート増し打ち t-50 はつり残し)

洋式便器新設(設備工事)

メラミン不燃化粧板 t-3

壁:既存壁 下地調整の上

3
0

5
0

洋式便器新設(設備工事)

13
0

1,
1
2
0

1
65

5
0

Ｃ
Ｈ
＝
2
,
6
50

巾木:床材張り上げ H-100

ケイカル板 t-6 EP塗 (目透し張) 一部新設

撤去

ケイカル板 t-6 EP塗 (目透し張) 一部新設

廻縁:塩ビ(底目地) 一部新設

ＴＢ

３女子シャワー室 女子便所

化粧石膏ボード t-9.5 (LGS下地共)

廻縁:塩ビ(底目地) 新設

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/30

A-27 33

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)女子便所　１階便所　断面詳細図（改修後）

化粧棚

腰壁:既存壁 下地調整の上、メラミン不燃化粧板 t-3

軽量鋼製ドア(枠共) 新設

ステンレス見切 新設

前室 休憩室便所

ビニル床シート t-2

セルフレベリング t-10

モルタル塗り t-38

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



改修前

改修前

改修前

改修前

改修後

改修後

改修後

改修後

1,350 1,600 2,100

5,050

２ ３

2,800

食品庫

休憩室

-50

※斜線部分　２階女子便所

厨房60
0

1
,
40
0

1,
5
0
0

3
,
5
00

60
0

2
,
9
00

Ｅ

３２

5,050

Ａ

2,
4
5
0玄関

ホール

階段室

２階男子便所部分 １階平面詳細図　　S=1/50 ２階女子便所部分・厨房便所 １階平面詳細図　　S=1/50

※斜線部分　２階男子便所

２階女子便所部分・厨房便所 １階平面詳細図　　S=1/50

1,350 1,600 2,100

5,050

２ ３

2,800

食品庫

休憩室

前室

厨房

1,
5
0
0

60
0

2
,
9
00

Ｅ

３２

5,050

Ａ

2,
4
5
0玄関

ホール

階段室

２階男子便所部分 １階平面詳細図　　S=1/50

550

±0

※斜線部分　天井改修部分

※斜線部分　天井改修部分

前室
1,150

1,
2
9
5 1,140 1
,
2
85

便所

60
0

1
25

60
0

1
25

３２

5,050

2,
4
5
0

Ａ

3,
5
0
0

Ｅ

2,800

３

３２

5,050

2,
4
5
0

Ａ

２階男子便所平面詳細図　　S=1/50 ２階男子便所平面詳細図　　S=1/50 ２階女子便所平面詳細図　　S=1/50

SK

SK

ステンレス仕上見切

モザイクタイル 既存のまま

9
5
0

40

-50

1
,1
0
0

1
,1
0
0

1,00040

1
,1
0
5

-
5
0

4
0

9
0
0

4040 1,3501,350900

7
0
0

洋式便器新設(設備工事)

1,
6
0
0

和式便器撤去跡：スラブコンクリート補修（700×500）

：アルミジョイナーとする。

【注釈】

和式便器撤去周囲スラブコンクリート撤去(700×500)

既存鉄筋(D10,D13)はつり出し

【注釈】

和式便器撤去跡：スラブコンクリート補修（700×500）

：アルミジョイナーとする。

【注釈】

ＴＢ
１

モザイクタイル 既存のまま

ＴＢ
２ ＴＢ

３

ＴＢ
１

ＴＢ
２

1,100 1,100

隔て板(ｱ)40撤去

面台 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)30撤去
(設備工事)
小便器用スクリーン撤去(2ヵ所)

小便器撤去(3ヵ所)(設備工事)

S
K

120

740

8
35

4
0

ＴＢ
４

洗面器撤去(2ヵ所)(設備工事)

掃除用流し撤去(設備工事)

面台 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)30撤去

(設備工事)
洗面器撤去(2ヵ所)

面台 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)30撤去

小便器新設(3ヵ所)(設備工事)

面台 ポストフォーム(ｱ)20

800 800600 600

掃除用流し新設(設備工事)
汚垂石 2,800×600

6
3
51
95

790 40

隔て板(ｱ)40 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ同材 H=2,350

7
1
0

面台 ポストフォーム(ｱ)20 W120

1,200

+300

便所

830

±
0

掃除用流し撤去(設備工事)

面台 ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)30撤去

ステンレス仕上見切 撤去

建具、枠 撤去 ステンレス三方枠 新設 t-1.5 HL

ステンレス仕上見切 新設 t-2 W40

面台 ポストフォーム(ｱ)20 W170

セルフレベリング材の上、ビニル床シート t=2

20
0

3,
5
0
0

Ｅ

2,800

３

２階女子便所平面詳細図　　S=1/50

SK

セルフレベリング材の上、ビニル床シート t=2

900

1
,
60
0

40

4
0

750

ＴＢ

ＴＢ

３

４

洋式便器新設(2ヵ所)(設備工事)

隔て板(ｱ)40 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ同材

110 550

4
0

　　H=2,350

掃除用流し新設(設備工事)

660

1,
5
1
0

1,
6
5
5

8
6
0

900

面台 ポストフォーム(ｱ)20 W120

8
30 ±0

200

ステンレス三方枠 新設 t-1.5 HL

面台 ポストフォーム(ｱ)20
W20

ステンレス仕上見切
新設 t-2 W40

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)平面詳細図（改修前後） 1/50

吊戸棚：W1,500×D380×H500 取外し再取付

PS PS

PS PS

5
9
5

洗面カウンター

洗面カウンター

天井点検口

450角  撤去 600角  新設

550160

天井点検口

34A-28

ＷＤ
１ １

LSD

ＷＤ
２

建具、枠 撤去

ステンレス仕上見切 撤去

軽量鋼製ドア 新設

Ｓ
１

ＷＤ
２ Ｓ

１

ステンレス仕上見切 新設

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

【注釈】

和式便器撤去周囲スラブコンクリート撤去(700×500)

既存鉄筋(D10,D13)はつり出し

和式便器撤去(建築工事)

和式便器撤去(3ヵ所)(建築工事)

撤去

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/50

35A-29

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ) 展開図１（改修前後）

2
5
0

2
,
4
00

2
,7
0
0

5
0 5
0

2
,
00
0

6
50

5
0

1
,
3
40

7
50

61
0

3
0
0

1
,
00
0

1
,
4
00

1,350 1,500 1,350 1,500

1:50 １階便所 1:50D１階便所 1:50C１階便所 B１階便所 1:50A

和式便器　撤去

コンクリート増し打ち　撤去

2
,
0
00

6
5
0

7
5
0

6
10

1,350 1,500 1,350 1,500

1:50 １階便所 1:50D１階便所 1:50C１階便所 B１階便所 1:50A

2
,
65
0

1,
2
9
0

洋式便器　新設（設備工事）

1,
5
0
0

150150

洋式便器新設（2ヵ所）（設備工事）

化粧棚

Ａ

男子便所 1:50A

5,050

男子便所 1:50B

2,450

男子便所 1:50C

5,050

4
0

1
,
1
20

4
0

1,400

男子便所 1:50D

2,450

２ ３ Ａ ３ ２

2
,
35
0

1,
1
5
0

170 120

面台ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（ｱ）20

小便器新設（3ヵ所）（設備工事）

7
50

40
0

1
,
1
50

掃除用流し新設（設備工事）

洗面カウンター

床：汚垂石

化粧鏡
1,600x750

520

120

面台ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（ｱ）20

Ａ

男子便所 1:50A

5
0

2
,
3
50

2
,
4
00

5,050

5
0

2
,0
0
0

3
5
0

1,
2
0
0

男子便所 1:50B

2,450

男子便所 1:50C

5,050

1,
2
0
0

4
0

1,
1
2
0

40

1,400

男子便所 1:50D

2,450

２ ３ Ａ ３ ２

面台ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)30　撤去

掃除用流し　撤去（設備工事）

木枠　既存のまま

小便器撤去（3ヵ所）（設備工事） 洗面器撤去（2ヵ所）（設備工事）

展開方向

木枠　桧SOP塗　既存のまま

木枠　撤去

木製建具　撤去

１
ＷＤ

軽量鋼製ﾄﾞｱ　新設

木枠　撤去

木製建具　撤去

2,
0
1
5

3
35

１
LSD

面台ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)30　撤去

化粧鏡撤去

タイル浮き撤去
撤去跡：セメント系下地調整厚塗材（CM-2）

面台ＣＢ壁　撤去

壁

巾木

床

天井

廻縁

化粧石膏ボード　t=9.5

塩ビ

メラミン不燃化粧板　t=3

ビニル床シート　t=2

ABS樹脂＋ ｽﾃﾝﾚｽ箔 HL t=2 H60

壁

巾木

床

天井

廻縁

化粧石膏ボード　t=9.5

塩ビ

メラミン不燃化粧板　t=3

床材張上げ　 H=100

ビニル床シート　t=2、一部汚垂石

天井

廻縁 塩ビ　撤去

腰壁

ケイカル板　t=6　底目張り　AEP塗　撤去（下地共）

陶器質 100角タイル張り　既存のまま

（打診によりタイル浮き部分撤去）

壁 モルタル金コテ押え　AEP塗　既存のまま

巾木

床 モザイクタイル50角　既存のまま

和式便器撤去周囲：タイル撤去

－

天井

廻縁 塩ビ　撤去

腰壁

ケイカル板　t=6　底目張り　AEP塗　撤去（下地共）

陶器質 100角タイル張り　既存のまま

（打診によりタイル浮き部分撤去）

壁 モルタル金コテ押え　AEP塗　既存のまま

巾木

床 モザイクタイル50角　既存のまま

和式便器撤去周囲：タイル撤去

－

改修後　１階便所

改修後　男子便所

改修前　１階便所

改修前　男子便所

ｽﾃﾝﾚｽ3方枠　新設

ＷＤ
２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

既存木枠　SOP塗替

既存木枠　SOP塗替

和式便器撤去（2ヵ所）（建築工事）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/50(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ) 展開図２（改修前後）

36A-30

A 1:50女子便所

2
,4
0
0

5
0

2,
3
5
0

2,800

1
,
20
0

40
1
,
1
2
0

4
0

610

B 1:50女子便所

3,500

C 1:50女子便所

2,800

D 1:50女子便所

3,500

３ ３ ３Ｅ
木枠　既存のまま

掃除用流し　撤去（設備工事） 洗面器撤去（2ヵ所）（設備工事）

A 1:50女子便所

2,800

4
0

1
,1
2
0

4
0

610

B 1:50女子便所

3,500

C 1:50女子便所

2,800

D 1:50女子便所

3,500

３ ３ ３Ｅ

2
,
35
0

1
,
1
50

120

既存木枠　UC塗

1,
5
0
0

150150

洋式便器新設（2ヵ所）（設備工事）

化粧棚

40
0

7
50

掃除用流し新設（設備工事）

化粧鏡
1,510x750

洗面カウンター

面台ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（ｱ）20

1
,
1
50

120

化粧鏡撤去

面台ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ(ｱ)30　撤去

展開方向

タイル浮き撤去
撤去跡：セメント系下地調整厚塗材（CM-2）

面台ＣＢ壁　撤去

改修前　女子便所

天井

廻縁 塩ビ　撤去

腰壁

ケイカル板　t=6　底目張り　AEP塗　撤去（下地共）

陶器質100角タイル張り　既存のまま

（打診によりタイル浮き部分撤去）

壁 モルタル金コテ押え　AEP塗　既存のまま

巾木

床 モザイクタイル50角　既存のまま

和式便器撤去周囲：タイル撤去

－

壁

巾木

床

天井

廻縁

化粧石膏ボード　t=9.5

塩ビ

メラミン不燃化粧板　t=3

床材張上げ　H=100

ビニル床シート　 t=2

改修後　女子便所

2,
0
1
5

3
35

ｽﾃﾝﾚｽ3方枠　新設

ＷＤ
２

木製建具　撤去

木枠　撤去

5
0

2
,
0
00

35
0

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

和式便器撤去（3ヵ所）（建築工事）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



機械室

厨房

階段室

食品庫

便所

①

前室

教員宿泊室

教員宿泊室

リネン室

女子便所

シャワー

男子便所

階段室

改修前 改修後

機械室

厨房

階段室

食品庫

便所

①

前室

教員宿泊室

教員宿泊室

リネン室

女子便所

シャワー

男子便所

階段室

②

②

①

①

②

②

①

①

1階天井伏図　SC=1/100 2階天井伏図　SC=1/100 1階天井伏図　SC=1/100 2階天井伏図　SC=1/100

記号 仕上

１

２

記号 仕上

３

記号 仕上

１

２

記号 仕上

３

ケイカル板  t=6 ＡＥＰ塗り撤去（ LGS下地共 )

ケイカル板 (ｱ)6 ＶＥ塗り 撤去

ケイカル板 (ｱ)6 ＶＰ塗り 撤去

化粧石膏ボード t=9.5（ LGS下地共 )

ケイカル板  t=6 ＥＰ塗り

化粧石コウボード  t=9.5 杉柾プリント

：改修範囲を示す

【凡例】

：改修範囲を示す

【凡例】

４ 化粧石コウボード (ｱ)9 杉柾プリント 撤去

５ 石膏ボード t=9の上、ロックウール吸音板  t=9 撤去　

４ 石膏ボード  t=9.5の上、ロックウール吸音板  t=9

ａ

ｂａ

ｂ

塩ビ廻り縁 撤去

廻り縁 桧 30× 30 撤去

廻り縁 桧  30× 40 撤去ｃ

ｃ

塩ビ廻り縁  底目地

廻り縁 桧 30× 30

廻り縁 桧  30× 40

③

ａ

ａ

ａ ａ

ａ ｂ

ｃ
ａ

ａ

ａ ａ

ａ ｂ

ｃ

②

ａａ

休憩室

④

PS PS PS PS

PS PS PS PS

洗面所 洗面所

吹抜

洗面所 洗面所

吹抜

ホール

吊戸棚 取外し 吊戸棚 再取付

ホール

天井点検口 450角 ｱﾙﾐ 撤去

休憩室

③

天井点検口 600角 ｱﾙﾐ 新設

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/50

A-31 37

シャワー シャワー

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)天井伏図（改修前後）

天井点検口 450角 ｱﾙﾐ 撤去

⑤
玄関 玄関

④

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築

改修前建具表（撤去）　SC:1/50

凡　　例

▽ＦＬ

備　　考

金　　物

塗　　装

硝　　子

材　　種

見　　込

数　　量

使用箇所

名　　称

姿　　図
（外　　観）

凡　　例

▽ＦＬ

備　　考

金　　物

塗　　装

硝　　子

材　　種

見　　込

数　　量

使用箇所

名　　称

姿　　図
（外　　観）

改修後建具表（新設）　SC:1/50

2
,
0
15

620

１

LSD

１

軽量鋼製ドア

１階トイレ（厨房休憩室）

溶融亜鉛メッキ鋼板

型ガラス t-3

メラミン樹脂焼付塗装

表示錠、戸当り、丁番、レバーハンドル

ステンレス沓摺、ドアクローザー

2
,
0
15

620

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/50

１

１階トイレ（厨房休憩室）

１

ＷＤ

片開きフラッシュ戸

36

40

ポリ合板

型ガラス t-4

枠廻 SOP

シリンダー表示錠、丁番、戸当り

ステンレス沓摺

ＴＢ

40

1
,
80
0

60
1,
7
2
0

2
0

600 150125

875

875

74
0

7
0
0

－

同左

ＳＫ、掃除具入

１

２階女子便所

ＴＢ

ＳＫ、掃除具入

１

２階女子便所

同左

－

－

同左

40
60

600120

2
0

1,
9
0
0

1
,
8
20

71
0

7
50

ステンレス巾木HL

－

同左

４

860

860

140

４

ステンレス支持金物､ステンレス頭つなぎ､ラバトリーヒンジ､ドアノブ

ケースハンドル、ブレビティヒンジ、アルミ笠木、フック

700

710

2
,
0
15

１

軽量鋼製ドア

ＷＤ

片開きフラッシュ戸

36

ポリ合板

型ガラス t-4

枠廻 SOP

２

空錠、丁番、戸当り

ステンレス沓摺、ストッパー

800

S

2
5

2
,
0
15

２階男子、女子便所

２階男子、女子便所

２

２

200

ステンレス SUS304　ＨＬ

－

－

25 25830

１

ＴＢ

トイレブース

－

１

40

2,220

150 600 500 600 370

1
,
80
0

1,
7
2
0

6
0

2
0

2,220

２階男子便所

40
9
5
0

9
9
0

１

ＴＢ

6
0

２階男子便所

40

600140

2,780

9
0
0

9
4
0

高圧メラミン樹脂化粧板(下地：MDF)※標準柄木目含む

１

－

－

2
0

1,
9
0
0

1
,
8
20

40 1,350 40

－

2,780
1,350

600 1001,340

表示錠(非常時外開装置付)、戸当り、ブレビティヒンジ

アルミ笠木、ステンレス巾木HL、フック

40

ポリ合板

950

900

ステンレス三方枠

ステンレス支持金物、ステンレス頭つなぎ、ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り

ＴＢ

２

－

同左

40
6
60

7
0
0

900

900

150 600 150

1
,
80
0

60
1,
7
2
0

2
0

ＳＫ、掃除具入

２男子便所

１

－

同左

ＴＢ

２

40
60

ＳＫ、掃除具入

２男子便所

1
,
2
00

1
,
16
0

同左

－

－

同左

１

2
0

1,
9
0
0

1
,
8
20

ステンレス巾木HL

500

635

635

67.5 67.5

660

1,160

ケースハンドル、ブレビティヒンジ、アルミ笠木、フック

ＴＢ

３

トイレブース

１

２階女子便所

同左

－

－

同左

60
40

9
0
0

9
4
0

100 600

2
0

1,
9
0
0

1
,
8
20

1,655

600 100

40 1,600
3,295

3,295

1,885

ＴＢ

３

トイレブース

－

１

同左

600 500 600350 540

3,315

600 125

1
,
80
0

60
1,
7
2
0

2
0

40
1
,
0
00

1,
0
4
0

２階女子便所

3,315

－

同左

900

1,000

表示錠(非常時外開装置付)、戸当り、ブレビティヒンジ、アルミ笠木、ステンレス巾木HL、フック

ステンレス支持金物、ステンレス頭つなぎ、ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当りステンレス支持金物､ステンレス頭つなぎ､ラバトリーヒンジ､ドアノブ

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ) 建具表（改修前後）

A-32 38



≒5

壁

既存ＲＣ壁 既存ＲＣ壁

25

30

25

30

37

●塗膜除去

●モルタル塗りの浮き部は撤去（周囲カッター入）

腰

セメント系下地調整厚塗材（ＣＭ－２）

▼既存腰壁境界

（専用接着剤） ※専用役物共

●新設

注．モルタル面は専用プライマー塗布

腰：１００角半磁器質タイル張

●在来のまま

●浮き部は撤去（目地沿いカッター入）

（専用接着剤）

セメント系下地調整厚塗材（ＣＭ－２）

■壁下地調整：モルタル面

■壁下地調整：タイル面

■壁下地補修：既存タイル浮き撤去範囲

小便器面台撤去沿い部一部補修塗り範囲も同じ

※不陸範囲専用テープ調整

（改修前）壁断面詳細図　１／３ （改修後）壁断面詳細図　１／３

≒6

3

1

5

6

35

壁：メラミン不燃化粧板張 t=3

（改修前後）内壁断面詳細図

75
0

▼化粧鏡天端

▼ＦＬ

1
,
9
00

550

手洗いカウンター

化粧鏡

面台壁

自動水栓

洗面器

開き戸

巾木

排水金具

既存壁（ＲＣ壁）

断面図　　１／２０

※位置：２階：男女便所

※数量：計２箇所（長さは平面詳細図参照）

▼面台天端

4
0
0

75
0

75
0

化粧鏡

▼ＦＬ

姿図　　１／２０

7
5
0

4
00

・洗面器：ベッセル式

・排水金具：洗面器製造者専用品

・自動水栓：発電型

・化粧鏡：耐食鏡、ｔ５、フリーサイズ又は分割式、枠は製造者仕様による。

※仕様：（各手洗いカウンター毎の自動水洗の数量及び化粧鏡の全体姿図及び長さは、平面詳細図等参照）

※特記仕様

・水栓・排水金物への給排水管接続は、別途設備工事とする。

・製作図段階で設備配管等の納まりについては関連工事と調整すること。

（製造者指定品）

（接着張）

出隅：アルミジョイナーＣ型（製造者指定品）

（接着張）３

▼他部位仕上面

見切：アルミジョイナーＢ型

（製造者指定品）

1
0
0

巾木：床材張り上げＨ１００
●新設

アルミジョイナー（専用端部見切）

3

10
5

【小便器範囲】

目地：シリコンシーリング（製造者指定品）

3

5
5

40

100 100

200

（Ｃ型：１６３－４２６：杉田エース同等品以上）

付け鴨居：４５ｘ６０（杉）

フック：ＳＵＳ製サテン仕上（耐荷重２５ｋｇｆ）

付属ＳＵＳ皿ビス２本止め

Ｆ
Ｌ

＋
１

,
７

０
０

（
協

議
に

よ
り

決
定

）

←壁面

ビス頭埋木

ＳＯＰ塗

※挽き立て寸法

150

2
5

Ｌ１３０

両端アルミアングル

両面ポリ合板フラッシュｔ２５

←壁面

ＳＵＳ皿ビス固定

Ｌ－２０ｘ２０ｘｔ１.５

出幅
見掛り小口

（各階女子便所のサッシ側は、サッシ隙間塞ぎ部の切り欠き加工共）

（
協

議
に

よ
り

決
定

）

Ｆ
Ｌ

＋
１

,５
０

０

（長さは平面詳細図参照及び製作は実測による）

メラミン化粧樹脂貼

平面：入隅　１／３平面：出隅　１／３平面：見切(端部・取合)　１／３

※各壁面の下地仕様は、仕上表等別図参照．

目地：シリコンシーリング（製造者指定品）

巾木廻り断面　１／３ 男子便所：巾木廻り断面（小便器：床汚垂石張り）　１／３断面図　　１／５

断面図　１／５ 姿図　１／５

掃除具掛：各階各トイレ

（接着張）
メラミン不燃化粧板張 t3

メラミン不燃化粧板張 t=3

メラミン不燃化粧板張 t=3

平面　１／３

既製品汚垂石張 t=5程度
（ＳＬ工法ｔ１０）

メラミン不燃化粧板張 t=3（接着張） メラミン不燃化粧板張 t=3（接着張）

ビニル床シート張 t=2

※位置：男女便所（図示による）

男子＝２箇所 ※数量：計４箇所 男子＝２箇所（２箇所ｘ１階分）

女子＝２箇所（２箇所ｘ１階分）

壁・巾木及び取り合い沿い：メラミン不燃化粧板張 t=3（専用役物共）化粧棚（奥行150）

120

10

・手洗いカウンター：奥行５５０、人工大理石、前面扉式

手洗いカウンター１式（洗面器・自動水栓・排水金具）　及び化粧鏡

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-74251/3、1/5、1/20(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)部分詳細図１

女子＝２箇所

※数量：計４箇所

※位置：２階：男女便所（ＳＫ､掃除具入）

入隅：アルミジョイナーＥ型

39A-33

壁：ＡＥＰ塗（モルタルこて）

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



改修後仕上材面→

※壁仕上材製造者指定品：見切

既存ＲＣ壁※壁仕上材製造者指定品：見切

90
1
3

12.5

20
10

面台 ポストフォーム t=20

メラミン不燃化粧板張 t=3

耐水構造用合板 t=15+12

LGS90下地

改修後仕上材面→

※壁仕上材製造者指定品：見切

▼ＦＬ

※壁仕上材製造者指定品：見切

面台 ポストフォーム t=20

メラミン不燃化粧板張 t=3

LGS90下地

※壁仕上材製造者指定品：見切

▼ＦＬ

目地：シリコンシーリング（製造者指定品）

汚垂石 t=5程度
（ＳＬ工法）

20

1
0
0

10

120

GB-S t=12.5

巾木：床材張上げ H100

1,
1
5
01
,
15

0
既存ＣＢ壁

面台壁断面詳細図　　１／１０ 面台壁断面詳細図　　１／１０

120

断面図　　１／１０

※面台長さは、平面詳細図参照

面台（洗面カウンター等取付）

和式便所撤去跡スラブコンクリート補修詳細図

面台（小便器取付）

※面台長さは、平面詳細図参照

重ね溶接(同左)

既存鉄筋D10

コンクリート Fc=21 S=18

D13@200

D10@200

重ね溶接(片面10d又は両面5d＋余幅両側1d)

かさ上げコンクリート

D10+D13@300

ビニル床シート t=2

2

図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)部分詳細図２

40A-34

1/3、1/5、1/20

11
5

1
3
0

3
8 10

セルフレベリング材 t=10

モルタル塗り t=38

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築



図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

工事名

(2) 配管の吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する躯体取付

　　用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。

(3) 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し

　　たものとする。

3．非破壊検査

4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分

　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。

(2) 施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要

(1) はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には，次の条件を用いる。

　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。

　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。

・風圧力　風速Vo＝（ ・ 36　・ 38 ）m/s　　　・積雪荷重　平成12年建設省告示1455号における区域　別表（三十五）

(3) 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。

(2) 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。

　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。

(1) 本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。

1．官公署その他への届出手続等

2．技能士

　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。

・ プラスチック系床仕上げ工事作業　・ カーペット系床仕上げ工事作業

・ 鋼製下地工事作業　・ ボード仕上げ工事作業

左官

建築板金金属 ・ 内外装板金作業

・ 冷凍空気調和機器施工作業

機器施工

冷凍空気調和機械設備

植栽 造園 ・ 造園工事作業

・ 建築配管作業配管配管

・ 木製建具手加工作業　・ 木製建具機械加工作業　・ アルミ製室内建具製作作業

内装

表装 ・ 表具作業　・ 壁装作業

施工

内装仕上げ

・ 建築塗装作業塗装塗装

建具

ガラス施工 ・ ガラス工事作業

・ ビル用サッシ施工作業

・ 左官作業

サッシ施工

建具製作

左官

工事種目

・ かわらぶき作業

・ 内外装板金作業

・ 大工工事作業

・ タイル張り作業

・ FRP防水工事作業

・ シーリング防水工事作業  ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・ 塩化ビニル系シート防水工事作業  ・ セメント系防水工事作業

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業　・ 合成ゴム系シート防水工事作業

・ アスファルト防水工事作業  ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業  

・ 構造物鉄工作業

・ 型枠工事作業

・ コンクリート圧送工事作業

・ 鉄筋組立て作業

・ とび作業仮設

コンクリート

鉄筋

型枠

鉄骨

防水

タイル

木

かわらぶき

建築板金

建築大工

タイル張り

防水施工

鉄工

型枠施工

圧送施工

コンクリート

鉄筋施工

とび

技　　能　　検　　定　　作　　業技能検定職種

屋根及びとい

指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。

技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，

めの作業指導を行うこと。

こと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るた

技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する

する。 

技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと

１章　一般共通事項

3．他工事との工事区分

図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。

4．施工条件

5．発生材の処理等

(1) 産業廃棄物の処理

発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。

　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。

運搬距離

(km)

処分費

(税抜,円)
単位

処分許可業者の会社名

(処分区分)
種　　類 優良

所    在    地

処    分    地

　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃

　　　　　　廃処分業者」という。）」であることを示す。

(2) 建設発生土の処理

　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。

 　［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。

　　 ・処分場名：　　　　　　　　　　　　　・所在地：

　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。

　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。

　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な

　　　き場合は下表による。

　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。

(1) 設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直

　　　・施設の分類（ ・ 特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ・ 1.0　　・ 0.9 ）

　　　 ・ 配電盤　　・ 防災用発電装置　　・ 直流電源装置　　・ 交流無停電電源装置　　・ 交換機 

　　　 ・ 火災報知受信機　　・ 中央監視制御装置　　・ 構内情報通信網装置　　・ 　　　　　　　　　

1．耐震施工  （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版））

III. 電気設備工事特記仕様書

　　・自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等））

　　・既存施設の保安規程を適用する場合の工事，維持，運用に関する保安業務（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　

　　・本受電後引渡しまでの基本料金（ ・ 本工事　　・ 別途 ）

　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。

　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ

　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場

　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外

　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。

　　 ・ 構外に搬出し適切に処理　※土壌検査を本工事で（ ・ 行う（　箇所）　・ 行わない ）　　・ 構内敷きならし

　　 ・ 構内の指示場所（図示）に集積

　　・設計用水平地震力

　　・設計用鉛直地震力

　　・施設の分類，地域係数

　　・重要機器

特定の施設 一般の施設

設置場所 機器種別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

機　　　　　器 2.0 1.5 1.5 1.0
上層階, 　　

防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5
屋上及び塔屋

水　　槽　　類 2.0 1.5 1.5 1.0

機　　　　　器 1.5 1.0 1.0 0.6

中層階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

機　　　　　器 1.0 0.6 0.6 0.4

1階及び地下階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6

水　　槽　　類 1.5 1.0 1.0 0.6

　設計用標準水平震度

　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。

　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階

　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。

(2) 質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実

　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。

(3) 横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。

あと施工アンカーボルトの選定については，次による。

2．あと施工アンカー

(1) 機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工

    後確認試験を行う。

　　（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　

２章　共通工事・関連工事

図面名

電気設備工事特記仕様書１

　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価

金属（処分）

廃プラ

（無筋）

コンクリート

（有筋）

コンクリート ㈲青藍

（中間処分）

㈲青藍

（中間処分）

虎尾商事（有）

阿南市桑野町尾花117番地

阿南市桑野町尾花117番地

阿南市桑野町尾花117番地

阿南市桑野町尾花117番地

阿南市橘町東中浜174番地

阿南市橘町東中浜174番地

t

t

t

阿南市橘町小勝１87番の地先

阿南市橘町小勝187番の地先

0

t35,000

16.7

16.7

25.2

23.7
（財）徳島県環境

整備公社(橘）

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

5．仮設工事

虎尾商事（有） 阿南市橘町東中浜174番地

　 　・処分単価（税抜）：　　6，200円/ｔ　　・運搬距離：25.2kmを見込んでいる。

7．機材の品質等

(1) 本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等

　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。

(2) 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す

　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。

　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　③法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。

　　④製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。

　　⑤販売，保守等の営業体制を整えていること。

一般屋内用に限るLED照明器具

盤類

高圧機器

蓄電池

交流無停電電源装置

機　材　名　・　注　記

分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤

高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）

品　　　　目

高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器

高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器

ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式

常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）

太陽光発電装置 パワーコンディショナ及び系統連系保護装置

監視カメラ装置

中央監視制御装置 簡易形監視制御装置，監視制御装置

※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，

　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。

(3) 機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。

(1) 工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。

(2) 工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主

　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。

8．施工調査

(4) 機材の検査に伴う試験については, 標仕 <1>1.4.5により行う。また，製造者において試験方法を定めている項目につ

　　いては, 試験要領書を提出する。

(1) 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。

備品等名称

保 管 場 所

注 意 事 項

(2) 工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は，注意事項に従い適切な措置を施すこと。

6．養生等

(3) 有価材の処理

 　　・ 有価材（ ・ 鉄骨/軽量鉄骨　　・ スチールサッシ　　・ アルミサッシ )

　　 ・ 古物商で適切に処理すること。

通し番号

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

◎施工条件は次による. 

　・工程については，施設管理者と協議の上決定すること．

　・本工事においては，8:00～17:00までとする.

　・資機材の搬入・搬出経路については別図のとおりとする.なお、図示以外の経路を必要とする

　　場合は、施設管理者に協議し承諾を得ること.

　・施設内では、別図に示す作業員動線図に基づき移動し、工事区域外への立入りには十分注意す

　　ること.

　・現場着手前に改修範囲について入念な現地調査を行うと共に、施設管理者へのヒアリングを行

　　い、その結果を施工計画・仮設計画・施工図等の作成に十分活用すること.

　・その他の詳細な施工条件については，実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と

　　協議の上決定し，適宜相互に日程の調整及び確認を行う．

　・本工事においては，騒音等の施設運営に支障となる解体工事は、事前に施設管理者と日程の協

　　議を行うこと．

　　また休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は、作業の中止を行う場合がある。

　・施設の使用に影響のある、騒音、振動、粉塵等を伴う作業は平日の授業中は原則施工できない。

　　・既存電力利用（ ・ できる 　・ できない ），電力料金（ ・ 有償　・ 無償 ）

　　・既存用水利用（ ・ できる 　・ できない ），用水料金（ ・ 有償　・ 無償 ）

(1) 工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。

　　・同用地は，（ ・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。

(2) 工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。

電特-01

ＮＯＮ

700

700

41



図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

工事名

(3) 交通誘導警備員の配置 ３章　電灯設備
  　交通誘導警備員については，警備業法に基づく警備員とし，図示する場所に　　日間配置すること。

1．LED照明器具　　・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格

　　　警備員の配置が（ ・ 義務付けられている　　・ 義務付けられていない ）。

　　・警備員は，延べ（　　）人（昼（　　）人，夜（　　）人：うち検定合格警備員（　　）人）を見込んでいる。 LEDモジュールの光源色は，監督員との協議により，標準図に規定する光源色を変更できる。ただし，非常照明用及び誘導

　　・警備業法を遵守するとともに，受注者は，交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がで 灯用を除く。

　　　きる資料を事前に監督員へ提出すること。
2．非常用照明器具の照度測定  　・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求があるときは，

　　　これを提示すること。
設置した各室の2箇所以上で行うものとし，詳細は監督員との協議による｡　　・受注者は，「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに，

　　　1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。
3．照明制御の照度測定(4) 足場その他

　　足場及び作業構台の類を（ ・ 本工事で設置する　　・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ）。

　　・外部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm，シ－ト仕様：　　　　　　　　） 明るさセンサにより照明制御を行う室は，照度を測定し，測定表を監督員に提出する。なお，明るさセンサの設定は，監督

  　　※足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（建築標仕<2>2.2.4）の別紙1「手 員の指示による。

　　　　すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし，監督員の ・照度測定時期　　100％点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　　調光制御点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　

　　　　承諾を得た場合は，(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。
4．照明制御設定器　　・内部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm）

9．接地工事 附属数（ ・ 1個　　・   個 ）

5．事前確認・施工後確認接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。

接地極の種類 記号 接地抵抗値 接地極の材料（寸法mm）

・ 共同接地（A・C・D種） EA・C・D  10Ω以下 EB（D=14又はW=40）×3連－2組

・ 共同接地（A・B・C・D種） EA・B・C・D 　 Ω以下 EB（D=14又はW=40）×3連－2組

・ A種 EA  10Ω以下 EB（D=14又はW=40）×3連－2組

・ B種 EB 　 Ω以下 EB（D=14又はW=40）×2連－2組

・ C種 EC  10Ω以下 EB（D=14又はW=40）×3連－2組

・ D種 ED 100Ω以下 EB（D=14又はW=40）×1　　　　

・ ELCB用 EELCB 　 Ω以下 EB（D=14又はW=40）×1　　　　

・ EP－0.6×2
・ 雷保護用 ELA 　 Ω以下

・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組

・ 高圧避雷器用 ELH  10Ω以下 EB（D=14又はW=40）×3連－2組

・ 交換機陽極用 Et  10Ω以下 EB（D=14又はW=40）×3連－1組

・ 本配線盤保安装置用 EAt  10Ω以下 EB（D=14又はW=40）×3連－2組

・ 拡声増幅器用 EDt 100Ω以下 EB（D=14又はW=40）×1　　　　

・ 各種通信機器用 EDa 100Ω以下 EB（D=14又はW=40）×1　　　　

・ 保安器用 ELt 100Ω以下 EB（D=14又はW=40）×1　　　　

・ 測定用補助 EO － EB（D=14又はW=30）×1　　　　

　(備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。

　　　　  接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。

10．その他共通事項

(1) 配管工事

　　・最上階の天井配管は，原則二重天井内のいんぺい施工とし，屋上スラブへの埋め込みは行わない。（最上階が二重天

　　　井の場合に限る。）

　　・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。（標仕<2>2.2.9，<2>2.12.4）

　　・屋外の金属製防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　・ 溶融

　　　亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。

　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。

(2) 配線工事

　　・高圧ケーブルの種類（EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル）は，JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル（3層押

　　　出型）」によるものとする。

(3) 塗装工事

　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。

(4) 配線器具

　　・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は，（ ・ 新金属製　　・ 樹脂製 ）とする。

(5) 支持金物等

　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶

　　　融亜鉛めっきを施したものとする。

(6) 用途別表示

　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，

　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 

　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表

　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.

　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート

　　　等の耐候性を有するものとする。

(7) その他

　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に

　　　より図面表示と多少相違させてよい。

　　・分電盤からの予備配管として，分電盤の予備回路数（スペースを含む）に応じた配管を天井裏まで立上げる。

　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の

　　　絶縁抵抗を測定する。

　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績

    　書を堤出する。

・改修前の（ ・ 照明回路　　・コンセント回路）について，絶縁測定を行う｡

・改修後の（ ・ 照明回路　　・コンセント回路）について，絶縁測定を行う｡

11章　その他

1．機器取付高さ

次表を標準とする。ただし，天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は，監督員と協議する。

床上～中心

床上～中心

地上～窓中心 1,800～2,000

1,800～2,200

床上～中心

床上～中心

床上～中心

台上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～下端

天井下～上端

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～下端

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

天井下～上端

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

天井下～上端

天井下～上端

床上～下端

天井下～下端

天井下～中心

鏡上端～中心

1,500

1,300

　300

　150

　150

800～1,300

900

2,100～2,300

2,000～2,600

150

1,100

1,500

1,500 上端1,900以下とする

上端1,900以下とする

1,300

300

200

300

150

上端1,900以下とする

1,300

1,500

天井高×0.9

天井高×0.9

天井高×0.9

1,300

2,300

1,300

300

1,300

標準図による

1,400

1,100～1,400

300

150

900(400)

200

300

(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す

150

1500

800～1,500

800～1,500

200

200

300

300

300

取付高(mm)

【電力共通】

積算計器

引込開閉器

【電灯】

分電盤

スイッチ

コンセント（一般）

　  〃　　（和室）

　　〃　　（台上）

　　〃　　（土間）

　　〃（車椅子用）

ブラケット（一般）

　　〃　　（踊場）

　　〃　　（鏡上）

多機能便所スイッチ

【動力】

壁掛形制御盤

手元開閉器

制御用スイッチ

【構内交換・構内情報通信網】

端子盤

保安器箱

壁付アウトレット（一般）

　　　〃　　　　（和室）

【電気時計】

壁掛形親時計

子時計

【拡声】

壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ

【情報表示】

情報表示盤

壁付発信器

ベル・ブザー・チャイム

受付押しボタン（一般）

電源箱

【誘導支援・呼出】

壁付インターホン（一般）

　　　〃　　（外部受付）

　　　〃　　（モニタ付）

　　　〃　　（カメラ付）

壁付位置ボックス（一般）

　　　〃　　　　（和室）

呼出ボタン（多機能便所）

【テレビ共同受信】

機器収容箱

直列ユニット（一般）

　　〃　　　（和室）

【火災報知】

受信機・副受信機

機器収容箱

発信器

警報ベル

表示灯

【ガス漏れ検知】

ガス漏れ中継器

検知器（都市ガス）

　〃　　（LPガス）

備　　　考名　　　称 測点

2．配線図記号

(1) EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。

(2) 図面に明記なき配管は次のとおりとする。

　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。

　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。

　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。

(3) EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。

図面名

電気設備工事特記仕様書２

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

通し番号

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 屋内(機械室・いんぺい部を除く）・       ）

ＮＯＮ

電特-02 42



図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

照明器具姿図、器具表、盤結線図

竣工設計

R6.7

4
0

1
,
2
2
0

1
,
1
4
0

3,000

1
,
0
0
01
,
5
0
0

120

150

2,985

洋式便器用ｺﾝｾﾝﾄ（本工事）洋式便器用ｺﾝｾﾝﾄ（本工事）

若鮎寮１階、２階便所Ｄ若鮎寮１階、２階便所Ａ

2
,
3
5
0

セミナーハウス２階男子便所 セミナーハウス２階女子便所

1
,
5
0
0

150150
化粧棚

2
,
0
0
0

3
5
0

２ ３

170

Ｅ

1
,
5
0
0

150150
化粧棚

擬音装置用

洋式便器新設（2ヵ所）（管工事）

擬音装置用

洋式便器用ｺﾝｾﾝﾄ（本工事） 洋式便器用ｺﾝｾﾝﾄ（本工事）

洋式便器新設（2ヵ所）（管工事）
洋式便器新設（管工事）

5,050 3,500

擬音装置用

洋式便器新設（管工事）

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

壁面溝はつり(本工事）壁面溝はつり(本工事） 壁面溝はつり(本工事） 壁面溝はつり(本工事）

既存木製建具

既存木枠　UC塗

化粧棚ポリ合板フラッシュ(ｱ)25（建築工事）

面台ポストフォーム t=20 （建築工事）

面台ポストフォーム t=20 （建築工事）

面台ポストフォーム t=20 （建築工事）

ＬＥＤ直付型２０形　　W150Ａ３０

ＬＳＳ９－２－３０ＬＮ

Ｄ

ＬＲＳ１－０８ＬＮ

Ｃ ＬＥＤダウンライト　１００形

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３ＬＮ

ＬＥＤウォールライト　２０形Ｂ
ＬＥＤスクエアベースライト
埋込型　下面開放型　□６００

ＬＲＳ１５－６－５８ＬＮＬＳＳ９－４－６５ＬＮ

Ａ６５ ＬＥＤ直付型４０形　　W150

2 4 12 12 1

新設照明器具姿図 記 号 名　　称　・　仕　　様

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

RAS

CL

CLF 検知後換気扇連続動作時間10Sec～30Min可変形

SL 熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ　2回路用(照明、換気扇）

天井取付ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ親機(明るさｾﾝｻ付）8A,AC100V 10Sec～30Min可変形
検知後換気扇連続動作時間10Sec～30Min可変形

換気扇　別途空調工事

ET

O.B 位置ボックス　　ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ中浅

壁面溝はつり補修

壁貫通はつり補修

熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ用操作ﾕﾆｯﾄ　2回路用(照明、換気扇）

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ

FL20[B] 埋込 14

1

2 直付け

[D]

[E] FL20 1

FCL30x2 1ペンダント

直付け 1[T] IL40 1

出力(W) 灯数 形状 １階
男子便所 女子便所

器具仕様

記号
２階

撤去処分

撤去処分

撤去処分

男子便所

既設器具リスト

女子便所客用ＷＣ 厨房ＷＣ

１階

男子便所 女子便所

２階

若鮎寮

台数

撤去処分

計

1

FL40 2

FL20 壁付

直付[I]

[L]

2

2

2

2

撤去処分

撤去処分

1

1 壁付

埋込

FPL18

FPL18[D]

[E]

[G]

FPL27

1 埋込

撤去処分

撤去処分

撤去処分

6

4

6

4

1

1

6

4

6

4

備 考
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ

1

1

1

1

4

4

1

25

16

盤 名 称

構 造

配 線 用 遮 断 器容量(KW) 負 荷 名 称

1

2

ELB 2P30AF20AT1E

ELB 2P30AF20AT1E

ETﾊﾞｰ

L-2WC

800

800

コンセント

コンセント

男子便所

女子便所

盤 名 称

構 造

配 線 用 遮 断 器容量(KW) 負 荷 名 称

露出型鋼板製既製品

コンセント

1

2

ETﾊﾞｰ

3

4

WM

コンセント

コンセント
5 400

電灯

休憩室・食堂

MCB 1P50AF20AT1E

MCB 1P50AF20AT1E

MCB 1P50AF20AT1E

MCB 1P50AF20AT1E

ELB 2P30AF20AT1E

増 設

厨 房

厨 房

850

300

400

既設LM-2

休憩室設置場所

盤 名 称

構 造

設置場所

埋込型鋼板製

ETﾊﾞｰ

1

ELB 3P50AF50AT

MCB 1P50AF20AT1E x 8

2

3 4

5 6

7 8

既設L-1

既設LM-1
EM-CE 5.5ﾛ - 3C,E2.0 (MMA)

露出型鋼板製既製品標準色塗装

設置場所ｾﾐﾅｰﾊｳｽ２階廊下 ｾﾐﾅｰﾊｳｽ２階廊下

既設IV 14ﾛ×3,Eﾛ (31)

通し番号

E-01

ＮＯＮ

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

便所

既設増設負荷

天井取付熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ子器5mA 12V DC

天井取付熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ子器 1A,AC100V 換気扇100W

43



図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

3 3

33

3

3

3

T

DF

6C

3

11

P

33

11
3
3 3

P

3

DF

3

42

2

11

1

S

3

3
3

[G]x4

[E]x6

[G]x4

[E]x2

[D]

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

EM-EEF 1.6 - 3C

EM-EEF 1.6 - 2C

EM-EEF 1.6 - 2C x 2

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

7,200 7,200 7,2007,2003,600 9,000 3,600

3,600 3,600 3,600 3,600 2,300 3,600 3,600 3,600 3,600

1
,
5
0
0

225

8
0
0

2
,
5
0
0

2,900 2,300

5,200

50,200

3,6001,0007,1001,900

2,750 900 1,820 1,230

1
,
4
0
0

1
,
8
0
0

UP

舎室

浴室

ｼｬﾜ-

洗濯室脱衣室

UP

UP

浴室洗濯室 脱衣室

談話室

食堂

厨房

押入

玄関

踏込

通用口

テラス

バルコニー

バルコニー

物干し

二人部屋

二人部屋

学習室

学習室

押入

ホ－ルｼｬﾜ-

ｼｬﾜ-

二人部屋

舎室

二人部屋

舎室 舎室

二人部屋

舎室

二人部屋

舎室
二人部屋

舎室
二人部屋

舎室
二人部屋

舎室
二人部屋

舎室

１０１号室 １０２号室 １０３号室 １０４号室 １０５号室

１０６号室 １０７号室 １０８号室 １０９号室 １１０号室

物入

洗面所

ＳＫ

廊下

応接

玄関ホール

舎監室

事務室

洗面

湯沸しＵＢ
和室4.5帖

玄関

玄関ホール

物入洗面

給湯室

洗面所
ＳＫ UP

休憩室

前室

食品庫

4
,
8
5
0

1
,
8
0
0

4
,
8
5
0

3
,
2
0
0

4
,
0
0
0

給湯室

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ２

Ｙ４

Ｙ６

男子舎室女子舎室

電灯設備改修前１階平面図　　S=1/100

[既設LMT-1]

（若鮎寮）電灯設備１階平面図（改修前）

通し番号

E-02

1/100

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

記号 出力(W) 灯数 形状 台数

撤去器具リスト

1 埋込 1

記号 出力(W) 灯数

1

形状 台数

1

撤去器具リスト

[E]

[G]

FL27

壁付

埋込 6

4FPL18

記号 出力(W) 灯数

1

形状 台数

1

撤去器具リスト

[E]

[G]

FL27

壁付

埋込 6

4FPL18

[D] FL18

記号 出力(W) 灯数 形状 台数

撤去器具リスト

1FL27 埋込 2[E]

男子便所

男子便所
厨房ＷＣ

厨房ＷＣ客用ＷＣ

女子便所

女子便所

E-11図参照

E-10図参照

E-12図参照

客用ＷＣ

[E]x6

E-12図参照

既設L-1-1

既設L-1-2
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図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

女子舎室 男子舎室

S
3 3

33

3

3

3

T

6C

3

33

3
3 3

3

3

42

11

1

S

3

3
3

Ｙ１

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ６

Ｙ４

11

CL
CL

RAS

11既設L-1-1

CLF

CL CLF

RAS

O.B

O.B

O.B

RAS

RAS

RAS

既設LMT-1

[C]x4

[C]x2

[B]x4
[C]x2

記号 台数

[C]

記号 台数

休憩室・便所・通路

[B]x4

[C]

記号 台数

[B]

6

4

記号 台数

[C]

[C] 1

便所Ｂ

[C] 2

[B] 4

6

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

照明[B]電源配線は壁内既設(PF管)に入線のこと(各洗面所共通)

7,200 7,200 7,2007,2003,600 9,000 3,600

3,600 3,600 3,600 3,600 2,300 3,600 3,600 3,600 3,600
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0
0

2
,
5
0
0

2,900 2,300

5,200

50,200

3,6001,0007,1001,900

2,750 900 1,820 1,230

1
,
4
0
0

1
,
8
0
0

UP

舎室

浴室

ｼｬﾜ-

洗濯室脱衣室

UP

UP

浴室洗濯室

談話室

食堂

押入

玄関

踏込

通用口

テラス

バルコニー

バルコニー

物干し

二人部屋

二人部屋

学習室

学習室

押入

ｼｬﾜ-

ｼｬﾜ-

二人部屋

舎室

二人部屋

舎室 舎室

二人部屋

舎室

二人部屋

舎室
二人部屋

舎室
二人部屋

舎室
二人部屋

舎室
二人部屋

舎室

１０１号室 １０２号室 １０３号室 １０４号室 １０５号室

１０６号室 １０７号室 １０８号室 １０９号室 １１０号室

物入

給湯室

ＳＫ

廊下

応接

玄関ホール

舎監室

事務室

洗面

湯沸しＵＢ
和室4.5帖

玄関

玄関ホール

物入洗面

給湯室

ＳＫ UP

休憩室

前室

食品庫

4
,
8
5
0

1
,
8
0
0

4
,
8
5
0

3
,
2
0
0

4
,
0
0
0

洗面所

脱衣室

洗面所

改修後電灯設備１階平面図　　S=1/100

ホ－ル

（若鮎寮）電灯設備１階平面図（改修後）

通し番号

E-03

1/100

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

厨房

厨房ＷＣ

厨房ＷＣ

男子便所

男子便所

女子便所

E-10図参照

E-12図参照

[C]x2

[C]x4

客用便所

E-12図参照

既設L-1-2

E-11図参照

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

既設設備を示す

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

2.0

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 2.0-3C
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図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

女子舎室 男子舎室

7,200 7,200 7,2007,2003,600 9,000 3,600

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,4002,4002,4002,400

5,200

50,200

2,400 2,400

ＳＫ

掃

DN

DN

バルコニー

バルコニー

掃

DN

DN

Ｙ４

Ｙ２

Ｙ６

4
,
8
5
0

1
,
8
0
0

4
,
8
5
0

3
,
2
0
0

Ｙ１

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

4
,
8
5
0

1
,
8
0
0

4
,
8
5
0

3
,
2
0
0

4
,
0
0
0

廊下

廊下

3

ｲ ｲ ｲ ｲﾛ ﾛ ﾛ ﾛ

11

P

T

Ａ

11

P

T

[E]x6

[E]x6

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

ＳＫ

舎室

203号室202号室

舎室舎室

201号室 204号室

舎室 舎室
205号室

舎室

206号室

倉庫

210号室209号室207号室 208号室

舎室 舎室 舎室 舎室

216号室

舎室舎室

215号室214号室

舎室

213号室

舎室舎室

212号室211号室

舎室倉庫

217号室 218号室

舎室 舎室

219号室 220号室

舎室

バルコニー

バルコニー

洗面所

洗面所

電灯設備改修前２階平面図　　S=1/100

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

EM-EEF 1.6 - 3C

EM-EEF 1.6 - 2C

EM-EEF 1.6 - 2C x 2

（若鮎寮）電灯設備２階平面図（改修前）

通し番号

E-04

1/100

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

記号 出力(W) 灯数

1

形状 台数

1

撤去器具リスト

[E]

[G]

FL27

壁付

埋込 6

4

記号 出力(W) 灯数

1

形状 台数

1

撤去器具リスト

[E]

[G]

FL27

壁付

埋込 6

4

FPL18

FPL18

女子便所

女子便所

男子便所

男子便所

E-10図参照

[G]x4

[G]x4

舎室
給湯室

給湯室

既設L-2-1

既設L-2-2

E-11図参照
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図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

女子舎室 男子舎室

3

ｲ ｲ ｲ ｲﾛ ﾛ ﾛ ﾛ

T

[C]x4

[B]x4

[C]x4

CL

CL

RAS

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

2,4002,4002,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

7,200 7,200 3,600 9,000 5,200 3,600 7,200 7,200

50,200

ＳＫ

掃

ＳＫ
DN

掃

DN

給湯室
DN

DN

Ｙ６

Ｙ４

Ｙ２

4
,
8
5
0

1
,
8
0
0

4
,
8
5
0

3
,
2
0
0

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

4
,
0
0
0

3
,
2
0
0

4
,
8
5
0

1
,
8
0
0

4
,
8
5
0

T

CL
CLF

11

11

既設L-2-1

既設L-2-2[C]x2

RAS

[B]x4
[C]x2

11 2.0

2.0
11

[C]

記号 台数

[B]

6

4

[C]

記号 台数

[B]

6

4

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

舎室

220号室219号室

舎室

218号室

舎室舎室

217号室

舎室

214号室

舎室

215号室

舎室

216号室213号室

舎室

212号室211号室

舎室倉庫

舎室

206号室

倉庫

205号室
舎室

204号室

舎室

203号室

舎室

202号室

舎室

201号室

舎室

210号室

舎室
209号室
舎室

208号室

舎室
207号室
舎室

バルコニー

バルコニー

バルコニー

バルコニー

洗面所

給湯室

舎室
廊下

廊下
洗面所

電灯設備改修後２階平面図　　S=1/100

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

既設設備を示す

壁面露出立下りは、はつり補修(建築工事)(PF管)にて保護のこと。

EM-EEF 1.6-3C

2.0

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 2.0-3C

（若鮎寮）電灯設備２階平面図（改修後）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

通し番号

E-05

1/100

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

E-10図参照

男子便所

女子便所

女子便所 男子便所

E-11図参照
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図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

女子舎室 男子舎室

Ｙ１

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ６

Ｙ４

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

7,200 7,200 7,2007,2003,600 9,000 3,600

3,600 3,600 3,600 3,600 2,300 3,600 3,600 3,600 3,600

1
,
5
0
0

225

8
0
0

2
,
5
0
0

2,900 2,300

5,200

50,200

3,6001,0007,1001,900

2,750 900 1,820 1,230

1
,
4
0
0

1
,
8
0
0

UP

ｼｬﾜ-

UP

UP

バルコニー

バルコニー

ＳＫ

UP

4
,
8
5
0

1
,
8
0
0

4
,
8
5
0

3
,
2
0
0

4
,
0
0
0

学習室 浴室 脱衣室 洗濯室

ｼｬﾜ-

廊下

物入

給湯室

舎室

二人部屋

１０１号室 １０２号室

舎室

二人部屋
１０３号室
二人部屋

舎室

１０４号室
二人部屋

舎室

１０５号室
二人部屋

舎室

二人部屋
１０６号室

舎室

１０７号室

舎室
二人部屋

１０８号室

二人部屋
舎室

１０９号室

舎室
二人部屋

１１０号室

二人部屋
舎室

学習室浴室脱衣室洗濯室

物干し
通用口

前室

厨房

食堂

談話室

テラス

給湯室

食品庫

物入洗面

玄関ホール

玄関

押入

和室4.5帖湯沸しＵＢ

洗面

押入
舎監室

応接

ホ－ル

玄関ホール

玄関

事務室

踏込

ｼｬﾜ-

客用ＷＣ

休憩室

[LMT-1]

3 3

wp.E

2 2

wp.E

E

2

2

E

2

2 2

18

2

2 2

E

2E

wp.E

wp.E wp.E

wp.E

2

2

2

2

E

43

2E

2E

E

2E

2E

14

16

E

13

2E2E

2E

E

2E

2E

15

13

14

16

E

18

洗面所 ＳＫ

改修前電灯設備１階平面図　　S=1/100

VVF 2.0-3C

VVF 2.0-2C

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備１階平面図（改修前）

通し番号

E-06

1/100

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

既設L-1-1

女子便所

洗面所

男子便所

既設L-1-2

E-13図参照

E-14図参照

厨房ＷＣ

E-15図参照

E-15図参照
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図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

女子舎室

Ｙ１

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ６

Ｙ４

3 3

wp.E

2 2

wp.E

E

2

2 2

2 2

18

2

2 2

E

2E

wp.E

wp.E wp.E

wp.E
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2

2

2

E

43

2E

2E

E

2E

2E

14

16
13

2E

E

2E

15

13
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14

16

31 予備回路に接続

ET

予備回路に接続 31

2.0

2.0

2.0

2E
ET

O.B

2.0

O.B

O.B

2.0

O.B

擬音装置用

O.B

2.0ET
2.0

O.B

擬音装置用

O.B

2.0

前室

既設L-1-1

E

2E

2.0

E

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

UP

舎室

浴室

ｼｬﾜ-

洗濯室脱衣室

UP

浴室脱衣室

談話室

食堂
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玄関

踏込
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バルコニー
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舎室
二人部屋
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１０１号室 １０２号室 １０３号室 １０４号室 １０５号室

１０８号室 １０９号室 １１０号室

給湯室

ＳＫ

廊下

応接

玄関ホール

舎監室

事務室

湯沸しＵＢ
和室4.5帖

玄関

物入洗面

給湯室

食品庫

洗面所
ＳＫ

洗濯室

舎室
二人部屋

１０６号室

舎室
二人部屋

１０７号室

7,200 7,200 7,2007,2003,600 9,000 3,600

3,600 3,600 3,600 3,600 2,300 3,600 3,600 3,600 3,600
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3,6001,0007,1001,900

2,750 900 1,820 1,230
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,
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4
,
8
5
0

3
,
2
0
0

4
,
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0
0

8
0
0

1
,
4
0
0

1
,
8
0
0

UP

休憩室

玄関ホール

洗面所

物入

O.B

2.0

洗面

男子舎室

改修前電灯設備１階平面図　　S=1/100

既設L-1-2

既設[LMT-1]

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備１階平面図（改修後）

通し番号

E-07

1/100

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

既設設備を示す

2.0 EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

E

EM-EEF 1.6-2C(PF16)

取替

取替

客用ＷＣ

厨房便所

男子便所

女子便所

E-15図参照

E-15図参照

E-13図参照

E-14図参照
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舎室
207号室

舎室

208号室

舎室
209号室

舎室

210号室

給湯室

便所
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洗面所
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舎室
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廊下

廊下

男子舎室女子舎室

7,200 7,200 7,2007,2003,600 9,000 3,600

2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,4002,4002,4002,400
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バルコニー

バルコニー
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0

4
,
8
5
0

3
,
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0

4
,
0
0
0

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

DN

Ｙ４

Ｙ２

Ｙ６

Ｙ１

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

コンセント設備改修前２階平面図　　S=1/100

2

2E

E

2E

E

2

2

2

2

18

13

16

14

15

E

[L-2-2]

2

2E

2E

E

2E

E

2E2

2

2

2

18

13

16

14

15

E

E

[L-2-1]

2E 2E

VVF 2.0-3C

VVF 2.0-2C

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

E-14図参照

E-13図参照

図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備２階平面図（改修前）

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

通し番号

1/100
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図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

2

2

O.B
E

2E

E

2E

E

2E

15

14
13

2

2

E

2E

E

2E

2E

13

18 16

2 2E

EM-EEF 1.6-3C (PF16)

予備回路に接続

2E

2

2

2

2

2

14

15

2.0

O.B 2.0

2.0
O.B

擬音装置用

O.B

2.0

2.0

31 予備回路に接続16 18

既設L-2-2

既設L-2-1
E

E

ET

ET
2.0

O.B

2.0

O.B

O.B

2.0

O.B

擬音装置用

2.0

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

31
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4
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2
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5
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1
,
8
0
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4
,
8
5
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207号室

廊下

216号室

舎室

201号室

舎室

202号室 203号室

舎室

204号室

舎室
205号室
舎室

206号室

舎室 倉庫

DN
洗面所

便所Ａ

掃

ＳＫ

給湯室

210号室
舎室

209号室
舎室

208号室

舎室舎室

バルコニー

バルコニー

舎室

211号室

舎室

212号室

舎室

213号室

舎室

214号室

バルコニー

215号室

舎室 舎室

廊下

217号室

舎室

218号室

舎室

219号室

舎室

220号室

舎室

バルコニー

給湯室

掃

ＳＫ

便所Ｄ

洗面所
DN

倉庫

男子舎室女子舎室 コンセント設備改修後２階平面図　　S=1/100

Ｙ６

Ｙ４

Ｙ２

Ｙ７

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備２階平面図（改修後）

通し番号

E-09

1/100

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

E-13図参照

E-14図参照

ET

既設設備を示す

2.0 EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。
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図面番号 通し番号工事名

(株 )林 建 築 事 務 所徳島県県土整備部営繕課

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.07 R0.00 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

改修前

11

P

[E]x6

女子便所

(1.5)

1.5

0.8

0.8

1.5

1.01.0

0.9

0.8(1.0)(1.0)

(1.0) 1.3

(1.0)

1.4

(1.0)

(1.0)

(1.0)

(1.0)
(1.0)

(1.0)

1.9

1.5

1.5

(1.0)0.8(1.0)(1.0)0.8(1.0)

1.4

4.0

CL

RAS

11 2.0

既設L-2-1

[C]x4

[B]x4
[C]x2

改修後

P

[E]x6

洗面所 [G]x4

女子便所

女子便所

洗面所

洗面所

記号 出力(W) 灯数

1

形状

1

[E]

[G]

FL27

壁付

埋込

FPL18

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

EM-EEF 1.6 - 3C

EM-EEF 1.6 - 2C

EM-EEF 1.6 - 2C x 2

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

EM-EEF 1.6 - 3C

EM-EEF 1.6 - 2C

EM-EEF 1.6 - 2C x 2

女子便所

既設設備を示す

改修後

２階女子便所平面詳細図　　S=1/50２階女子便所平面詳細図　　S=1/50

改修前 １階女子便所平面詳細図　　S=1/50

(若鮎寮)電灯設備１、２階女子便所平面詳細図（改修前/後）

0.5 0.81.3

(1.5)

1.5

0.8

0.8

1.5

1.01.0

0.9

0.8(1.0)(1.0)

(1.0) 1.3

(1.0)

1.4

(1.0)

(1.0)

(1.0)

(1.0)
(1.0)

(1.0)

1.9

RAS

11 [B]x4
[C]x2

[C]x4

記号 出力(W) 灯数

1

形状

1

[E]

[G]

FL27

壁付

埋込

FPL18

[G]x4

洗面所

[C]

記号 台数

[B]

6

4

女子便所

[C]

記号 台数

[B]

6

4

女子便所

既設L-2-1

既設L-1-1既設L-1-1

E-10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1/50

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

既設設備を示す

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 1.6-2C + 3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

１階女子便所平面詳細図　　S=1/50

CL

2.0

1.5

2.0

1.5

(1.0)0.8(1.0)(1.0)0.8(1.0)

1.4

4.0

0.51.3

2.0

2.0

2.0

1.5

3.5

台数

6

4

台数

6

4

撤去器具

女子便所

撤去器具

女子便所

2.0

1.5

0.3

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 2.0-3C

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 2.0-3C2.0

EM-EEF 1.6-2C x 2

2.0

EM-EEF 1.6-2C x 2

CLF

CLF
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11

図面番号 通し番号工事名

(株 )林 建 築 事 務 所徳島県県土整備部営繕課

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.07 R0.00 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

改修前

改修後

改修後

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

EM-EEF 1.6 - 3C

EM-EEF 1.6 - 2C

EM-EEF 1.6 - 2C x 2

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

EM-EEF 1.6 - 3C

EM-EEF 1.6 - 2C

EM-EEF 1.6 - 2C x 2

[C]

記号 台数

便所Ｄ

[B]

6

4

CL CLF

RAS

11

照明[B]電源配線は壁内既設(PF管)に入線のこと(各洗面所共通)

[C]x4

[C]x2

11

CL

RAS

[C]

記号 台数

便所Ｄ

[B]

6

4

既設L-1-2

男子便所

洗面所

男子便所

男子便所 男子便所

洗面所

洗面所洗面所

改修前 ２階男子便所平面詳細図　　S=1/50 ２階男子便所平面詳細図　　S=1/50

１階男子便所平面詳細図　　S=1/50１階男子便所平面詳細図　　S=1/50

（若鮎寮）電灯設備　１、２階男子便所平面詳細図（改修前/後）

[B]x4

[B]x4
[C]x2

[C]x4

CLF

P

P

既設L-1-2

既設L-2-2 既設L-2-2

E-11

1/50

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

既設設備を示す

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

2.0

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

既設設備を示す

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

2.0

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 2.0-3C

記号 出力(W) 灯数

1

形状 台数

1

撤去器具リスト

[E]

[G]

FL27

壁付

埋込 6

4FPL18

女子便所

記号 出力(W) 灯数

1

形状 台数

1

撤去器具リスト

[E]

[G]

FL27

壁付

埋込 6

4FPL18

女子便所
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Ｙ５
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,
1
5
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,
6
5
0

5
0
0

1,800 1,800

225 1,575

Ｘ５

Ｙ７

Ｘ６
1,000

85450

Ｙ５

2
,
1
5
0 1
,
6
5
0

5
0
0

1,800 1,800

225 1,575

Ｘ５

Ｙ７

Ｘ６
1,000

85450

記号 台数

便所Ｃ

[C] 1

記号 台数

便所Ｂ

[C] 2

[C]

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

既設設備を示す

EM-EEF 1.6-3C

2.0

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 2.0-3C

壁面立下りは、はつり補修(建築工事)(PF管)にて保護のこと。

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

既設設備を示す

EM-EEF 1.6-3C

2.0

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 2.0-3C

壁面立下りは、はつり補修(建築工事)(PF管)にて保護のこと。

図面番号 通し番号工事名

(株 )林 建 築 事 務 所徳島県県土整備部営繕課

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.07 R0.00 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

改修前

改修前 改修後

（若鮎寮）電灯設備１階客用/厨房用便所平面詳細図（改修前/後）

改修後客用便所平面詳細図　　　S=1/50

厨房便所平面詳細図　　　S=1/50 厨房便所平面詳細図　　　S=1/50

客用便所平面詳細図　　　S=1/50

RAS

O.B

O.B

O.B

DF

[D]

[E]x2 [C]x2

RAS RAS
DF

E-12

1/50

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

既設設備を示す

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

2.0

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

既設設備を示す

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

2.0

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 2.0-3C

記号 出力(W) 灯数 形状 台数

撤去器具リスト

1FL27 埋込 2[E]

記号 出力(W) 灯数 形状 台数

撤去器具リスト

1 埋込 1[D] FL18

厨房ＷＣ

厨房ＷＣ 厨房ＷＣ

客用ＷＣ

客用ＷＣ

客用ＷＣ
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図面番号 通し番号工事名

(株 )林 建 築 事 務 所徳島県県土整備部営繕課

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.07 R0.00 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

改修前 改修後

改修後改修前

２階女子便所平面詳細図　　S=1/50 ２階女子便所平面詳細図　　S=1/50

１階女子便所平面詳細図　　S=1/50１階女子便所平面詳細図　　S=1/50
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擬音装置用
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2
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16

2E

予備回路に接続

14

15

2.0

既設L-2-1
E

E

ET
2.0

O.B

2.0

O.B

O.B

2.0

O.B

擬音装置用

2.0

31

E-13

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備１、２階女子便所平面詳細図（改修前/後） 1/50

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

ET

既設設備を示す

2.0 EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

既設設備を示す

2.0 EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

VVF 2.0-2C

VVF 2.0-3C

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

既設再使用部分を示す。

VVF 2.0-2C

VVF 2.0-3C

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

既設再使用部分を示す。
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図面番号 通し番号工事名

(株 )林 建 築 事 務 所徳島県県土整備部営繕課

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.07 R0.00 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

改修前

改修後

改修後

男子便所

洗面所

男子便所 男子便所

洗面所

洗面所洗面所

改修前 ２階男子便所平面詳細図　　S=1/50 ２階男子便所平面詳細図　　S=1/50

１階男子便所平面詳細図　　S=1/50１階男子便所平面詳細図　　S=1/50

O.B
E

2E

E

2E

E

2E

15

14
13

2E

2

O.B 2.0

2.0
O.B

擬音装置用

O.B

2.0

2.0

3116

既設L-2-2

ET

E

2

2E

EE 15

2E2E 16
13

14

O.B
2.0
ET 2.0

EM-EEF 1.6-2C(PF16)

O.B2.0O.B

O.B

2.0 既設L-1-2

擬音装置用

2

3114

16

15

2E

2E

E

E

2E

E

2E

2E

2E

E

2E

2E

E

2E

E

2

13

13
14

15

16

既設L-2-2

既設L-1-2

VVF 2.0-2C

VVF 2.0-3C

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

既設再使用部分を示す。

VVF 2.0-2C

VVF 2.0-3C

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

既設再使用部分を示す。

1/50（若鮎寮）　ｺﾝｾﾝﾄ設備　１、２階男子便所平面詳細図（改修前/後）

E-14Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

既設設備を示す

2.0 EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

予備回路に接続

既設設備を示す

2.0 EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。予備回路に接続

EM-EEF 1.6-2C(PF16)男子便所
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Ｙ５

2
,
1
5
0 1
,
6
5
0

5
0
0

1,800 1,800

225 1,575

Ｘ５

Ｙ７

Ｘ６
1,000

85450

Ｙ５

2
,
1
5
0 1
,
6
5
0

5
0
0

1,800 1,800

225 1,575

Ｘ５

Ｙ７

Ｘ６
1,000

85450

厨房ＷＣ

図面番号 通し番号工事名

(株 )林 建 築 事 務 所徳島県県土整備部営繕課

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.07 R0.00 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

改修前

改修前 改修後

改修後客用便所平面詳細図　　　S=1/50

厨房便所平面詳細図　　　S=1/50 厨房便所平面詳細図　　　S=1/50

客用便所平面詳細図　　　S=1/50

2E

E

2E 2

2E 取替

取替

取替E

VVF 2.0-3C

VVF 2.0-2C

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

VVF 2.0-3C

VVF 2.0-2C

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

E-15

（若鮎寮）ｺﾝｾﾝﾄ設備１階客用/厨房用便所平面詳細図（改修前/後） 1/50

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

既設設備を示す

2.0 EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

既設設備を示す

2.0 EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

ET
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食品庫

1 1
5

天井改修

図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

1

2
3
,
3
0
0

1

[B]

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

既設再使用部分を示す。

IV 1.6 x 3 (19)

ET
RAS

既設設備を示す

[A30]

2.0

電灯設備改修前１階平面図　SC=1/100 電灯設備改修後１階平面図　SC=1/100

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)電灯設備１階平面図（改修前・後）

2
.
0

IV 1.6 x 2 (19)

2.0 IV 2.0 x 2 (19)

[A30]
[C]

[D]

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425
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0
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0
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0
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2
,
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5
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1
,
7
5
0

4
0
0

UP

12,450

7,400 5,050

1,350 1,600 150 1,950 200

1
,
5
0
0

1
,
4
0
0

450

1,900

4,0501,000
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,
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5
,
3
8
5

7
,
7
0
0

4
,
8
0
0

4
0
0

4
,
4
0
0

4
5
0

1
,
3
0
0

1
,
6
0
0

2
,
5
1
5

2
,
9
0
0

4
,
8
0
0

2
,
6
5
0

1
,
7
5
0

4
0
0

UP

食堂

大研修室

機械室

厨房

階段室

ホール

玄関

休憩室

厨房食堂

機械室

階段室

ホール

玄関

大研修室

321

321

E

D

C

B

A

321

321

E

D

C

B

A

E

D

C

B

A

E

D

C

B

A

[T]
[E] [D]

既設電灯動力盤LM-2

既設電灯動力盤L-1 既設電灯動力盤L-1

天井改修(建築工事)

通し番号

1/100

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

既設電灯動力盤LM-2

E-19図参照
E-19図参照

休憩室

食品庫

E-16

記号 出力(W) 灯数

1

2

形状

直付け

台数

FL20

撤去器具リスト

[B]

[C]

[D]

[E]

FL20

FL20 1

FCL30x2

壁付1

埋込 1

1

1

4

ペンダント

直付け 1[T] IL40 1

記号 台数

2

[C]

[A30]

1

記号 台数

休憩室・便所・通路

[D] 1

玄関

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

2.0

EM-EEF 1.6-2C + 3C

EM-EEF 2.0-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。
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改修前２階平面図　SC=1/100 改修後２階平面図　SC=1/100

3

3

3

3

3

RAS

1

3

1

3

3

既設LM-2

RAS

図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

IV 1.6 x 3 (19)

IV 1.6 x 2 (19)

CLF

既設LM-2

ｺﾝｾﾝﾄ設備O.B接地線接続

CLF

記号 出力(W) 灯数 形状 台数

1

FL40 2

FL20 壁付

直付 2

2

[I]

[L]

撤去器具リスト

男子便所

記号 出力(W) 灯数 形状 台数

1

FL40 2

FL20 壁付

直付 2

2

[I]

[L]

女子便所

記号

[B]x2

[A65]

[B]

台数

2

2

男子便所

記号

[A65]

[B]

台数

2

2

女子便所

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

[B]x2 [A65]x2

[A65]x2
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0
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0
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,
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女子宿泊室

小研修室

男子宿泊室

洗面所
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4
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0
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3
,
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0
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2
,
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5
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2
,
4
5
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3
0
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2
,
1
5
0

12,450 450

7,400 5,050

女子宿泊室

小研修室

男子宿泊室

リネン室

階段室

洗面所

洗面所

シャワー

教員宿泊室

洗面所

リネン室

シャワー

教員宿泊室

男子便所

女子便所

シャワー

教員宿泊室

階段室

女子便所

1 2 3

A

B

C

D

E

1 2 3

1 2 3

1 2 3

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

2
3
,
3
0
0

教員宿泊室

シャワー

[L]x2

[I]x2

男子便所

[I]x2

[L]x2 ｺﾝｾﾝﾄ設備O.B(E-03図参照)接地線接続

通し番号

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)電灯設備２階平面図（改修前/後） 1/100

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

E-19図参照E-19図参照

E-20図参照 E-20図参照

E-17

既設設備を示す

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

EM-EEF 2.0-2C,E2.0

EM-EEF 2.0-2Cx2,E2.02.0

2.0

E 1.6

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-2C +3C
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：改修範囲を示す

【凡例】

2
3
,
3
0
0

改修前２階平面図　SC=1/100 改修後２階平面図　SC=1/100

2

O.B

図面番号

縮尺

徳島県県土整備部営繕課

図面名

工事名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1/100

ET ET

2
.
0

2
.
0

ET

ET

2
.
0

2
.
0

O.B

2
.
0 EM-CE 5.5ﾛ - 3C,E2.0 (MMA)

既設設備を示す

天井点検口(建築工事)

既設LM-2

1

2.0

天井点検口(建築工事）

天井点検口(建築工事）

天井点検口(建築工事）

O.B

O.B

O.B O.B

擬音装置用

擬音装置用

(株 )林 建 築 事 務 所

〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425
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女子宿泊室

小研修室

男子宿泊室

教員宿泊室

リネン室

シャワー

階段室

洗面所

女子便所

洗面所

男子便所

シャワー

教員宿泊室

洗面所

リネン室

シャワー

教員宿泊室

男子便所

1 2 3
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E

1 2 3

E

1 2 3

E

1 2 3
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E

A

B

C

D

A

B

C

D

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)ｺﾝｾﾝﾄ設備２平面図（改修前・後）

通し番号

Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築 E-18

E-19図参照

E-20図参照

L-2WC

EM-EEF 2.0-2C,E2.0
2.0

2.0

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

EM-EEF 2.0-2C+3C
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3
,
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0
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Ｅ

2,800

３

SK

既存のまま
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Ｅ

2,800

３
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2
,
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Ｅ

厨房

※斜線部分　２階女子便所

1,350 1,600 2,100

5,050

２ ３

2,800
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,
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6
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2
,
9
0
0

Ｅ

食品庫

厨房

※斜線部分　天井改修部分

休憩室

前室便所

1,350 1,600 2,100

5,050

２ ３

2,800

1
,
5
0
0

6
0
0

2
,
9
0
0

Ｅ

厨房

※斜線部分　天井改修部分

前室便所
休憩室

便所 前室

食品庫

休憩室

食品庫

図面番号 通し番号工事名

(株 )林 建 築 事 務 所徳島県県土整備部営繕課

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.07 R0.00 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

改修前

改修前

改修後

改修後

1:50

[L]x2

[I]x2

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

IV 1.6 x 3 (19)

IV 1.6 x 2 (19)

記号 出力(W) 灯数 形状

1

FL40 2

FL20 壁付

直付[I]

[L]

女子便所

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

既設再使用部分を示す。

IV 1.6 x 3 (19)

IV 1.6 x 2 (19)

2.0 IV 2.0 x 2 (19)

　　２階女子便所平面詳細図　　S=1/50

RAS

CLF

[B]x2 [A65]x2

ｺﾝｾﾝﾄ設備O.B接地線接続

　　２階女子便所平面詳細図　　S=1/50

O.B 擬音装置用

ET

ET

O.B2
.
0

2
.
0

O.B

天井点検口(建築工事）

記号

[A65]

[B]

台数

2

2

女子便所

EM-EEF 1.6-2C

1

2
.
0

[T]
[E] [D]

記号 出力(W) 灯数 形状

FL20[B] 埋込4

1

2 直付け

[D]

[E] FL20

FCL30x2 ペンダント

直付け[T] IL40 1

天井改修

既設電灯動力盤LM-2

撤去器具

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)厨房/女子便所平面詳細図（改修前/後）

E-19Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

1
5

RAS

[A30]

[A30]
[C]

記号

[A30]

[C] 1

2

台数

休憩室・便所・通路

既設電灯動力盤LM-2

5

ET
2.0

既設電灯動力盤LM-2

　　　厨房便所平面詳細図　　S=1/50

E-18図参照E-18図参照

EM-EEF 2.0-2C,E2.0

EM-EEF 2.0-2Cx2,E2.02.0

2.0

既設設備を示す

天井点検口(建築工事)

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

　　２階女子便所平面詳細図　　S=1/50

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-2C+3C

EM-EEF 2.0-2C,E2.0

EM-EEF 2.0-2Cx2,E2.02.0

2.0

　　　厨房便所平面詳細図　　S=1/50 　　　厨房便所平面詳細図　　S=1/50

E 1.6

既設設備を示す

天井点検口(建築工事)

EM-EEF 1.6-2C

壁面露出立下りは、溝はつり(本工事）(PF管)にて保護のこと。

壁面仕上(建築工事)とする。

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-2C+3C

E 1.6
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0

Ａ

３２

5,050

 　 ２階男子便所平面詳細図　　S=1/50

2
,
4
5
0

2
,
4
5
0

Ａ

３２

5,050

３２

5,050

 　 ２階男子便所平面詳細図　　S=1/50

 　 ２階男子便所平面詳細図　　S=1/50

図面番号 通し番号工事名

(株 )林 建 築 事 務 所徳島県県土整備部営繕課

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.07 R0.00 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425

改修後改修前

[I]x2

[L]x2

RAS CLF[B]x2

[A65]x2

O.B

ET ET

2
.
0

2
.
0

O.B O.B

擬音装置用

ｺﾝｾﾝﾄ設備O.B(下図参照)接地線接続

既設再使用部分を示す。

撤去部分を示す。（配管は可能な限り撤去すること）

IV 1.6 x 3 (19)

IV 1.6 x 2 (19)

EM-EEF 1.6-2C

既設設備を示す

天井点検口(建築工事)

壁面立下り箇所は(PF管)にて保護のこと、はつり(本工事)補修(建築工事)

記号

[A65]

[B]

台数

2

2

男子便所

記号 出力(W) 灯数 形状

1

FL40 2

FL20 壁付

直付[I]

[L]

撤去器具

男子便所

E-20

(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)男子便所平面詳細図（改修前/後）

62Ｒ７営繕　那賀高等学校　那賀・小仁宇　若鮎寮等トイレ改修工事建築

1/50

E-18図参照

E-18図参照

EM-EEF 2.0-2C,E2.0

EM-EEF 2.0-2Cx2,E2.02.0

2.0

E 1.6

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-3C

EM-EEF 1.6-2C+3C



図面番号 通し番号工事名

徳島県県土整備部営繕課 (株 )林 建 築 事 務 所

設計 竣工 縮尺図面名 〒770-8063　徳島市南二軒屋2丁目3-3-301 TEL：088-654-0359

R6.06 一級建築士登録：第100387号 　林 茂樹 FAX：088-623-7425
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NON SCALE参考工程表

８ヵ月７ヵ月６ヵ月５ヵ月４ヵ月３ヵ月２ヵ月１ヵ月

株式会社　林建築事務所

構造

徳島県

工事場所

発注者 設計

月

工事名

１階客用便所

準備工事

●若鮎寮

※使用可能便所

１階厨房便所

１階客用便所

承認図・施工図・使用材料チェック

承認図・施工図・使用材料チェック

１階男子便所、女子便所

２階男子便所、女子便所

準備工事

●セミナーハウス

２階男子便所

準備工事

撤去工事

工
事
開
始

撤去工事

・１階　客用便所、厨房便所、（仮設便所）

承認図・施工図・使用材料チェック

撤去工事

２階女子便所
承認図・施工図・使用材料チェック

撤去工事

承認図・施工図・使用材料チェック

撤去工事 改修工事

準備工事

※便所使用中止

※便所使用中止

１･２階　男子便所、女子便所

承認図・施工図・使用材料チェック

撤去工事 改修工事

承認図・施工図・使用材料チェック

撤去工事 改修工事

工
事
終
了

内装改修工事床､躯体､下地工事 手直し工事･検査

※１、２階便所使用中止

※１、２階便所使用中止

床､躯体､下地工事 内装改修工事 手直し工事･検査

床､躯体､下地工事 内装改修工事 手直し工事･検査

床､躯体､下地工事 内装改修工事 手直し工事･検査

那賀郡那賀町小仁宇

鉄筋コンクリート造２階建（若鮎寮・セミナーハウス共）

※実際の工程については、施設管理者と協議の上、決定する。

Ｒ７営繕  那賀高等学校  那賀・小仁宇  若鮎寮等トイレ改修工事建築

Ｒ７営繕 那賀高等学校 那賀・小仁宇 若鮎寮等トイレ改修工事建築


