
工事名

路線名等

図面名

縮尺

会社名

図面番号

事業者名

工事箇所

鳴門公園線

鳴門市鳴門町土佐泊浦

R7徳土 鳴門公園線

鳴・鳴門土佐泊浦 電線共同溝設計業務

徳島県東部県土整備局

位　置　図(原設計概要図）

DIPφ300　DP=1.10～1.17

DIPφ300　DP=1.30

DIPφ300　DP=1.30

DIPφ300 DP=1.18～1.10

引込管（L）

電線共同溝整備箇所 L=157m
側溝活用予定区間 L=29m

引込管（L）

引込管（L）

引込管（L）

引込管（T）

活用予定側溝 主要地方道　鳴門公園線
(至:鳴門公園）

(至:小鳴門橋）
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歩道修正設計予定区間　L=75m

電線共同溝(電力･通信系）
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平面図

修正設計区間（原設計標準断面）

電力系
四国電力

区　分 管種・管径

高圧 
角型FEPφ130

電線事業者

公安委員会

角型FEPφ130

角型FEPφ100

角型FEPφ 50

角型FEPφ 50

低圧 
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通信系

NTT西日本

TV鳴門

通信 
通信 
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