
　　　徳島県県土整備部営繕課

　このことについては，次のとおりです。

番号 質 　問 　事 　項 回　　　　　　答

図面E-5・11
キュービクル二次側幹線ケーブル配線工事につい
て
図面E-5に二次側幹線ケーブルが新設と表記され
ていますが、図面E-11には、二次側幹線ケーブル
が別途工事と表記されています。
配線及び接続とも別途工事と判断しても宜しいで
しょうか。

貴見のとおりです。

図面E-4
高圧気中開閉器(PAS)の容量について
図面E-4の単線結線図の高圧気中開閉器の容量が
200Aとなっています。数量表と他の図面の表記は
400Aと記載がありますので400Aと読み替えても宜
しかったでしょうか。

400Aを正として積算してください。
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　工 事 名：　Ｒ８営繕　徳島保健所　徳・新蔵　電気設備改修工事（１）（着指）

令和8年9月9日

質問に対する回答書（２回目）

　工事箇所：　徳島市新蔵町３丁目
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