
子ども広場１

S=1:500計画平面図1

常夜

移設常夜

半夜

移設半夜

[ 配 線 リ ス ト ]

番 号 電　線　管ケ ー ブ ル 系　 　統

1

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

A

B

C

D

E

F

2

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

A

B

C

D

E

3

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

A

B

D

E

4

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

A

B

E

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

B

E
5

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) A6

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) F7

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) C8

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) D9

FEP30(流用)EM-CE5.5sq-2C(新設) B10

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) E11

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) F
12

FEP30(流用) D
13

EM-CE3.5sq-2C(新設)

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) A14

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) F15

FEP30(新設)EM-CE5.5sq-2C(新設) B16

[ 凡 例 ]

名　　 称 照明灯具記 号 柱

照明柱 既設流用

分電盤

照明柱

数 量

7

1

1

S-1既設流用

ハンドホール HH1～HH514 既設流用

基礎コンクリート

既設流用

電線管(常夜)

新設

移設(再使用)新設 移設(再使用)

照明柱 新設

照明柱 既設流用5 既設流用新設

移設(再使用) 移設(再使用)

常夜

半夜

P60

常夜

半夜

常夜系統A

常夜系統B

※分電盤の立ち上げは、ケーブル2.0mとする。

※照明柱の立ち上げは、ケーブル1.5ｍ、配管1.0mとする。

電線管(半夜)
半夜系統E

半夜系統F

半夜系統D

半夜系統C

備　考 番　号

P12～P14,P16～P19

P3,P5,P10,P20,P22

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) D18

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) C17

※1 直線接続材 FEP30用×1, FEP30+0.5mとする。

※2 直線接続材 FEP30用×2, FEP30+1.0mとする。

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) E19

※配管土工・埋設シートは、片側0.5m控除とする。

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) F

FEP30(新設) DEM-CE3.5sq-2C(新設)

ちびっ子

□
600

集
水
桝

ピクニック

　　広場

ポンプ場

ストリート

アスレッチック広場

電気

電気

通信

通信

電気

通信

電気

電気

電
気

電
気

通
信

電気

通信

電気

通信

電気

通信
電気

子供広場2参照

WC

33
00

3250

11.0m

1

16.0m

1

21.3m

7

34.6m

7

30.9m

7

15.8m

7

19.4m

7

34.9m

7

13.1m

12
28.8m

6

20.0m

6

52.7m

2

36.5m

2

20.7m

6

25.9m

6

32.4m

6

60.0m

2
28.8m

6

25.8m

6

31.5m

6

51.7m

3

31.7m

6

53.5m

3

28.5m

6

42.9m

4

38.2m

9

20.5m

9

26.0m

9

29.2m

9

18.6m

9

39.8m

8

26.0m

8

8

26.4m

55.7m

6

52.0m

14

7.5m

15

削孔工

ベルマウス×1

1.0m

15

1.0m

15

1.0m

17

0.5m

15

1.0m

18
1.0m

18

7.5m

20

P59(移設常夜)

P60(移設半夜)

3.7m

6

0.5m

15

0.5m

15

S-1

HH1

HH2

HH3

HH4

HH5

HH6

HH7

HH9

P12

P1

P3

P10P13

P5

P26

P30

P27 P38
P20

P22

P19

P18

P17

P16

P14

P24

P25

P37

接続点1

接続点2

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C×2(新設) A20

EM-CE3.5sq-2C(新設)

計画平面図1(子ども広場１)

1:500 1 4

工 事 名

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号

工事個所

路線名等

徳島県土整備事務所

日峯大神子広域公園

徳島市大原町大神子(第1分割)

/

Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園

徳・大原　照明灯工事（１）

LED照明灯　N=13基

※赤字記載および配線着色箇所(本工事対象箇所)

実施設計図面



子ども広場１

S=1:500土工平面図1

[ 凡 例 ]

名　　 称 照明灯具記 号 柱

照明柱 既設流用

分電盤

照明柱

数 量

既設流用

ハンドホール 既設流用

基礎コンクリート

既設流用

電線管(常夜)

新設

移設(再使用)新設 移設(再使用)

照明柱 新設

照明柱 既設流用 既設流用新設

移設(再使用) 移設(再使用)

常夜

半夜

常夜

半夜

※分電盤の立ち上げは、ケーブル2.0mとする。

※照明柱の立ち上げは、ケーブル1.5m、配管1.0mとする。

電線管(半夜)

備　考 番　号

※配管土工・埋設シートは、片側0.5m控除とする。

ちびっ子

□
60
0集

水
桝

ピクニック

　　広場

ポンプ場

大駐車場参照

ストリート

アスレッチック広場

電気

電気

通信

通信

電気

通信

電気

電気

電
気

電
気

通
信

電気

通信

電気

通信

電気

通信
電気

子供広場2参照

WC

7.
5m

P59(移設常夜)

P60(移設半夜)

S-1

HH1

HH2

HH3

HH4

HH5

HH6

HH7

HH9

P12

P1

P3

P10P13

P5

P26

P30

P27 P38
P20

P22

P19

P18

P17

P16

P14

P24

P25

P37

13
.1
m

FEP30×1

埋設シート

歩 道 部

土 工 - 1

FEP30×1本

土砂

W=150,2倍

管路掘削断面図 S=1:20

GL

FEP30×2

埋設シート

歩 道 部

土 工 - 3

FEP30×2本

土砂

W=150,2倍

GL

土工平面図1(子ども広場１)

図示 2 4

工 事 名

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号

工事個所

路線名等 日峯大神子広域公園

/

徳島県土整備事務所

徳島市大原町大神子(第1分割)

Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園

徳・大原　照明灯工事（１）

実施設計図面
良質土 良質土

7

1

1

S-1

HH1～HH514

5

P60

常夜系統A

常夜系統B

半夜系統E

半夜系統F

半夜系統D

半夜系統C

P12～P14,P16～P19

P3,P5,P10,P20,P22

土工
-1

土
工
-3

440

1
9
0 3
9
02
0
0

3
0
0

530

1
9
0 3
9
02
0
0

3
0
0



子ども広場１

S=1:500撤去平面図1

[ 凡 例 ]

名　　 称 照明灯具記 号 備　考柱

照明柱 既設流用撤去

分電盤

照明柱 撤去後,再使用撤去

照明柱 撤去撤去

数 量

12

1

2

8

既設流用

電線管(半夜)

ハンドホール 5 既設流用

※分電盤の立ち上げは、ケーブル2.0mとする。

※照明柱の立ち上げは、ケーブル1.5mとする。

基礎コンクリート

既設流用

撤去後,再使用

撤去

電線管(常夜)

P1,P3,P5,P10,P12～14,P16～20,P22

番　号

S-1

P2,P8

HH1～HH5

P4,P6～7,P9,P11,P15,P21,P23

[ 配 線 リ ス ト ]

番 号 電　線　管ケ ー ブ ル

1

CV5.5sq-2C(撤去)

CV5.5sq-4C×3(撤去)

※照明基礎に入るFEPは、基礎の手前50mm程度で切断すること。

※電気設備の規格・配線ルート等は、過年度資料を参考に

　想定しているため、現況を優先すること。

FEP30×3(流用)

FEP30(流用)

CV5.5sq-2C(撤去)

CV8.0sq-4C×3(撤去)

CV5.5sq-4C×2(撤去)

CV14sq-2C×3(撤去)

FEP30×2(流用)

FEP30(流用)

FEP30×3(流用)

FEP30×3(流用)

CV5.5sq-2C(撤去)

CV8.0sq-4C×3(撤去)

CV5.5sq-4C(撤去)

CV14sq-2C×3(撤去)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30×3(流用)

FEP30×3(流用)

CV8.0sq-4C×3(撤去)

CV14sq-2C×3(撤去)

FEP30×3(流用)

FEP30×3(流用)

CV8.0sq-4C×2(撤去) FEP30×2(流用)

FEP30×3(流用)CV14sq-2C×3(撤去)

CV8.0sq-4C(撤去) FEP30(流用)

FEP30×3(流用)CV14sq-2C×3(撤去)

CV8.0sq-4C(撤去) FEP30(流用)

FEP30×2(流用)CV14sq-2C×2(撤去)

FEP30×2(流用)CV14sq-2C×2(撤去)

※配線リストは過年度資料参照とする。

9 FEP30(流用)CV5.5sq-4C(撤去)

10 FEP30(流用)CV5.5sq-2C(撤去)

12 FEP30(流用)CV3.5sq-2C(撤去)

11 FEP30(流用)CV3.5sq-4C(撤去)

CV8.0sq-4C(撤去) FEP30(流用)13

CV14sq-2C(撤去) FEP30(流用)14

CV8.0sq-4C×3(撤去)

CV3.5sq-4C(撤去) FEP30(流用)

CV14sq-2C×3(撤去)

FEP30×3(流用)

FEP30×3(流用)

2

3

4

5

6

7

8

※1 直線接続材 FEP30用×1, FEP30+0.5m

※2 直線接続材 FEP30用×2, FEP30+1.0m

ちびっ子

□
60
0
集
水
桝

ピクニック

　　広場

ポンプ場

大駐車場参照

ストレート

アスレッチック広場

電気

通信

通信

電気

通信

電気

電気

電
気

電
気

通
信

電気

通信

電気

通信

電気

通信
電気

子供広場2参照

WC

S-1

HH1

HH2

HH3

HH4

HH5

HH6

HH7

11.0m

1

16.0m

1

21.8m

35.1m

31.4m

16.3m

32.5m

19.9m

35.4m

43.4m

13.1m

22.5m

28.8m

20.0m

52.7m

2

16.3m

36.5m

3

20.7m

25.9m

32.4m

60.0m

28.8m

25.8m

31.5m

51.7m

31.7m

53.5m 28.5m

38.7m

27.2m

21.5m

26.5m

12

39.8m
26.5m

26.9m

30.8m

55.7m

既設道路照明 8.0m

P12

P1

P2※2

P3

P10P13

P4※2

P5

P6

P26

P28※2
P29※2

P30

P27

P39

P38
P20

P22

P21※2

P23

P19

P18

P17

P16

P14

P15

P9

P8※1

P24

P25

P7※2

P11

38.3m

7.5m

3.7m

2A′

2A

2A′

3A

3A′

3A

3A′

4A

4A′

4A

4A′

1B

1B

2B

2B

2B

1B

1B

2B

2B

1B

3B

3B

3B

3B

4B4B

4B

5A′

5A

9

10

10

12

12

10

10

10

12

12

11

11

11

12

9

9

9

9

9
9

9

12

10

10

10

12

13

12

13

13

13

12

12

3

4

4

撤去平面図1(子ども広場１)

1:500 3 4

工 事 名

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号

工事個所

路線名等 日峯大神子広域公園

/

うち2本を撤去

うち1本を撤去

※赤字記載および配線着色箇所(本工事対象箇所)
徳島県土整備事務所

徳島市大原町大神子(第1分割)

Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園

徳・大原　照明灯工事（１）

実施設計図面

照明器具撤去　N＝22台

照明柱撤去　N＝5基

(うち2基再利用)



子ども広場１

配線系統図 S=NON

P1

HH2

P3

P10

P5

HH3

P12

P13

P14

P16P20P24
P30

P35

常夜系統A

半夜系統C

半夜系統D

半夜系統F

半夜系統E

常夜系統B

分電盤S-1※分岐接続材 T1

P36

P37

HH11

P42 P41

HH12

P59(移設常夜)

P61(移設常夜)

P56

HH14

P58

P45

223
4

※分岐接続材 T1×1

※分岐接続材 T1×1

※分岐接続材 T1×1

P33

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE5.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)
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HH1

EM-CE3.5sq-2C×2(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30新設)
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(FEP30×2)
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E
M
-
C
E
3
.
5
s
q
-
2
C
(
F
E
P
3
0
)

※分岐接続材 T1×1
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HH5

※分岐接続材 T1×1
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P57
EM-CE5.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

1

1

20
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6

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE5.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE5.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE5.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)

EM-CE5.5sq-2C(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C(FEP30)
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設
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P60(移設半夜)
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[ 凡 例 ]

名　　 称 照明灯具記 号 柱

照明柱 既設流用

分電盤

照明柱

数 量

7

1

1

S-1既設流用

ハンドホール HH1～HH55 既設流用

基礎コンクリート

既設流用

電線管

新設

移設(再使用)新設 移設(再使用)

照明柱 新設

照明柱 既設流用5 既設流用新設

移設(再使用) 移設(再使用)

常夜

半夜

P60

常夜

半夜

※分電盤の立ち上げは、ケーブル2.0ｍとする。

※照明柱の立ち上げは、ケーブル1.5ｍ、配管1.0mとする。

備　考 番　号

P1,P12～P14,P16～P19

P3,P5,P10,P20,P22

9

[ 配 線 リ ス ト ]

番 号 電　線　管ケ ー ブ ル 系　 　統

1

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

A

B

C

D

E

F

2

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

A

B

C

D

E

3

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

A

B

D

E

4

EM-CE3.5sq-2C(新設) FEP30(流用)

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

A

B

E

FEP30(流用)

FEP30(流用)

EM-CE5.5sq-2C(新設)

EM-CE3.5sq-2C(新設)

B

E
5

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) A6

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) F7

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) C8

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) D9

FEP30(流用)EM-CE5.5sq-2C(新設) B10

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設) E11

FEP30(流用)EM-CE3.5sq-2C(新設)×2 F12

FEP30(流用) D13 EM-CE3.5sq-2C(新設)×2

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) A14

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) F15

FEP30(新設)EM-CE5.5sq-2C(新設) B16

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) D18

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) C17

※1 直線接続材 FEP30用×2 とする。

※2 直線接続材 FEP30用×1

FEP30(新設)EM-CE3.5sq-2C(新設) E19

FEP30(流用) A20 EM-CE3.5sq-2C(新設)×2

15

7 15

7 15

9

9

10

15

17

18

18

18

16

16

19

配線系統図(子ども広場１)

NON 4 4

工 事 名

図 面 名

縮 尺

会 社 名

事業者名

図面番号

工事個所

路線名等 日峯大神子広域公園

/
※赤字着色箇所(本工事対象箇所)

徳島県土整備事務所

徳島市大原町大神子(第1分割)

Ｒ８徳土　日峯大神子広域公園

徳・大原　照明灯工事（１）

実施設計図面


